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A investigação experimental de uma placa de resfriamento operando como evaporador num circuito 
capilar bifásico (CPL) é o principal enfoque deste trabalho. A placa foi construída a partir de bombas 
capilares com ranhuras de secção triangular obtidas da empresa alemã do ramo aeronáutico 
MBB/ERNO. As bombas possuem um comprimento de 500 mm e um diâmetro externo de 19 mm. O 
CPL, construído e montado nas instalações do IKE - Institut fiir Kemenergetik und Energiesystem da 
Universidade de Stuttgart, foi carregado com freon 11a pressão de 1,25 bar. O material usado na 
confecção dos componentes do CPL foi o aço inoxidável com exceção da placa, que foi feita em 
alumínio.
O estado de arte de circuitos capilares bifásicos é aqui apresentado. A dinâmica da partida de operação 
do CPL, estabilidade de operação em regime permanente bem como o fenômeno de secagem no interior 
das bombas capilares foram investigados de forma criteriosa. Ênfase foi dada na determinação das 
condições sob as quais o sistema falha operacionalmente.
Na execução dos experimentos várias condições de fluxo de calor aplicado no evaporador bem como 
do nível de subresfriamento do líquido na entrada das bombas capilares foram adotadas. Os perfis 
transientes de temperatura em vários pontos do CPL e da placa de resfriamento são levantados. O 
coeficiente de transferência de calor na placa é estimado com base na distribuição de temperatura na 
parede das bombas capilares.
Os resultados demonstram boa performance da placa de resfriamento para fluxos de calor variando de 
25 a 175W (coeficientes de troca de até 1.5 W/cm^K). Esforços recentes têm sido feitos no sentido de 
melhorar o desempenho hidrodinâmico das bombas capilares através de modificações no seu aspecto 
construtivo. As bombas então modificadas serão testadas com amõnia como fluido de trabalho como 
uma nova etapa nesta linha de pesquisa.
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A bstract
An experimental investigation of a aluminium coldplate working as the evaporator in a capillary pumped 
loop (CPL) was undertaken. The coldplate was designed and built with four circumferential grooved 
capillary pumps which were obtained from the German firm MBB/ERNO. The Pumps are 500 mm long 
with a diameter of 19 mm. The CPL, built and mounted at the IKE - Institut fur Kemenergetik und 
Energiesysteme, was charged with freon-11 at 1.25 bar.
The state of the art of CPL's technology is presented in this investigation. The startup dynamics of the 
CPL, the stability analysis of the stationary operation, as well as the dry-out phenomenon in the inner 
surface of the capillary pump wall were investigated. Further emphasis was placed on determining the 
conditions under which the system fails.
Several tests were carried out in order to determine the peformance of the CPL. For these tests, several 
conditions of initial heat flux and liquid subcooling at the inlet of the capillary pumps were considered. 
The transient temperatur profile in several points of the CPL and of the coldplate were determined.
The results show that the coldplate has a good performance for heat fluxes varying from 25 to 175 W. 
Heat transfer coefficients up to 1.5 W/cm^K were obtained. For the present, efforts are being applied 
in order to improve the hydrodynamic performance of the capillary pumps by means of changes in their 
design. In a future work the new pumps will be tested with ammonia as working fluid.
XX
Z u s a m m e n f a s s u n g
In der vorliegenden Arbeit geht es hauptsächlich um experimentelle Untersuchungen einer Kühlplatte 
in der Funktion eines Verdampfers in einem kapillaren Zweiphasen-Kreislauf (CPL). Den Kern dieser 
Platte bilden Kapillarpumpen mit Umfangsrillen dreieckigen Querschnitts, die vom deutschen 
Raumfahrtuntemehmen MBB-Emo zur Verfügung gestellt wurden. Die Pumpen sind 500 mm gross 
und haben einen Aussendurchmesser von 19 mm. Der CPL, im Labor des IKE entworfen und 
aufgebaut, wurde gefühlt mit Freon-11 bei einem Druck von 1,25 bar. Als Werkstoff wurde bei der 
Herstellung der CPL-Bestandteile Edelstahl eingesetzt, mit Ausnahme der Platte, die aus Aluminium 
gefertigt wurde.
Der gegenwärtige technische Entwicklungsstand von kapillaren Zweiphasen-Kreisläufen wird hier 
vorgestellt. Die Dynamik des Anfahrprozesses des CPL, die Stabilität im stationärem Betrieb, sowie 
auch der Übergang zum Austrocknen im innem der Kapillarpumpen werden in kritischer Form 
untersucht. Ein besonderes Augenmerk wurde gerichtet auf die Bestimmung der Bedingungen, bei 
denen das System im Betrieb versagt.
Bei der Durchführung der Experimente wurde unter verschiedenen Bedingungen Wärmeströme 
aufgebracht und die Betriebsflüssigkeit am Eingang in die Kapillarpumpen auf verschiedene 
Temperaturen unterkühlt. Zeitabhängige Temperaturverläufe an verschiedenen Punkten des CPL und 
der Kühlplatte wurden aufgenommen. Der wärmeübertragungskoeflfizient in der Platte wurde 
abgeschätzt aufgrund der Temperaturverteilung an der Wand der Kapillarpumpen.
Die Ergebnisse zeigen ein gutes Betriebsverhalten der Kühlplatte fiir Wärmeströme mit Variationen von 
25 bis 175 Watt (bei ÜbertragungskoeflBzienten bis 1,5 W/cm^K). Derzeitige Bemühungen richten sich 
darauf, die hydrodinamische Leistungsfähigkeit der Kapillarpumpen durch konstruktive Änderungen 
zu verbessern. In einem neuen Abschnitt der Forschungsreihe werden die auf diese Weise verbesserten 





O gerenciamento térmico de veículos, satélites e estações espaciais consiste em manter seus 
equipamentos e instrumentos interiores ou mesmo exteriores operando dentro de uma faixa de 
temperatura admissível ao seu normal ftmcionamento. Este objetivo é conseguido mediante a utilização 
de sistemas de refrigeração, cuja fimção é a de absorver calor dissipado em determinados componentes, 
e/ou aquecedores, necessários à proteção de componentes sob ambientes a baixa temperatura bem 
como ao préaquecimento de componentes antes de sua partida.
Sistemas de refrigeração baseados em circuitos bifásicos têm sido vistos como alternativa bastante 
promissora no gerenciamento térmico de recentes e fiituras naves e estações espaciais. Dentro desta 
linha estão os circuitos capilares bifásicos (CPL s). O CPL consiste em um circuito de transferência de 
calor de duas fases que usa uma estrutura capilar para retomar o líquido ao evaporador. Essa estmtura 
capilar está inserida no próprio evaporador, que passa a receber o nome de placa de resfriamento 
evaporativa ou simplesmente placa de resfriamento. Sendo este o componente responsável tanto pelo 
desempenho térmico quanto pela ação de bombeamento no circuito, ele toma-se o mais importante 
objeto de investigação do CPL. Desta forma, o estudo de placas de resfriamento, sua tecnologia e 
operacionalidade, tem sido atualmente um tema relevante nos numerosos programas espaciais em todo 
o mundo.
1.2 Motivação para o presente trabalho
Sistemas bifásicos para gerenciamento térmico de equipamentos e instrumentos na área espacial têm 
alcançado um elevado nível de desenvolvimento na Europa, Japão, Rússia e USA. A fim de se adaptar 
a esse novo cenário mundial e com o crescimento de suas atividades espaciais, o Brasil tem manifestado 
recentemente razoável interesse em investir em profissionais atuando nessa área, permitíndo-os um nível 
de qualificação propício ao desenvolvimento de tecnologia nacional.
Na última década, o conceito de circuitos capilares bifásicos (CPL's) tomou-se bastante difiindido na 
área espacial. Diversas configurações de CPL's, empregando modelos os mais variados de placas de 
resfiiamento, encontram-se ainda em nível de desenvolvimento, embora vários sistemas já tenham sido 
testados em órbita. A maioria das placas de resfiiamento consiste de vários tubos de alumínio 
ranhurados axialmente que vão soldados em paralelo a uma placa também de alumínio. No interior 
desses tubos vai prensado um tubo poroso para desenvolvimento da ação capilar de bombeamento do 
CPL. Por este motivo eles passam a ser chamados de bombas capilares. Entretanto, recentemente fora 
proposto por uma empresa alemã do ramo aeronáutico, a ERNO Raumfahrttechnik, um novo modelo 
de bomba capilar constmída a partir de um tubo de calor ranhurado circunferencialmente. No interior 
deste tubo, ao invés de um tubo poroso como no caso anterior, é instalado um perfil T que configura 
três regiões distintas: duas para o escoamento do vapor e uma para o escoamento do líquido. As 
ranhuras circunferenciais neste caso constituem a estmtura capilar do sistema. A investigação de um 
CPL empregando este novo modelo de placa de resfiiamento foi conduzida por E. Bazzo [1], com 
primeiros resultados publicados em 1994. Os resultados aí obtidos indicaram a relevante necessidade 
de uma investigação mais minuciosa de temas importantes ligados á dinâmica do circuito, como a 
partida de operação e o fenômeno de secagem precoce na placa de resfiiamento.
Em vista disso e com o desenvolvimento de novos modelos de bombas capilares pela ERNO, desta vez 
empregando ranhuras circunferenciais de secção triangular, e a necessidade de se conduzir novas 
pesquisas para este modelo, surgiu a motivação principal para execução deste trabalho de tese.
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1.3 Escopo do trabalho
A investigação experimental da dinâmica e da estabilidade de operação de uma placa de resfriamento, 
instalada em um CPL experimental, constituída de bombas capilares de ranhuras circunferenciais de 
secção triangular é o enfoque principal deste trabalho. Uma análise exploratória sobre a partida de 
operação, o fenômeno de secagem e a operação em modo permanente foi conduzida, a fim de 
caracterizar este novo modelo de placa de resfiiamento.
A partida de operação na placa de resfiiamento do CPL compreende quatro eventos sequencialmente 
ordenados, a saber: a) o momento no qual aplica-se um fluxo de calor contínuo na placa, b) a elevação 
da temperatura na parede das bombas capilares até um valor bem acima da temperatura de saturação 
do fluido de trabalho do CPL (fenômeno de superaquecimento), c) A queda brusca na temperatura da 
parede das bombas capilares a um valor levemente superior à temperatura de saturação do fluido de 
trabalho e d) a evolução de todas as temperaturas do CPL a um valor estacionário (quando então o 
circuito passa a operar isotermicamente). Na investigação da partida de operação foi apresentada uma 
hipótese com base nos resultados obtidos, a fim de interpretar o fenômeno do superaquecimento 
observado na superficie da placa de resfiiamento.
O estudo da operação do CPL em regime permanente englobou a análise da estabilidade do circuito, 
o estudo da capacidade de controle da temperatura de operação e a investigação da capacidade de 
operação isotérmica do circuito (estudo da condutância variável do CPL).
A investigação do fenômeno de secagem na placa de resfiiamento foi feita inicialmente com base no 
limite hidrodinâmico para o fluxo de calor, estabelecido pela estrutura capilar das bombas capilares. 
Este limite caracteriza-se pelo máximo valor do fluxo de calor que um CPL é capaz de transportar, sem 
que haja secagem das bombas capilares, o que causaria um superaquecimento na superficie da placa de 
resfiiamento. Contudo, este valor máximo do fluxo de calor, obtido pela pura análise hidrodinâmica 
da bomba capilar, não concordava com os valores obtidos experimentalmente, isto é, o sistema sempre 
falhava para valores de fluxo de calor relativamente inferiores. Sendo assim, foi proposto um modelo 
para análise qualitativa do comportamento térmico da bomba capilar, a fim de se identificar e
caracterizar a causa da sua secagem precoce. Com base neste modelo foi possível determinar um limite 
de operação mais realista para a placa de resfriamento.
1.4 Organização da tese
Uma revisão bibliográfica completa sobre circuitos capilares bifásicos e placas de resfiiamento é 
apresentada no capítulo dois. Também aí é discutido de forma detalhada o modelo da placa de 
resfiiamento e bombas capilares em estudo no presente trabalho. O capítulo três foi reservado para a 
descrição da experimentação. Nele é apresentado detalhes do projeto, construção e montagem do CPL 
experimental bem como uma descrição dos componentes deste circuito. O planejamento para execução 
dos testes e a análise de incerteza das grandezas medidas são apresentados também neste capítulo. O 
capítulo quatro apresenta os resultados obtidos experimentahnente e a análise dos mesmos. Este 
capítulo foi subdividido por temas de investigação. Desta forma, cada um dos subcapítulos pode ser 
tratado de forma independente e apresentados com a estrutura de um artigo, contendo assim uma 
introdução, a apresentação ou não de um modelo teórico, a apresentação dos resultados experimentais 
seguida de discussão, análise de resultados e conclusão. Procurou-se assim facilitar a consulta 
independente de cada dos temas investigados neste trabalho. Sumário e conclusões genéricas acerca 
deste trabalho são apresentados no capítulo 5.
__________________ _________________________________________________ Introdução 4
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2.1 Introdução
A geração de calor dissipativo decorrente da operação de componentes (equipamentos, instrumentos 
eletrônicos, etc.), no interior de veículos espaciais, pode prejudicar a operação dos mesmos, em 
virtude da elevação do nível de temperatura a valores indesejáveis ao seu funcionamento. A fim de se 
contornar este problema, toma-se necessário o uso de sistemas de resfiiamento capazes de gerar o 
controle térmico esperado naqueles veículos. Este controle consiste na absorção do calor dissipado 
nos componentes e transporte deste no interior do veículo até um sistema radiador, onde o mesmo é 
liberado ao meio exterior, sendo que todo o processo deve ocorrer com gradientes de temperatura 
compatíveis, i.e. o sistema deve operar em tomo de um nível de temperatura pré-estabelecido. A fim 
de atender essa meta, vêm sendo utilizados dois sistemas distintos para o transporte do calor: sistemas 
monofásicos e, mais recentemente, sistemas bifásicos.
Nos sistemas monofásicos, o transporte de calor se dá mediante uma elevação ou redução da 
temperatura de uma massa definida de fluido (absorção ou liberação de calor), transporte desta massa 
através de forças de pressão originadas por bombeamento mecânico e finalmente, respectiva redução 
ou elevação da temperatura da mesma (liberação ou absorção de calor). Aqui estão incluídos os 
permutadores de calor convencionais.
Nos sistemas bifásicos o transporte de calor se dá pela vaporização (condensação) de uma massa 
definida de fluido, transporte do vapor (líquido) através de forças de pressão, podendo estas aqui 
serem originadas tanto através de bombeamento mecânico quanto através de bombeamento capilar* e, 
finalmente, condensação (vaporização) da respectiva massa de vapor (líquido). Desde que variações
*0 bombeamento capilar se baseia no uso do fenômeno de capilaridade em meios porosos para se deslocar 
liquido de uma região para outra, mediante um diferencial de pressão capilar.
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de pressão ao longo deste transporte possam ser minimizadas, este processo opera em um modo quase 
isotérmico. A capacidade de sistemas bifásicos de transportar grandes quantidades de calor entre dois 
terminais com uma pequena diferença de temperatura é equivalente a se ter uma supercondutividade, 
sob o ponto de vista da lei de Fourier da condução de calor. Desta forma, os elementos aqui 
envolvidos, tais como tubos de calor, circuitos capilares bifásicos, etc., são particularmente 
caracterizados como supercondutores térmicos.
Nos últimos anos, os sistemas monofásicos ainda vêm sendo comumente empregados (Apollo, Skylab, 
Spacelab, Shuttle Orbiter, etc). No entanto, com o avanço do programa espacial e consequente 
surgimento de veículos espaciais de maior porte e mais complexos, incluindo as estações espaciais, 
tornam-se necessários novos sistemas de transporte térmico. Em tais aplicações, os sistemas 
monofásicos mostram-se desaconselháveis, uma vez que eles, nestas condições, exigem uma maior 
potência de bombeamento mecânico e, consequentemente, fluxos de massa maiores, tomando-os 
demasiado robustos. Teoricamente, em sistemas bifásicos o uso de calor latente permite se reduzir o 
fluxo de massa da ordem de dez vezes quando comparado a sistemas monofásicos operando nas 
mesmas condições. Esta é a razão pela qual vêm sendo desenvolvidos sistemas bifásicos de 
transferência de calor nas últimas décadas, como é o caso de tubos de calor e, mais recentemente, 
circuitos capilares bifásicos (CPL).
O conceito inicial de um CPL foi formulado em meados dos anos 60. No ano de 1966 foi desenvolvido 
a primeira construção experimental de um CPL por F.J.Stenger [2] no NASA Lewis Research Center, 
Cleveland, Ohio, USA. O material de constmção empregado neste CPL foi o aço inoxidável e ele 
operou com água como fluido de trabalho. Após o experimento de Stenger, passou-se cerca de 14 
anos até que o desenvolvimento da tecnologia de CPL's fosse retomado, impelido pela evolução 
espacial ocorrida neste período.
Até este ponto, a utilização de tubos de calor em gerenciamento térmico na área espacial fora 
suficiente. No final da década de 70, com o projeto de futuras estações e plataformas espaciais, o 
desenvolvimento da tecnologia de CPL's recebeu forte impulso. Em 1981, a NASA/GSFC (Goddard
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Space Flight Center) realizou testes num circuito de alumínio operando com Freon 11 como fluido de 
trabalho [3], Este CPL foi construído modularmente, tendo 2 evaporadores, 2 condensadores e um 
trecho para transporte de calor de cerca de 10 metros. Com ele se conseguiu transportar 350 Watt de 
potência.
Durante os últimos 12 anos, vários sistemas têm sido construídos e testados por diversas empresas 
americanas do ramo aeronáutico^ com capacidades de transporte acima de 25 kW. Um marco 
significativo neste período foi a operação bem sucedida de um CPL, com capacidade entre 250 e 550 
Watts, testado em órbita a bordo do Space Shuttle em meados dos anos 80 e posteriormente a bordo 
do Hitchhiker-G carrier system (H/H-G)[4].
A Europa iniciou suas pesquisas neste campo no ano de 1983 [5], analisando a operação de circuitos 
de duas fases no contexto do programa COLUMBUS. Em 1986 foi então proposta uma configuração 
para o CPL "híbrido"  ^europeu. O desenvolvimento da tecnologia de CPL's simples só foi iniciado em 
1987 pela SABCA da Bélgica e Domier GmbH da Alemanha[6]. O sistema foi projetado para atender 
uma capacidade de 5 a 10 kW sobre um trecho de transporte de cerca de 20m, operando num intervalo 
controlado de temperatura entre 0 e 20°C, usando amónia como fluido de trabalho. Inserido no 
programa de demonstração de tecnologia em órbita da ES A  foi proposto em 1990, pela NLR 
(National Aerospace Lab. da Holanda) e SABCA o "TPX (Two-Phase experiment) [7], que é um 
circuito capilar de escala reduzida utilizando amónia como fluido de trabalho. O TPX já foi testado 
em órbita em fevereiro de 1994, tendo sido publicados os primeiros resuhados por Delil et al [8],
As pesquisas na Rússia têm estado voltadas para a maximização da pressão de bombeamento capilar, 
através do desenvolvimento de estmturas capilares com diâmetros de poros reduzidos (da ordem de
^NASA/GSFC,OAO-Corporation,Dynaterm Corporation, General Ele trie Astro, Martin Marietta, NSI 
Technology Services Co. dentre outras.
^A denominação "híbrido" Indica que o CPL pode operar também no modo mecânico (i.e. com sistema 
de bombeamento mecânico).
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5um). Algumas empresas russas'  ^ têm estado envolvidas recentemente com o desenvolvimento de 
bombas capilares, [9] e [10], Vários sistemas de CPL compactos [11] têm sido testados em órbita, a 
bordo dos observatórios espaciais GRANAT e HORIZONT.
O desenvolvimento da tecnologia de CPL's no Japão iniciou em meados dos anos 80 pela NASDA 
(National Space Development Agency of Japan). Desde então, várias companhias e indústrias* têm 
apoiado a NASDA no desenvolvimento de sistemas e subsistemas bifásicos, enquanto diversas 
universidades  ^têm empreendido esforços em pesquisas básicas, necessárias ao desenvolvimento desta 
tecnologia. Uma revisão dos diversos trabalhos conduzidos no Japão foi publicado por M.Furukawa 
[12].
Atualmente, diversos pesquisadores e instituições de renome espalhados por todo o mundo vêm 
dedicando especial atenção à tecnologia de circuitos capilares bifásicos. Muitos esforços têm se 
concentrado no estudo dos diversos componentes do CPL, particularmente as bombas capilares, no 
intuito de se obter sempre uma melhor performance destes sistemas. Inúmeros trabalhos foram e 
continuam sendo publicados e seguem relacionados, em sua maioria, no compêndio bibliográfico deste 
trabalho.
*Lavochin Association, Instititte o f  Thermal Physics, Odessa Institidte e NPO Energia.
^Tsukuba Space Center, Toshiba Corporation, NEC (Nippon Electric Company), KHI (Kawasaki Heavy 
Industries), MELCO (Mitsubishi Electric Company e IHI (Ishikawajima-Harima Heavy Industries).
^Kobe University, Osaka University, MEL (Mechanical Engineering Laboratory) e ETL (Electrical Technology 
Laboratory).
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2.2 Tecnologia de sistemas bifásicos de transferência de calor
Sistemas bifásicos oferecem vantagens operacionais significativas sobre os sistemas monofásicos 
convencionais. Estes sistemas são capazes de transferir grandes quantidades de calor por longas 
distâncias, operando em regimes com pequenos gradientes de temperatura (comportamento quasi- 
isotérmico) e requisitando pequena força de bombeamento. Desta forma, são menos sensíveis à 
distribuição das fontes de calor dissipativas (componentes eletrônicos, etc.) no circuito e ainda 
permitem o emprego de menores sistemas radiadores.
VmAfÚUãiJKA
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Fig. 2.1 - Modelo funcional de um tubo de calor.
Tubos de calor têm sido os sistemas bifásicos mais comumente empregados no controle térmico de 
veículos espaciais contemporâneos. Na figura 2.1 encontra-se ilustrado um modelo fixncional de um 
tubo de calor. Ele consiste de uma estrutura fechada contendo um fluido de trabalho, o qual transporta 
energia térmica de uma parte, denominada evaporador, onde o calor é absorvido, até uma outra parte, 
denominada condensador, onde o calor é extraído. Este transporte de energia baseia-se na vaporização 
do fluido no evaporador, escoamento de vapor na região central, condensação do vapor no 
condensador e finalmente, retomo do condensado ao evaporador por ação capilar desenvolvida numa 
estmtura porosa e/ou por ação gravitacional. Tubos de calor que fiincionam meramente sob a ação da 
força gravitacional denominam-se termossifoes.
Mais recentemente vêm sendo desenvolvidos novos sistemas bifásicos, a fim de atender a evolução dos 
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Fig. 2.2 - Modelo funcional de um CPL simples.
Tais sistemas operam de forma semelhante ao tubo de calor, porém onde o transporte de condensado 
e vapor ocorrem em dutos diferentes configurando um circuito, contendo um evaporador, comumente 
chamada de placa de resfiiamento evaporativo, e um condensador operando separadamente. Estes 
sistemas são definidos como circuitos capilares bifásicos (CPL's) e subdividem-se em duas classes: 
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Fig. 2.3 Modelo fimcional de um CPL híbrido.
Este último é equipado com uma bomba mecânica para a circulação do fluido no circuito, ao passo 
que no primeiro o bombeamento é essencialmente capilar. As figuras 2.2 e 2.3 ilustram o modelo 
fimcional mais simplificado de um CPL e de um CPL híbrido respectivamente.
A investigação experimental de uma placa de resfiiamento operando em um circuito capilar bifásico, 
como mencionado anteriormente, será o foco principal deste trabalho. Assim sendo, convém se fazer 
uma revisão da teoria de circuitos capilares bifásicos simples, doravante chamado apenas CPL. A 
partir daí, será introduzido o conceito e apresentado os modelos recentes de placas de resfiiamento. 
Finalmente, o modelo MBB/ERNO e as características de suas bombas capilares serão descritos de 
forma minuciosa.
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2.3 Circuitos capilares bifásicos - CPL
2.3.1 Princípio de funcionamento
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Fig. 2.4 - Modelo físico fimcional de um CPL.
Quando da aplicação de calor no evaporador, o fluido de trabalho evapora sob a formação de um 
menisco que separa as feses líquida e vapor. O vapor escoa, pela linha de vapor, ao condensador, onde 
é novamente condensado. A diferença na curvatura do menisco no evaporador e condensador gera 
uma diferença de pressão que é responsável pelo transporte do condensado, pela linha de líquido, do 
condensador de volta ao evaporador, estabelecendo assim um ciclo. Em outras palavras, considere os 
pontos 1,2,3 e 4 no circuito esquemático da figura 2.4, onde o escoamento se estabelece no sentido 
horário. Como este se trata de um circuito fechado, podemos escrever;
(2.1)
Os termos (pi - Pi) e (prPa) representam o diferencial de pressão entre líquido e vapor na interface 
dos meniscos formados no evaporador e condensador, respectivamente. Para a condição de menisco
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em equilíbrio, eles podem ser determinados pela equação de Young-Laplace, ou seja, considerando r,. 
2 e os rais dos meniscos, teremos:
2.0  2.0  
P2- P\ - « P ^- Pi - (2.2)
'  1 A
Os termos (P3-P2) e (P1-P4) equação 2.1 representam, respectivamente, a perda de carga na linha de 
vapor e na linha de líquido. Expressando-os num só termo, 2  Ap,, e substituindo os termos da equação
2 .2  na equação 2 .1, reagrupando e rearranjando, encontra-se:
2 o { - -------^) = E  ^Pir r -  (2-3)'^ 1-2 '^ 3-4
Assim, o escoamento no circuito se estabelece pela diferença entre as curvaturas dos meniscos. Uma 
vez que »  r,.2, podemos desconsiderar o efeito do menisco no condensador e dizer que o menisco 
formado na zona de evaporação desempenha individualmente a ação de bombeamento no CPL.
Tubos de calor funcionam sob o mesmo princípio descrito acima, onde porém o processo ocorre no 
interior de um tubo único, como descrito anteriormente. Sendo assim, em tubos de calor a força 
capilar desenvolvida na estrutura porosa está diretamente acoplada à resistência ao escoamento do 
líquido, i.e. maior força capilar implicará maior perda de carga do líquido. No que concerne ao 
escoamento do vapor, tambem aqui será maior a perda de carga, uma vez que o vapor escoa 
diretamente em contato com a superfície rugosa da estrutura capilar. Estes dois fatores limitam pois 
o emprego de tubos de calor a casos onde pequenas distâncias de transporte estão envolvidas.
A restrição da estrutura capilar á zona de evaporação e a utilização de linhas distintas para as 
diferentes fases, permitindo assim a minimização da perda de carga nas mesmas, conferem ao CPL 
elevada capacidade de transporte de calor em relação a tubos de calor convencionais.
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A construção mais simplificada de um CPL (figura 2.2) consiste dos seguintes componentes;
-  Evaporador ou placa de resfiiamento
-  Isoladores/Barreiras para gases não condensáveis
-  Condensador/Subresfiiador
-  Linhas de vapor/líquido
-  Reservatório
No evaporador ocorre evaporação do fluido, mediante absorção do calor pelo circuito, e 
desenvolvimento simultâneo da ação capilar para circulação do fluido. O fluido evapora da estrutura 
capilar, formando-se um menisco estável em cada capilar na interface liquido/vapor (figura 2.5). Em 
cada menisco, a força de adesão entre as moléculas do líquido e entre o líquido e o material da 
estrutura provoca uma diferença de pressão entre vapor e líquido. Esta diferença de pressão transporta 
continuamente moléculas de líquido da região de líquido à interface de evaporação. Como uma 
consequência da continuidade em regime permanente, o fluxo de massa que deixa o evaporador é igual 
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1
Fig. 2.5 - Formação dos meniscos numa estrutura porosa de esferas compactadas.
O vapor gerado na zona de evaporação escoa através da tubulação de vapor em direção à zona de 
condensação, onde é novamente condensado e a seguir subresfiiado antes de retomar ao evaporador. 
No subresfiiador ocorre o colapso das bolhas de vapor remanescentes e o subresfiiamento necessário 
ao líquido, a fim de evitar sua vaporização antes de atingir a estrutura capilar no evaporador. A secção
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de subresfriamento pode ser uma determinada região do próprio condensador ou um subresfriador 
separado, instalado após o condensador. A linha de retomo do condensado, ligando o 
condensador/subresfriador ao evaporador, completa o ciclo.
Ao ciclo está conectado ainda um reservatório na linha de liquido, cuja fimção é o controle da 
temperatura de operação, o gerenciamento do inventário de liquido no CPL e o restabelecimento 
operacional de evaporadores que sofreram secagem {"depriming"). Detalhes sobre estas funções serão 
descritas no próximo item.
Finahnente, existem ainda os isoladores e as barreiras para GNC (gases não condensáveis). Os 
primeiros são instalados na entrada de cada evaporador (bomba capilar). Eles proporcionam 
escoamentos termicamente desacoplados entre as bombas capilares e evitam retomo de vapor entre 
estas (através do uso de uma estmtura porosa para bloquear a passagem de bolhas de vapor). Assim, 
a ocorrência de secagem em um ou mais evaporadores não afetaria a operação do restante do sistema.
As barreiras para GNC (que não estão presentes na figura 2.2) visam evitar a penetração de gases não 
condensáveis no interior das bombas, o que causaria condições propícias à secagem ("depriming"). 
Para este fim, elas possuem, de forma semelhante aos isoladores, uma fina estmtura porosa em seu 
interior e vai instalada na linha de líquido, antes da entrada da bomba capilar. Os GNC formam-se 
através de reações químicas que ocorrem entre o fluido e o material de constmção do CPL, devido à 
presença de impurezas. No entanto, eles podem provir quando do carregamento do CPL.
2.3.2 Características operacionais e performance do CPL
Nesta secção será exposta de forma minuciosa o princípio de operação do CPL. O desempenho 
operacional bem como anomalias de funcionamento serão também aqui abordados.
a) Limite capilar de operação de um CPL (Pressão capilar máxima)
Còmo mencionado anteriormente, a ação de bombeamento de um CPL decorre da força de adesão
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entre as moléculas de líquido e entre o líquido e o material da estrutura capilar. Esta força define uma 
diferença de pressão na interface líquido/vapor dos meniscos formados em cada capilar, conforme 
ilustrado na figura 2.6.
Para o menisco em condição de equilíbrio estável, a diferença de pressão na interface líquido/vapor 
pode ser determinada através da equação de Young-Laplace:
P .-  Pr- o (-
R
-) (2.4)
Onde Pv= Pressão exercida pelo vapor sobre o menisco 
P i  = Pressão exercida pelo líquido sobre o menisco 
o = Tensão superficial do fluido de trabalho
Ri e R2 representam os raios característicos da superficie curva do menisco formado, dependendo 
portanto das características geométricas do meio capilar. Normalmente adota-se o conceito de raio 
circunferencial equivalente (r.), que é o raio correspondente ao menisco circular de curvatura 




—  +  — (2.5)
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A pressão capilar máxima desenvolvida na estrutura porosa, = (p  ^ - Pi)„^, pode então ser 
expressa como:
A 2.0
-  —  (2.6)
onde é o valor mínimo de r, que o menisco assume em operação e é um valor fixo, inerente à 
natureza da estrutura porosa. Ele é denominado raio efetivo de capilaridade. Alguns valores de r^  para 
alguns tipos de estruturas porosas estão representados na tabela 2.1 (S. W. Chi, "Heat Pipe Theory 
and Practice", 1976).
Cilindro circular »•c = r r - raio do cilindro
Ranhura retangular rc = b b - largura da ranhura
Ranhura triangular rg = b/cos P P - ângulo de abertura
Arames paralelos «•c = b b - espaçamento
Telas de arame r, = (b+d)/2 d - diâmetro do arame
Esferas compactadas r, = 0,41.r. r^  - raio da esfera
Tabela 2.1 - Valores de para algumas geometrias do meio capilar
A pressão capilar deve compensar a perda de carga total no circuito. Assim, para cada condição de 
operação, a curvatura do menisco nos capilares irá se ajustar (variação de r j  de forma a estabelecer 
aquela compensação, ou seja:
(2.7)
onde,
APc = Pressão capilar
APdrc = Perda de carga total no circuito
APev = Perda de carga no evaporador (placa de resfiiamento)
A Pv = Perda de carga na linha de vapor
Apjd = Perda de carga no condensador
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Ap, = Perda de carga na linha de líquido
Apg = Diferença de pressão devido a ação gravitacional
Um diagrama esquemático mostrando a distribuição de pressão num CPL em operação normal está 
ilustrado na figura 2.7.
CaSDBNSADOR umutxtícmio
SL- SecçOodeUqtddo Sr- SecçOodeVi^ r
BOUBA CAPaM , UraUDErAPOR
poaçÂONoasamo 
Fig. 2.7 - Distribuição de pressão no CPL.
A perda de carga total no CPL, 2  Ap^j ,^ depende da va2ão mássica do fluido de trabalho, a qual é 
fionção do calor absorvido no evaporador, segundo a expressão:
dm dqldt
~ã ’ ~ T ~ (2.8)
onde Ah é o calor transportado. Ele é composto do calor latente de vaporização, do calor de 
subresfiiamento do condensado (necessário para elevar a temperatura deste à de saturação), Ah^b, e 
do calor de superaquecimento do vapor, Ah,p:
(2.9)
Quando a taxa de calor transportada (potência de operação), dq/dt, é tal que a vazão mássica 
associada, dm/dt, gera uma perda de carga total maior que a pressão capilar máxima, Apj„, o vapor
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penetra na estrutura porosa e bloqueia o escoamento do líquido, causando secagem da bomba capilar 
no evaporador, fenômeno este conhecido como "dry-out". Este limite operacional superior para o 
fluxo de calor absorvido no evaporador é conhecido como limite capilar de operação do CPL e é 
caracterizado pela desigualdade:
 ^ S (2.10)
Assim como o limite superior, existe um limite inferior para o fluxo de calor, abaixo do qual o CPL 
não opera. Esse limite será discutido mais oportunamente.
b) Outros limites de operação do CPL
Além do limite capilar, existem outros limites de operação para o transporte de calor em um CPL, 
assim como em tubos de calor, que são:
-  limite viscoso
-  limite sônico
-  limite de penetração de líquido
-  limite de ebulição
Estes limites podem ser expressos em função da temperatura do fluido, conforme ilustrado na figura 
2.8. A capacidade de transporte de um CPL é definida normalmente através do limite 
capilar,representado pela curva C.
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Fig. 2.8 - Limites operacionais de um CPL.
O limite sônico, curva A, é caracterizado pela variação da velocidade do vapor no interior da bomba 
capilar, devido ao incremento de vapor na direção axial. Este efeito pode ser comparado ao 
escoamento de um fluido num bocal convergente-divergente. Aqui a variação de velocidade resulta de 
um escoamento com vazão mássica constante através de uma secção variável, enquanto que na bomba 
capilar, ela se deve a um escoamento com vazão mássica variável através de uma secção constante. A 
medida que o fluxo de calor aumenta, o vapor gerado na bomba pode atingir a velocidade do som, 
provocando um escoamento com ondas de choque, o que caracteriza o limite sônico. Para fluxos de 
calor superiores, o escoamento se toma supersônico e já não é mais possível se conseguir uma 
operação isotérmica na placa de resfriamento.
O limite de arraste, curva B, ocorre uma vez que o vapor escoa diretamente em contato com o líquido 
retido na estrutura porosa. Quando o vapor atinge velocidades muito altas, ele pode arrancar o líquido 
da superfície da estrutura porosa, causando a secagem precoce da mesma. Este limite ocorre 
normalmente para valores da pressão de trabalho bastante baixos.
O limite de ebulição, curva E, na bomba capilar assume uma outra interpretação comparado ao caso 
de tubos de calor. Ele ocorre em temperaturas elevadas e depende fiindamentalmente da condutividade 
térmica da estrutura capilar. Para elevados valores do fluxo de calor, a temperatura da estrutura capilar 
pode alcançar aquela de saturação do fluido de trabalho, fazendo com que haja formação de bolhas em 
seu interior. A formação dessas bolhas é facilitada pela presença dos poros na estrutura capilar, que
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conferem suficientes núcleos para o surgimento de embriões de vapor propiciando a nucleaçâo.
c) Outras características operacionais do CPL
•  Partida de operação (^'Startup") - A partida de um CPL tem sido um tema muito pouco conhecido 
no estudo de circuitos capilares. A experiência tem mostrado que, para bombas capilares com 
diâmetros superiores a 20mm, o "startup" procede normalmente com o liquido na bomba evaporando 
tão logo seja alcançado a temperatura de saturação selecionada no reservatório, sendo o vapor 
resultante impelido em direção ao condensador. Para sistemas utilizando bombas com diâmetros 
inferiores a 20mm, no entanto, muitas dificuldades têm sido encontradas na partida, quando o circuito 
está completamente inundado com o líquido. Quando o líquido, neste caso, alcança a temperatura de 
saturação do reservatório, ele não evapora imediatamente. Ao invés disso, a temperatura do 
evaporador alcança valores bem acima da de saturação. Esse superaquecimento no início da ebulição 
{^'boiling") vem sempre acompanhado por deslocamento negativo do líquido (no sentido do 
condensador) e uma elevada diferença de pressão no evaporador. Na maioria dos casos ocorre o 
fenômeno de secagem. Investigações apontam muitos fatores como responsáveis por este fenômeno: 
material da estrutura porosa, geometria das ranhuras, presença de gases não condensáveis, etc. Quanto 
maior é a taxa de superaquecimento, maior é a diferença de pressão no evaporador e assim, maior a 
dificuldade para partir o sistema.
•  Limite mínimo para o fluxo de calor num CPL - E o menor valor do fluxo de calor, abaixo do qual 
o CPL não opera. A baixos fluxos, o escoamento do líquido é praticamente estagnante. Parte do calor 
flui por condução através da parede da bomba capilar até a entrada da seção de líquido. Isto faz com 
que a temperatura do líquido alcance o ponto de saturação antes mesmo que este alcance a estrutura 
porosa, causando secagem no interior da secção de líquido da bomba capilar. O limite mínimo de calor 
é uma fimção das caracteristicas de projeto do evaporador, da configuração do CPL e das condições 
de operação.
•  Condutância variável - A característica de condutância variável de um CPL é conferida por um
Revisão bibliográfica 22
reservatório, conectado ao circuito, contendo as fases líquida e vapor do fluido de trabalho no estado 
saturado. A temperatura de saturação no reservatório controla a temperatura do CPL, uma vez que a 
condição de saturação em seu interior é mantida por todo o tempo e para todas as condições de 
operação. A distribuição de líquido entre o reservatório e o circuito é governada por um balanço entre 
a pressão de saturação no reservatório e a pressão de operação do circuito. Qualquer variação da 
temperatura de operação no circuito (mediante variações do fluxo de calor ou da temperatura do 
fluido refrigerante no condensador) originará instantaneamente um desbalanceamento de pressão, que 
forçará o deslocamento de líquido do circuito para dentro ou para fora do reservatório, restabelecendo 
novamente o equilíbrio. Desta forma, para uma certa temperatura selecionada do reservatório, a 
temperatura do CPL é mantida praticamente constante em quaisquer condições de operação.
d) Anomalias operacionais
•  Súbita secagem das bombas - É um fenômeno que pode ocorrer após algumas horas de 
funcionamento do CPL. A temperatura do líquido na entrada das bombas pode, com o tempo, 
aumentar suavemente até o ponto de saturação, causando evaporação do mesmo e consequentemente, 
secagem na bomba. Este fenômeno pode ser originado pela presença de gases não condensáveis 
acumulados na estrutura porosa ou pela expansão do vapor que penetrou na estrutura porosa durante 
a partida de operação.
•  Oscilações de pressão durante operação em regime estacionário - Resuhados experimentais têm 
mostrado que a pressão diferencial através do evaporador sofre oscilações com magnitude da ordem 
de até 30% da pressão absoluta no sistema. Suspeita-se que este fenômeno oscilatório esteja 
relacionado com o mecanismo de evaporação nas bombas capilares, onde líquido molha 
intermitentemente a parede das bombas, ou devido a constantes variações na distribuição de vazão 
entre os múltiplos condensadores paralelos.
•  Secagem do evaporador durante rápidos pulsos decrescentes do fluxo de calor - Quando se é feito 
variar rapidamente o valor da potência aplicada no CPL em intervalos crescentes, a operação no
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circuito se ajusta a cada nova condição imposta, operando normalmente até que se atinja o limite 
máximo do fluxo de calor. No entanto, quando se faz variar em saltos decrescentes o fluxo de calor, 
pode ocorrer secagem do evaporador. Na variação decrescente do fluxo de calor, líquido é deslocado 
do reservatório para o condensador, a fim de manter o circuito operando isotermicamente, conforme 
discutido anteriormente.
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2.4 Placas de resfriamento/Bombas capilares
Como foi visto anteriormente, placas de resfriamento são os evaporadores-bombas de circuitos 
capilares bifásicos. Elas possuem uma estrutura capilar, responsável pela ação de bombeamento no 
sistema, que pode ser configurada no interior de duas placas em paralelo ou pode ser constituída de 
elementos capilares (tubos de calor e bombas capilares) soldados a uma placa. Adiante serão 
discutidso alguns conceitos ligados ao seu aspecto construtivo e então, apresentado os modelos de 
placas recentemente desenvolvidos, com detalhes sobre seu princípio de funcionamento e seus 
elementos capilares.
2.4.1 Aspecto construtivo das piacas de resfriamento
A construção de placas de resfriamento pode ser caracterizada, quanto ao seu aspecto interno e 
externo, em dois grupos principais;
a) Quanto ao aspecto externo.
No primeiro caso, constitui-se o evaporador de múltiplos tubos paralelos montados sobre uma placa 
de alumínio, conforme ilustra a figura 2.9. Neste caso há a possibilidade de emprego de componentes 
da tecnologia de tubos de calor (bombas capilares). Em sendo estes sistemas mais densos, eles 
encontram limitações quando condições de peso reduzido são impostas.
FLIBO O E CALOR
y / / / / 7 7 7 PUKADERESFRUMENTO
TUBO DE CALOR
Fig. 2.9 - Tubo de calor soldado a uma placa de resfriamento.
No segundo caso, o evaporador consiste propriamente de uma montagem de placas (figura 2.10), em
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cujo interior encontra-se a estrutura capilar, que na maioria das vezes são estrias confeccionadas na 
própria placa.
FLUXO DC C M J M
Fig. 2.10 - Placa de resfriamento constituída de placas planas.
Através desta construção obtém-se um sistema mais leve, que permite que a temperatura da placa 
esteja mais próxima da temperatura do fluido de trabalho. Uma desvantagem deste conceito está na 
fabricação, que eventualmente pode tomar-se demasiado complicada.
b) Quanto ao aspecto interno:
No primeiro caso, o calor é conduzido diretamente através da estmtura capilar, conforme ilustra a 
figura 2.11. Este conceito apropria-se apenas nos casos de estmturas capilares finas e de boa 
condutividade térmica. Existe aqui uma facilidade maior de superaquecimento do fluido, uma vez que 
calor é absorvido do lado do líquido, tomando o CPL mais sensível à formação de bolhas de vapor 
diretamente na região capilar. Isto tenderia a causar secagem no evaporador. Pela própria 






Fig 2.11 - Placa com fluxo de calor do lado da secção de líquido.
No segundo conceito, o calor é absorvido pelo lado do vapor através da superfície de estrias especiais, 
confeccionadas no canal de vapor (figura 2.12). Neste caso, a estrutura capilar mais comumente 
empregada é a fibrosa ou sinterizada. A baixa condutividade térmica de tais estruturas evita a 






Fig. 2.12- Placa com fluxo de calor do lado da secção de vapor.
2.4.2 Modelos recentes de placas de resfriamento
Atualmente, diversos modelos de placas de resfiiamento vêm sendo produzidos e testados nos EUA, 
Europa e Japão. Baseados nos conceitos anteriormente apresentados, pesquisadores têm se 
preocupado em desenvolver placas com coeficientes de transferência de calor sempre maiores, 
associados a uma minimização do peso e do custo envolvidos na sua construção. A seguir serão 
apresentados alguns dos modelos de maior importância, a saber:
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Modelo OAO;





a) O modelo OAO, [13]
No modelo OAO, a placa de resfriamento consiste de múhiplos tubos estriados axialmente com uma 
estrutura porosa tubular intema ("wick"), que é prensada no interior do tubo. Os tubos ou bombas 
capilares são arranjados paralelamente, confr>rme indicado na figura 2.13. Eles são normalmente 
fabricados com tubos de alumínio em diâmetros que variam entre cerca de 13 e 32mm. As estruturas 
capilares normahnente empregadas são feitas de polietileno de alta densidade com dimensões de poros 
da ordem de 15[im e permeabilidade de Usando amónia a 25°C como fluido de trabalho, tem-
se obtido pressões de bombeamento da ordem de 3000 Pa. Atualmente estão sendo investigados novos 






Fig. 2.13 - Placa de resfriamento modelo OAO.
Um corte detalhado da bomba capilar OAO encontra-se ilustrado na figura 2.14. O líquido escoa
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radialmente da linha de retomo do condensado, através da estrutura porosa, indo atingir as superfícies 
aquecidas das estrias do tubo. Quando ele alcança a temperatura de saturação imposta pelo 
reservatório, vapor é gerado e escoa por entre as estrias em direção à linha de vapor (a migração de 
bolhas de vapor para o interior da estrutura porosa ("wick") é impedida pela ação da tensão superficial 
nos poros da estrutura). Ao mesmo tempo, os meniscos são ftjrmados na interface líquido/vapor 
desenvolvendo a força capilar que originará o movimento do fluido ao longo do circuito.
Fig. 2.14 - Bomba capilar modelo OAO.
Conforme se observa na figura 2.14, um isolador encontra-se inserido no interior do tubo de acesso às 
bombas capilares. Sua fimção básica é impedir o retomo de vapor de uma bomba, que eventualmente 
tenha secado, para outras bombas adjacentes e ainda, bloquear a passagem de gases não condensáveis 
ao interior das bombas. O isolador consiste em um tubo poroso de polietileno.
b) Placas de resfriamento com tubos de calor monoranhurados, [14]
Este modelo é composto de vários tubos de calor, dispostos em paralelo, soldados a uma placa de 
alumínio, como indicado na figura 2.15. É normalmente empregado em sistemas de bombeamento 
mecânico (CPL híbrido) com controle de vazão.
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Fig. 2.15 - Placa de resfriamento com tubos de calor monoranhurados.
A figura 2.16 mostra um corte do tubo de calor usado neste modelo. O líquido escoa através da linha 
de líquido até a seção de líquido (tubo inferior na figura). A estrutura capilar, conectando a seção de 
vapor à de líquido, bombeia este até a seção de vapor. Neste ponto, o líquido é transportado, por ação 
capilar das ranhuras circunferenciais existentes no tubo (superior na figura), à zona aquecida, onde 






Fig. 2.16- Esquema do tubo de calor monoranhurado.
c) A Placa Evaporativa, [15] e [16]
A Placa Evaporativa consiste de uma placa de alumínio com ranhuras retangulares na superficie intema 
do lado do fluxo de calor, conforme indicado na figura 2.17. Contrário aos modelos apresentados 
anteriormente, a placa aqui não é constmída modularmente.
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Fig. 2.17 - A placa evaporativa.
Detalhes de sua construção intema podem ser vistos na figura 2.18. O líquido penetra na placa, através 
de bombeamento mecânico, por meio de um sistema de tubulações de abastecimento, nas quais 
encontra-se uma estmtura capilar instalada. Esta, por sua vez, segue, por meio de uma fenda, até as 
superfícies aquecidas, onde se encontram as ranhuras. O liquido é pois deslocado por capilaridade até 
essas superficies, onde ocorre a vaporização. Braçadeiras sustentam a estmtura capilar de encontro as 
superfícies ranhuradas. 0  excesso de líquido escoa até o final do tubo de abastecimento, debcando este 
e misturando-se ao vapor gerado, formando uma mistura bifásica que escoa para fora da placa.
RANHURAS RHANCULARES 
USINADAS NA P IA U CORTE B-B;
ESTRUTURA CAPILAR
Fig. 2.18 - Detalhes da constmção intema da placa evaporativa.
Uma grande vantagem deste tipo de constmção é que, por um lado, a babca condutividade térmica da
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estmtura capilar impede a formação de bolhas de vapor nas tubulações de abastecimento e, por outro 
lado, a alta condutividade das ranhuras contribui para uma boa transferência de calor.
d) O modelo NASDA/Toshiba, [17]
A NASDA/Toshiba desenvolveu os três modelos japoneses de placas de resfriamento. Dois deles do 
tipo capilar, consistindo de um canal de líquido e um ou dois canais de vapor, espacialmente 
conectados entre si através de estreitas fendas cortadas transversalmente, conforme figuras 2.19a^.
a) Um canal de vapor
Fig. 2.19- Placas de resfriamento NASDA/Toshiba, tipo capüar.
0  princípio de operação de ambos os tipos é basicamente o mesmo. O líquido é transferido, através da 
ação capilar das fendas, do canal de líquido ao canal de vapor. O líquido no canal de vapor estende-se 
ao longo das ranhuras axiais, que propiciam uma distribuição uniforme do filme de líquido. O líquido 
nas ranhuras evapora, então, na interface líquido-vapor, à medida que calor é fornecido. O mecanismo 
de transferência de calor, em virtude da semelhança geométrica dos tubos, é praticamente o mesmo em 
ambos os casos. Recentemente, algumas modificações vêm sendo feitas visando simplificar a 
constmção destas placas, concentrando os canais de vapor em um único bloco, o que deve melhorar 
0  coeficiente de transferência de calor. Até o presente, no entanto, o número de canais por bloco está
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limitado a dois (vide figura 2.19b), por restrições no processo de manufatura.
O terceiro tipo japonês de placa de resfiiamento é, na verdade, um evaporador para escoamento 
forçado, muito empregado em aplicações terrestres. Se o fluxo de massa envolvido é alto, esses tipos 
de evaporadores podem ser também empregados em condições diversas de ação gravitacional, 
inclusive a gravidade zero. A placa constitui-se de uma associação em série de tubos em U montados 
sobre a mesma. O líquido escoa da linha de líquido aos tubos, onde ocorre a evaporação. Diversos 
testes, conduzidos pela NASDA tem demonstrado que os coeficientes de troca térmica das placas do 
tipo capilar são significativamente maiores. A tabela 2.2 sumariza as especificações dos modelos 
japoneses de placas de resfiiamento.
P l a c a  d e  r e s f r ia m e n t o C a r a c t e r ís t ic a s  d e  
Pr o j e t o
D im e n s õ e s
Tipo capilar com um canal de 
líquido e um canal ranhurado 
de vapor
Capacidade de transporte; 2.5 
kW
Temperatura de operação: 10 - 
40°C
Perda de carga: 0.05 MPa 
Fluido: Freon 11
665 X 650 x 24 mm 
No. de tubos: 19
Tipo capilar com um canal de 
líquido e dois canais ranhurados 
de vapor
605 X 600 X 17 mm 
No. de tubos: 11
Tipo evaporador para 
escoamento forçado
660 X 600 X 25 mm 
No. de tubos: 08
Tabela 2.2 - Especificação das placas de resfiiamento NASDA/Toshiba.
e) O modelo Domier, [6]
0  modelo desenvolvido pela Domier (Alemanha) consiste de uma estmtura capilar plana inserida entre 
placas de alumínio (figura 2.20). A placa superior, onde o calor é aplicado, é ranhurada axialmente. A 
estmtura capilar é feita de polietileno com diâmetro de poros que varia entre 10 e 40 jim.
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Fig 2.20 - Placa de resfriamento modelo Domier.
O líquido escoa através da linha de líquido ao interior da estrutura capilar. Por capilaridade, ele é então 
bombeado até a superfície das ranhuras, onde ocorre a evaporação. 0  vapor resuhante escoa 
axialmente no interior dessas ranhuras até a saída da placa, em direção à linha de vapor. O efeito da 
tensão superficial na estrutura capilar impede que vapor migre para o interior desta.
f i  O modelo MBB/ERNO, [18] e [19]
Este modelo consiste de tubos de calor (bombas capilares) de alta performance (feita de alumínio com 
estrias circunferenciais), desenvolvidos anteriormente pela ERNO[20], montados a um bloco de 
alumínio, conforme figura 2.21.
Fig. 2.21 - Placa de resfriamento modelo MBB/ERNO.
À bomba vem conectado interiormente um perfil T invertido de alumínio, o qual divide a região 
intema do tubo em três canais, um para o líquido e outros dois vizinhos para o vapor (figura 2.22). O
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canal duplo de vapor é fechado na entrada da bomba e o canal de líquido na saída (conforme ilustrado 
nos respectivos cortes), através de barreiras especialmente confeccionadas em alumínio e teflon 
respectivamente. Bem diferente dos tipos convencionais de bombas capilares, aqui o líquido, por ação 
capilar, se desloca circunferencialmente através das estrias, passando pelo espaço compreendido entre 
estas e o perfil, indo de encontro à superficie aquecida da parte superior do tubo. No momento em que 
os flancos da rosca alcançam a temperatura de saturação, o líquido neste ponto evapora e vapor escoa 
livremente pelo canal à linha de vapor, ao mesmo tempo em que novos meniscos são formados para 
o estabelecimento da ação capilar no circuito.
A placa de resfiiamento modelo MBB/ERNO, como já mencionado anteriormente, será o objeto de 
investigação neste trabalho. Entretanto, serão feitas alterações no processo de montagem do perfil T 
de alumínio e das barreiras das seções de líquido e vapor nas bombas visando eüminar interstícios na 
interface entre o perfil e a parede da bomba e/ou nas barreiras acima mencionadas, o que tomaria a 
bomba capilar propícia à secagem. A influência desses interstícios no fenômeno de secagem foi 
anteriormente identificada por R. Schlitt [20] e E. Bazzo [1].
Identificada a melhor forma de montagem dos elementos intemos da bomba capilar, espera-se obter 
uma placa de resfiiamento com bom coeficiente de transferência de calor, capaz de operar um CPL 
sem bombeamento mecânico ou pressão positiva na entrada dos tubos, originada por uma elevação 
positiva do condensador com relação ao evaporador. Desta forma, será investigada uma placa
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operando como evaporador e, sobretudo, como único elemento responsável pelo bombeamento do 
líquido no circuito.
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2.5 Bombas capilares MBB/ERNO
2.5.1 Características construtivas
Como já introduzido e ilustrado anteriormente, as bombas capilares MBB/ERNO são na verdade tubos 
de calor em aluminio com ranhuras circunferenciais e um perfil T interno, também de aluminio, 
configurando duas seções adjacentes de vapor e uma de liquido (conforme visto na figura 2.22). O 
tubo tem comprimento de 500mm, diâmetro externo de 19 mm e espessura de 1,5 mm. As ranhuras 
nos tubos tem secção transversal triangular e/ou trapezoidal e as variáveis geométricas 
correspondentes estão representadas no esquema da figura 2.23.
da bomba capilar MBB/ERNO.
R, e R2 representam os raios do menisco formado na ranhura, bj a abertura da ranhura, bj a largura 
da base da ranhura, y a altura da ranhura, p o semiângulo de abertura da ranhura e 0^  o ângulo de 
contato entre o líquido e a ranhura.
A placa de resfiiamento em análise neste trabalho constitui-se de quatro bombas capilares com 
ranhuras de secção triangular (caracterizada por elevados valores do semiângulo de abertura), 
conforme será descrito no capítulo 3. As bombas capilares são diferentes entre si, de acordo com as 
características de suas ranhuras circunferenciais conforme apresentadas na tabela 2.3.
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Bomba bi (^m) bí (^m) y (l^m) p (graus)
KPl 66,7 16,8 167,0 8,5
KP2 80,0 19,0 231,0 7,5
KP3 66,7 11,5 85,0 18,0
KP4 66,7 15,2 155,6 9,4
Tabela 2.3 - Caracteristicas geométricas das ranhuras.
Para fins de ilustração, a figura 2.24 mostra uma microfotografia feita com auxílio de um microscópio 
eletrônico (ampliação: 93 vezes), em corte transversal, da bomba capilar KP2.
t ’ ■ r ,  ' i
Fig. 2.24 - Microfotografia das ranhuras da bomba capilar KP2.
2.5.2 Princípio de funcionamento
O princípio de fijncionamento de bombas capilares de ranhuras circunferenciais caracteriza-se pelo 
deslocamento circunferencial do líquido da secção de líquido em direção a superficie aquecida da 
secção de vapor. Quando da aplicação de fluxo de calor na bomba capilar, o líquido presente nas 
ranhuras é aquecido até a temperatura de saturação, evapora-se e, simultaneamente, o efeito capilar
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das ranhuras bombeia mais líquido da secção de líquido à de vapor.
Seja o esquema representativo do corte transversal de uma bomba capilar ilustrado na figura 2.25. A 
parte hachurada representa o líquido no interior da bomba. A ação capilar das ranhuras desloca o 
líquido da seção de líquido (parte inferior à base do perfil T invertido) até o topo da bomba, conforme 
indicado pelas setas, onde se encontra o topo do perfil. Na interface do filme de líquido com o vapor, 
assim formado no interior da ranhura, está o menisco.
mostrando formação do menisco na ranhura.
Assim, para cada ranhiara haverá um longo menisco (ver figura), que se extende desde a interseção de 
um dos lados da base do perfil T com a parede intema da bomba, passando pelo topo da mesma indo 
até a interseção do outro lado da base do perfil com a parede intema da bomba. O efeito do diferencial 
de pressão ao longo da película de líquido, causado pela ação gravitacional e perda de carga ao longo 
da ranhura, bem como da transferência de massa por evaporação definem a distribuição circunferencial 
de liquido na mesma. Essa distribuição será evidentemente não linear, podendo ser caracterizada por 
dois limites definidos, um na interseção da base do perfil T com a parede intema da bomba (ver 
figura), onde a secção da ranhura está saturada de líquido; outro no topo da bomba, onde a secção da 
ranhura possui a quantidade de líquido mínima. Esses dois limites definem, respectivamente, os valores 
máximo e mínimo do raio do menisco no interior da ranhura. A diferença entre as curvaturas desses 
dois meniscos definem, portanto, o diferencial de pressão capilar máximo da bomba.
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A geometna da ranhura define a pressão máxima capilar da bomba. Se esta assumir um valor alto, isto 
é para ranhuras mais estreitas, não implica necessariamente que a sua capacidade de bombeamento 
será também elevada. Isto se deve ao fato, que é bastante conhecido na teoria de tubos de calor, que 
a obtenção de maiores valores da força capilar implica também em maiores valores da perda de carga 
na estrutura porosa, já que capilares reduzidos causam uma maior resistência ao escoamento do fluido 
nos mesmos. Considerando a equação 2.10, com dado pela equação 2.7, o termo Ap^^
compreende a perda de carga nos capilares e no interior das secções de liquido e vapor. A pressão de 
bombeamento disponível, Ap ,^ de uma bomba capilar, pode pois ser introduzida a partir do cômputo 
do fator Apev
Ap.(/w ) = - L p i m ) (2.11)
A dependência na variável massa e evidente, uma vez que a perda de carga no interior da bomba é 
ílmção da vazão mássica no circuito. Como já visto anteriormente, a vazão mássica é fiinção da 
quantidade de calor transportada no circuito (equação 2.8). Desta maneira, pode-se plotar a curva 
A Pb para vários valores de m relativos aos respectivos fluxos de calor no circuito. Essa curva é 
conhecida, em circuitos de bombeamento mecânico, como curva característica da bomba. No mesmo 
gráfico da curva caracteristica, costuma-se plotar a curva de perda de carga total nos demais 
componentes do circuito, conforme ilustra a figura 2.26.
Fig. 2.26 - Curva característica da bomba e 
curva da perda de carga de um sistema qualquer.
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O ponto de intersecção das duas curvas estabelece o ponto de funcionamento para uma bomba 
qualquer, que no caso da bomba capilar representa o próprio limite de operação, quando toda a 
potência da bomba está sendo empregada para apenas compensar o efeito da perda de carga total no 
sistema.
A perda de carga no interior da bomba varia de forma não linear com a vazão mássica estabelecida no 
circuito para ranhuras de secção trapezoidal ou triangular. Esta análise foi conduzida por E. Bazzo et 
al [2 1 ] e seus resultados demonstram boa concordância com valores experimentais.
2.5.3 Falha operacional característica
A separação das secções de líquido e vapor nas bombas capilares MBB/ERNO é feita mediante a 
utilização de um perfil T invertido. A base do perfil é responsável pela separação propriamente dita e 
a perna do mesmo tem a fimção de pressionar a base contra as ranhuras da parede intema da bomba 
(ver figura 2.22). Existem ainda na bomba duas barreiras: uma, a barreira de liquido, localizada na 
saída da bomba, que impede a passagem de líquido diretamente á linha de vapor e outra, a barreira de 
vapor, localizada na entrada da bomba, que impede a passagem de vapor diretamente á linha de 
líquido.
Fig. 2.27 - Ocorrência de interstícios.
A montagem desses três elementos, barreiras e perfil, é de extrema importância, uma vez que eles 
devem impedir, em operação, a migração de bolhas de vapor da secção de vapor á de líquido, o que
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causaria falha no sistema. Um exemplo típico deste problema é a ocorrência de interstícios ("gaps"), 
verificados por Schlitt [20] e E. Bazzo [1], que podem existir na interface de contato entre a base do 
perfil e a parede intema ranhurada da bomba, conforme observa-se na microfotografia da figura 2.27.
Fig. 2.28 - Formação de bolsão de vapor na 
seção de líquido.
A migração precoce de bolhas de vapor através dos interstícios ocorre devido a dimensão deste ser 
relativamente superior àquela da ranhura, sendo seu efeito de tensão superficial consequentemente 
menor. Desta forma, um pequeno diferencial positivo de pressão entre o vapor e líquido já ocasionaria 
o escoamento de bolhas de vapor, através dos interstícios, à secção de líquido. Uma pequena 
quantidade de bolhas tenderia a colapsar no líquido sub-resfiiado, mas quando elas se tomam 
numerosas, podem originar uma bolha maior (figura 2.28) que bloquearia quase que totalmente a 
passagem de líquido, causando secagem do sistema {"dry-out''). Em outras palavras, a capacidade de 
transporte de calor do sistema toma-se inferior àquela estimada teoricamente, conforme metodologia 
apresentada no item anterior.
Além dos interstícios, podem haver folgas entre as barreiras e a parede intema da bomba, o que 
provocaria um efeito semelhante. No presente trabalho foram conduzidos testes de bolhas para 
detecção de possíveis falhas nas bombas. Então, foram tomadas algumas decisões no processo de 
confecção das bombas capilares (montagem do perfil intemo T e das barreiras de líquido e vapor) a 
fim de evitar o problema abordado acima.
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2.6 Sumário
No presente capítulo um abrangente estudo bibliográfico sobre circuitos capilares bifásicos foi 
conduzido. Particularmente, a tecnologia dos modelos mais recentes de placa de resfiiamento foi 
apresentada. O modelo proposto pela empresa alemã MBB/ERNO constituído de bombas capilares 
ranhuradas axialmente foi apresentado mais detalhadamente. Também aí foram apresentadas as 
características construtivas bem como o princípio de fiancionamente desses novos tipos de bombas 
capilares.
A pesquisa na área de transferência de calor bifásica, particularmente se tratando de sistemas de 
transporte de calor bifásicos, como CPL's e tubos de calor, na área espacial tem carecido de muitas 
explicações em tomo dos fenômenos envolvidos. O conceito do CPL, exemplificadoramente, ainda 
encontra-se em fase de gestação em todo o mundo. Exatamente por isto, a maior parte da atenção 
nesta área vinha sendo depositada, na última década, no desenvolvimento de tecnologia necessária 
para fabricar protótipos experimentais. A partir daí, diante do relativo sucesso obtido com os testes 
experimentais conduzidos, até mesmo em órbita, partiu-se para o aprofiindamente da investigação, 
agora também de caráter teórico, neste novo sistema de transporte de calor.
0  coração do CPL é a placa de resfriamento. Isto justifica o porque das inúmeras pesquisas 
conduzidas em tomo deste componente nos países que estão a fi-ente desta tecnologia: os EUA, 
Europa, Japão e a Rússia.
Placas de resfiiamento constituídas de bombas capilares de ranhuras circunferenciais foi um modelo 
recentemente proposto pela empresa alemã MBB/ERNO. A investigaçao teórica-experimental deste 
modelo, com ênfase na análise da dinâmica de operação, mostra-se pois necessária. Estudos 
preliminares, conduzidos anteriormente em tais modelos, apontaram a sua dinâmica de operação como 
bastante singular quando comparada aos demais modelos até então desenvolvidos.
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E x p e r i m e n t a ç ã o
3.1 Introdução
Neste capítulo são abordados os aspectos ligados à atividade experimental. Uma completa descrição 
da montagem experimental é apresentada, compreendendo todas as etapas do processo, isto é, o 
projeto, a contrução, a montagem e a instrumentalização do CPL. O planejamento dos testes com 
definições das tarefas, metas e prazos é apresentado e, ao final, é elaborado o cronograma geral de 
execução para todo o programa desta tese. Finalmente é feita uma análise de incerteza das grandezas 
a medir experimentalmente.
3.2 Montagem experimental
3.2.1 Projeto, construção e montagem
O projeto do CPL a ser utilizado para investigação da placa de resfiiamento consistiu na escolha e 
dimensionamento das tubulações e acessórios do circuito e, ainda, do projeto de um condensador e de 
um subresfiiador de duplos tubos. O reservatório da mistura bifásica foi aproveitado do CPL-ERNO. 
0  projeto foi conduzido de forma a atender ás necessidades impostas pelas características da placa de 
resfi-iamento (considerando fatores como pressão capilar máxima disponível e perda de carga nas 
bombas capilares) como também pela natureza do fluido de trabalho utilizado. Além do mais, aqueles 
fatores que conduziriam a uma clara investigação dos fenômenos envolvidos no CPL, eliminando 
problemas e dificuldades anteriormente encontradas no estudo do CPL-ERNO, foram analisados de 
forma igualmente relevante. Partindo deste ponto de vista, foi proposto um circuito experimental, 
conforme ilustrado esquematicamente na figura 3.1, e posteriormente apresentado á empresa 
MBB/ERNO, a qual aprovou e cedeu recursos materiais para a sua execução. Os equipamentos e 
instrumentos foram fornecidos pelo KFA/BMFT, órgão alemão de fomento á pesquisa.
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A seguir é apresentado o esquema do experimento e a lista dos principais componentes da bancada.
CPL
Fig. 3.1 - Representação esquemática do CPL experimental.
Uma placa de resfriamento
Um condensador e um subresfiiador de duplo-tubo; 
Uma linha de vapor e uma de líquido;
Um reservatório;
Quatro fontes de tensão;
Dois criostatos;
Quatro janelas de observação;
Dois manómetros (0-6 bar);
Um medidor de vazão da água de refiigeração;
Dois sensores de pressão diferencial;
Um sensor de pressão total;
Válvulas e acessórios de tubulação.
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A placa de resfriamento (vide figura 3.4) é constituida de quatro bombas capilares dispostas 
paralelamente, cada uma estando adaptada a dois blocos de alumínio montados em série, os quais 
servem-lhe de aquecedor. O fluxo de calor proveniente desses blocos é obtido por meio de uma 
resistência elétrica instalada no interior dos mesmos. Foram utilizadas quatro fontes de tensão DC, 
uma para cada bomba, com potência máxima de cerca de IkW. A conexão entre cada bomba capilar 
e as linhas de vapor e líquido é feita com o uso de válvulas de esfera, permitindo assim que a todo 
momento as bombas possam ser desmontadas, para fins de modificação de parâmetros construtivos 
e/ou, até mesmo, para testes de outros tipos de bombas capilares.
A linha de vapor liga a placa de resfiiamento ao condensador. Consiste de um tubo de paredes lisas em 
aço inoxidável. O condensador é um trocador de calor duplo-tubo contracorrente; os tubos estão 
dispostos paralelamente entre si. Considerando o sentido do escoamento no circuito, após o 
condensador encontra-se um subresfiiador, cujo aspecto construtivo é idêntico ao do duplo-tubo no 
condensador. No trecho da linha de líquido, ou de retomo de condensado, que conecta o condensador 
ao subresfiiador vem instalado o reservatório. O reservatório é um vaso de pressão cilíndrico em aço 
inoxidável, onde está a mistura bifásica do fluido de trabalho do CPL. Ligados ao reservatório e ao 
condensador existem dois criostatos, cuja fianção é, respectivamente, a de manter a mistura bifásica no 
reservatório isotérmica e a de resfiiar a água de refiigeração do condensador. Ainda na linha de 
líquido, pouco antes da entrada das bombas, foi instalado o sensor de pressão total no circuito Os 
sensores de pressão diferencial foram instalados em duas posições distintas; um entre a entrada e saída 
da placa de resfiiamento e o outro entre a entrada do condensador e a saída do subresfiiador. As 
quatro janelas de observação foram instaladas duas a duas, no trecho da linha de líquido conectado á 
entrada das bombas capilares e no trecho da linha de vapor na saída das mesmas (vide figura 3.1). 
Desta forma, fora possível distinguir as fases no escoamento na região de entrada e saída da placa. As 
ligações entre os diversos componentes do circuito foi feita mediante a utilização de flanges de aço 
inoxidável e/ou uniões roscadas. As válvulas, ora de esfera ora de agulha, foram instaladas de forma 
a conferir flexibilidade, para fins de manutenção e/ou alterações fiituras do circuito.
Para minimização das perdas com o meio, foi feito isolamento térmico em todo o circuito com o uso
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de camadas espessas de Armaflex. Todas as atividades ligadas à construção de peças, ajustes e 
refinamento na montagem, instalação de instrumentos e equipamentos bem como detecção de falhas 
e evacuamento do circuito, foram executadas nas instalações do IKE’ com apoio do corpo técnico do 
laboratório de energia nuclear e sistemas energéticos.
A figura 3.2 mostra uma vista frontal do CPL em fase de isolamento. À direita encontram-se as fontes 
de tensão e à esquerda destas os dois criostatos. Ao lado do painel está o reservatório e, no canto 
esquerdo da gravura, a placa de resfiiamento.
Fig. 3.2 - Vista fotográfica frontal do CPL experimental em fase de isolamento.
’iKE - Institut für Kemenergetik und Energiesysteme, Universidade de Stuttgart, Alemanha, onde foram 
conduzidas as atividades experimentais deste trabalho.
3.2.2 Equipamentos e instrumentos
A seguir estão brevemente descritos os principais componentes da bancada. No apêndice B encontra- 
se uma completa descrição da bancada experimental do CPL.
a) A placa de resfriamento
O modelo da placa de resfriamento a ser investigado é o da MBB/ERNO, que já fora discutido, 
juntamente com suas bombas capilares, no capítulo 2. Uma foto da placa de resfiiamento encontra-se 
ilustrada na figura 3 .3 . A fim de caracterizá-la para a operação no CPL proposto, serão discutidos a 
seguir seus aspectos mms importantes.
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Fig. 3.3 - Foto da placa de resfriamento do CPL.
• Características construtivas:
A figura 3.4 ilustra esquematicamente uma representação dimensional da placa de resfiiamento. A área 
definida pela soma das áreas da face superior dos quatro blocos fornece a superfície de resfiiamento. 
As bombas capilares são montadas nos blocos com um ângulo de contato de 120 graus, conferindo 
uma grande área de troca térmica, o que, aliado ao emprego de uma pasta condutiva na superfície de 
contato, permite uma distribuição de temperatura praticamente uniforme no canal de vapor da bomba. 
Bem acima do topo superior da bomba encontra-se um orifício, de secção retangular, cuja fimção é a 




Fig. 3.4 - Aspectos construtivos da placa de resfriamento.
Os blocos de alumínio possuem um comprimento de 250mm e são montados dois a dois, em série, 
sobre cada bomba perfazendo um comprimento total de 500mm. No interior da bomba observa-se o 
perfil T, contínuo axialmente, fabricado em alumínio. Existem ainda as barreiras de vapor e líquido, 
como já mencionado anteriormente, que não estão ilustradas na figura.
• Sistema de aquecimento:
Como já mencionado anteriormente, o fluxo de calor para operação do CPL é fornecido mediante o 
aquecimento dos blocos de alumínio através da resistência elétrica passante em seu interior, conforme 
indica a figura 3.4. As fontes de tensão fornecem a diferença de potencial (ddp) necessária para este 
fim. A resistência selecionada tem uma potência de aquecimento de 1600W, quando o valor da ddp 
é de 220V, o que resulta numa resistência média de 3 0,25 Q. Este valor também foi medido 
experimentalmente a temperatura ambiente, usando-se um multímetro digital, e os resultados indicam 
uma média de 33 Û.
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b) As linhas de liquido e vapor
As linhas de liquido e vapor selecionadas são de aço inoxidável com diâmetros intemos de 8mm e 
20mm respectivamente. Esses diâmetros foram selecionados visando-se obter uma redução da perda 
de carga bem como do peso do sistema. Uma vez que um desses fatores incorre no inverso do outro, 
procurou-se utilizar diâmetros diferentes para as fases, já que as condições de escoamento das mesmas 
diferenciam-se entre si. A figura 3.5 ilustra o gráfico da perda de carga para essas linhas como fimção 
do fluxo de calor aplicado no CPL. A perda de carga foi calculada, considerando o escoamento 
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Os diferentes valores do fator de atrito, f, referem-se à condição laminar ou turbulenta do escoamento, 
caracterizada pelo número de Reynolds, Re.
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Todos os acessórios de tubulação selecionados foram de aço inoxidável, uma vez que eles trabalham 
diretamente em contato com o fluido de trabalho, o freon 11 .
c) O Condensador e o Subresfriador
O condensador deve rejeitar a quantidade de calor absorvida pelo sistema na placa de resfiiamento e, 
eventuahnente, taxas residuais de calor provenientes do meio exterior, absorvidas nas linhas de liquido 
e vapor. Eles devem atender certos requisitos impostos pela performance do CPL, tais como: pequena 
diferença de temperatura entre o condensador e o meio refiigerante; minimização da perda de carga 
associada ao escoamento na secção de condensação; minimização de peso; dentre outras.
Os subresfiiadores podem ser diretamente integrados ao corpo do condensador ou instalados 
separadamente. A sua fianção básica é conferir um grau de subresfiiamento ao condensado da ordem 
de 5 a 10°C, a fim de evitar que haja evaporação precoce na linha de liquido, antes que este alcance a 
placa de resfiiamento.
O calor rejeitado na zona evaporativa do CPL deve ser diretamente liberado ao meio exterior ou 
transferido a um outro sistema de transporte. Isto define dois tipos distintos de sistemas de 
condensação. No sistema de condensação direta, onde os condensadores do CPL são acoplados a uma 
placa radiadora, o calor rejeitado na condensação do vapor é diretamente irradiado ao espaço ou a um 
ambiente de baixa temperatura.
O segundo conceito emprega um trocador de calor para transportar calor do condensador do CPL a 
um sistema de múltiplos tubos de calor, montado no painel radiador ou a um outro circuito bifásico. 
Este sistema tem sido aplicado com êxito a longas missões espaciais, uma vez que neste caso existe 
uma menor vulnerabilidade à incidência de meteoritos, os quais danificariam apenas um segmento do 
sistema. Atuahnente têm sido fabricados e testados dois tipos de trocadores de calor: o HPHX (Heat 
Pipe Heat Exchanger), que faz a interface entre o CPL e o sistema de múltiplos tubos de calor [22] e 
o "Two-Phase/Two-Phase Heat Exchanger", que interfacea dois circuitos bifásicos [23].
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Fig. 3.6 - Condensador/Subresfriador do CPL experimental.
Para simulação da liberação de calor do CPL experirnemal deste trabalho, foi projetado um 
condensador tipo duplo-tubo, conforme ilustra a figura 3 .6. A fim de se reduzir a perda de carga, se 
optou por trabalhar com as pernas, em número de 6, dispostas paralelamente, ao invés de se empregar 
tubos em U. Foram utilizadas conexões de aço inoxidável, para o lado do fluido de trabalho, e de 
latão, para o lado do fluido refiigerante, visando reduzir custos do projeto. O subresfiiador consistiu 
simplesmente do uso de um duplo-tubo, análogo àquele usado no condensador, porém de 
comprimento menor, instalado imediatamente após a saída do condensador.
d) Reservatório
O reservatório é um acumulador que contém ambas as fases (líquido e vapor) do fluido de trabalho e 
cujo volume deve atender às flutuações do inventário de líquido, conferindo assim ao CPL a 
característica de condutância variável, tema este já discutido no capítulo 2.
O reservatório utilizado pela MBB/ERNO no seu circuito bifásico foi cedido ao IKE para fins de 
utilização no CPL experimental deste trabalho. Ele consiste de um vaso de pressão cilíndrico com 
espessura de parede igual a 3mm, diâmetro extemo 159mm e comprimento 640mm perfazendo um 
volume interior de cerca de 11,8 litros. Cálculos efetuados demonstraram que esse reservatório estaria 
superdimensionado para a aplicação corrente, porém o seu uso não deveria afetar a experimentação.
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Ele foi montado verticalmente conferindo um acréscimo hidrostático, efetivamente computado, á 
pressão no circuito.
3.2.3 Fluido de trabalho
O fluido de trabalho num CPL desempenha a função de elemento transportador de calor. Em sendo 
assim, uma eficiente escolha do fluido a ser empregado implicará desde já na obtenção de boa 
performance operacional para o CPL. Muitos fatores devem ser considerados na seleção do fluido de 
trabalho para o CPL, conforme pode ser visto no apêndice C. Este apêndice trata do fluido de trabalho 
do CPL experimental.
O fluido empregado no CPL foi o freon 11. A temperatura de operação selecionada foi de 30°C, 
correspondente a uma pressão de saturação no reservatório de l,27bar. Considerações a respeito do 
volume de fluido bem como do carregamento do ch-cuito encontram-se ainda no apêndice C.
3.2.4 Instalação de termopares
A localização dos termopares no circuito está apresentada na figura 3 .7. Nas bombas capilares foram 
instalados dois termopares no topo do canal de vapor, um na entrada e outro na saída da bomba. Para 
investigação da distribuição axial de temperatura do líquido e do vapor no interior da bomba, foram 
instalados ainda na bomba KP2 mais dois termopares do lado do vapor e cinco na parte inferior da 
bomba. Como o perfil axial de temperatura do líquido deve ser exponencial, concentrou-se m ais  
termoelementos próximos à entrada da bomba. Para avaliar a quantidade de calor rejeitada na secção 
de condensação, instalou-se termopares na entrada e saída de ambos, condensador e subresfiiador.
Os termopares foram instalados todos na superficie externa do tubo, envoltos com pasta térmica 
condutiva e fixados com fita adesiva de alumínio. Utilizou-se ainda braçadeiras de aço com aneis de 
teflon visando melhorar este contato. Os dois termoelementos do lado da água no condensador (de 
números 24 e 25) foram, no entanto, inseridos no interior dos respectivos tubos e posicionados de
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encontro ao sentido do escoamento, a fim de se conseguir uma medição mais precisa do diferencial de 
temperatura da água através do condensador.
CPL-A N LA O E
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Fig. 3.7 - Instalação de termopares no CPL.
Os termoelementos utilizados foram do tipo K (Ni-Cr Ni, 4,10mV = 100°C) revestidos com fibra de 
vidro. A sua calibração foi feita, já acoplados ao sistema de aquisição de dados, por técnicos do IKE 
com uso de um termômetro padrão de bulbo de mercúrio (resolução 0,01°C) reconhecido pelo PTB 
(Physikalisch-Tecnische Bundesanstalt), orgão alemão semelhante ao orgão brasileiro INMETRO.
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3.3 Procedimento de execução
Objetivando racionalizar a atividade de experimentação e permitir a obtenção de resultados para uma 
análise precisa dos fenômenos investigados, procurou-se identificar e especificar os testes a serem 
conduzidos e a seqüência dos mesmos.
É importante salientar que todas as investigações a seguir discriminadas foram feitas num circuito 
capilar bifãsico-CPL, descrito no item "Montagem Experimental", utilizando fi-eon 11 como fluido de 
trabalho. A temperatura normal de operação para a qual foi projetado o circuito é de 30°C.
3.3.1 Detalhamento dos testes
a) Investigações com o CPL concebido pela MBB/ERNO
Afim de se adquirir conhecimentos práticos sobre o princípio de fimcionamento de um CPL, diversas 
investigações foram conduzidas com um CPL híbrido experimental, colocado à disposição nas 
instalações do IKE pela empresa alemã ERNO. A identificação das dificuldades existentes à 
investigação neste CPL contribuíram em muito para a revisão do projeto do CPL construído para este 
trabalho.
Os testes aqui consistiram das seguintes atividades: operação do circuito no modo permanente, 
visando identificar as características operacionais do CPL-ERNO; investigação da partida de operação 
e do fenômeno de secagem na placa de resfiiamento e, finahnente, teste de bolhas das bombas 
capilares associadas, objetivando levantar a capacidade de bombeamento das mesmas. O período 
previsto para execução dessas atividade foi de dois meses.
b) Projeto, construção, montagem e partida de um novo CPL experimental
0  projeto do CPL utilizado neste trabalho considerou fatores importantes que visavam facilitar as
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investigações, tais como:
- Uso de linhas de vapor e líquido de diâmetro reduzido: com isso objetivou-se ter um sistema menos 
denso e ao mesmo tempo de fácil transporte. A determinação dos diâmetros ficou naturalmente 
condicionada a perda de carga esperada no circuito.
- Projeto de um condensador horizontal de duplo-tubos associados em paralelo: o uso de condensador 
horizontal é interessante para evitar pressão positiva no circuito. A associação dos tubos em paralelo 
permite reduzir a perda de carga no mesmo.
- Instalação de janelas de observação em pontos chaves do escoamento: as janelas servem como 
visores, nas regiões de entrada e saída da bomba, para identificação das fases presentes no escoamento 
bem como peculiaridades do escoamento nestas posições.
- Instalação de um visor para o nível de líquido no reservatório: Na verdade, foi instalado um tubo de 
vidro paralelo ao reservatório para verificação do deslocamento de fluido para fora e para dentro do 
mesmo. Isso era de fimdamental importância no estudo da condutância variável do CPL bem como na 
caracterização dos fenômenos de partida de operação e secagem da placa de resfiiamento.
- Placa de resfiiamento com novas bombas capilares: A ERNO mostrara interesse em investigar 
bombas com ranhuras de secção triangular.
A construção dos diversos componentes do circuito, compra de equipamentos, instrumentos e 
materiais e posterior montagem foram executadas no IKE. Importante salientar que, no decurso da 
montagem, foram conduzidos os testes de bolha com as novas bombas capilares recebidas da ERNO.
O tempo estimado para realização dessas atividades foi de cerca de 6 meses. Após conclusão efetiva 
da montagem foi feita a lavagem do circuito com fi-eon 113, posterior secagem e condução do teste de 
detecção de vazamento. Na condição de normalidade, procedeu-se o evacuamento do sistema, o 
posterior carregamento e, finahnente, a partida de operação e os testes iniciais de operacionabilidade 
do novo CPL.
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c) Teste de bolhas com as bombas capilares
O teste de hoüias ("bubble-test") realizado em cada das quatro bombas capilares doadas pela ERNO 
visa avaliar a melhor forma de montagem do perfil T e barreiras de vapor e líquido em seu interior, que 
conduz à obtenção da pressão máxima de colapso. Os tubos capilares vieram com comprimento de 
100 cm, dos quais só a metade seria utilizada para confecção das bombas a serem usadas no CPL. 
Desta forma, optou-se por trabalhar com corpos de prova, que foram confeccionados cortando-se 
pedaços em ambas as extremidades de cada tubo capilar. Assim tentara-se compensar as prováveis 
desuniformidades entre as extremidades dos tubos. Nos corpos de prova foram então instalados o 
perfil T invertido e as barreiras de líquido e vapor.
Após cada mudança no esquema de montagem do corpo de prova, variando-se fatores como 
prensagem do perfil T no interior da bomba, tipo de material para confecção das barreiras de líquido 
e vapor e montagem das mesmas, foi conduzido um teste de bolhas e, finahnente, comparados os 
diversos resultados obtidos, identificando qual conduzia à melhor performance capilar da respectiva 
bomba. O teste de bolhas consistiu resumidamente dos seguintes items, citados na sequência de 
execução;
• Evacuamento da bomba;
• Imersão da bomba numa piscina contendo água desmineralizada;
• Inundação da bomba;
• Injeção de gás argónio na secção de vapor, segundo um processo quasi-estático;
• Avaliação da máxima pressão alcançada pelo argônio durante o processo, que é posteriormente 
finalizad o  quando há detecção de bolhas de vapor debcando a bomba pelo lado da secção de 
líquido.
Cada teste baseou-se na execução desta sequência 6  vezes por corpo de prova. Foram previstas três 
variações no esquema construtivo intemo da bomba, de forma que um total de cerca de 60 execuções 
daquela sequência foi necessário.
Ao final dos testes, a partir da análise dos resultados, foi levantado o melhor esquema de montagem.
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o qual foi usado definitivamente nas bombas originais.
d) Investigações com o CPL operando em regime permanente
Essas investigações visaram avaliar a performance térmica da placa de resfiiamento e do CPL, 
operando sob diferentes níveis de potência aplicada. A partida de operação(" startup") bem como o 
fenômeno de secagem das bombas (^'dry-out") não foram abordados nesta fase. Ao contrário, a análise 
das caracteristicas operacionais dos diversos componentes do circuito operando em regime 
permanente foi conduzida. Abaixo segue uma relação das investigações com a respectiva descrição 
dos testes realizados.
• Estabilidade de operação do CPL:
Nesta fase foi feita a análise do comportamento térmico hidrodinâmico do circuito operando em 
regime permanente. Para isto foi feito o levantamento do perfil transiente da temperatura em diferentes 
pontos do CPL, da pressão absoluta no sistema e da pressão diferencial na placa de resfiiamento. Os 
testes foram executados segundo o algoritmo a seguir:
1 q = qi«i
2. Início do ensaio* com medições em intervalos de 6 segundos;
3. Decorridos 10 minutos, aplicação de potência q na placa de resfiiamento;
4. Operação contínua do sistema por um período de t horas;
5. Fim do ensaio para potência q;
6. Repouso do sistema para reestabelecimento do equihljrio com o meio;
7. q = q + Aq;
8. Se q < qita, retomo ao item 1;
9. Senão, fim do ensaio.
expressão "início do ensaio " aqui utilizada deve ser entendida como inicio de Juncionamento do sistema e 
software de aquisição de dados e não como a aplicação inicial de potência no CPL.
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Os valores para a potência inicial aplicada, intervalo de variação da potência, Aq, e potência limite 
de secagem, qu  ^foram determinados com base nas avaliações teóricas dos limites mínimo e máximo 
do fluxo de calor e na conveniência à obtenção dos resultados esperados.
• Controle de temperatura no CPL:
Aqui foram conduzidos experimentos para investigação da ação do reservatório no controle da 
temperatura do CPL. A análise da condutância variável do CPL, uma de suas características 
singulares, também foi feita. Dois tipos distintos de testes foram feitos: um consistindo na varíação da 
temperatura média no condensador e observação do efeito desta ação no estado térmico do vapor e da 
mistura bifásica no reservatório; o outro consistindo na variação da temperatura da mistura bifásica no 
reservatório e investigação da reação da temperatura de operação do CPL a este efeito. A seguir estão 
os algoritmos associados a cada teste:
Algoritmo para o teste no. 1 - Análise da condutância variável:
1. Partida do CPL com aplicação de potência q = qi;
2. Identificação de operação estacionária;
3. Variação da temperatura média do condensador (conforme perfil ilustrado na figura 3.8);
4. Fim do teste.
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Algoritmo para o teste no.2 - Análise do controle da temperatura de operação do CPL;
1. Partida do CPL com aplicação de potência q = qj;
2. Identificação de operação estacionária;
3. Variação da temperatura da mistura bifásica no reservatório (conforme perfil ilustrado na
figura 3.9);
4. Fim do teste.
Teste 2 
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Fig. 3.9 - Perfil de temperatura para teste no 2.
Foram assumidos os valores 50W e 150W para qi e 200W para qj.
e) Investigações com o CPL operando em regime transiente
• Partida de operação ("Startup "):
A investigação completa da partida de operação do CPL foi feita nesta etapa. Diversos testes foram 
conduzidos a fim de caracterizar o comportamento térmico da placa de resfiiamento durante e após a 
partida de operação. O enfoque dessa análise foi meramente físico, ou seja, o mecanismo de 
tranferência de calor envolvido na partida de operação foi entendido e explicado a luz das teorias 
existentes na literatura, sem uso no entanto de modelação matemática.
Os testes para a partida de operação foram inicialmente conduzidos para cada bomba operando
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individualmente. Foram levantados os perfis de temperatura em diversos pontos racionalmente 
selecionados (ver item instalação de termopares) nas bombas capilares e no circuito, para várias 
condições de fluxo de calor aplicado na placa de resfiiamento. O comportamento da pressão absoluta 
no CPL e da pressão diferencial através da placa também são analisados. O estado do escoamento nas 
linhas de líquido e vapor, nas vizinhanças do evaporador, e o fluxo de líquido ao interior do 
reservatório foram caracterizados através da visualização do escoamento nestes pontos, por meio de 
janelas estrategicamente instaladas no CPL e de um visor do nível de volume no reservatório.
Em todas as baterias de testes foi utilizado um procedimento único, com uso de intervalos de medição 
e história de potência aplicada idênticos, gerando condições para uma análise comparativa dos 
fenômenos nas diferentes bombas e no conjunto da placa, quando todas as bombas trabalham 
simultaneamente. O algorimo para este teste á apresentado a seguir.
1. n = l
2. q = qyü
3. Início do ensaio com intervalos de medição de 3 segundos;
4. Decorridos 10 minutos, aplicação de potência q na bomba capilar n;
5. Operação contínua pelo período de 2 horas;
6. Fim do ensaio para potência q;
7. Repouso do sistema para reestabelecimento do equilíbrio com o meio;
8. q = q + A q
9. Se q < qun, retomo ao item 3;
10. Senão, n = n + 1 ;
11. Se n < 4, retomo ao item 2;
12. Fim do teste.
As considerações para os valores da potência inicial aplicada, q^i, intervalo de variação para potência, 
Aq, e potência limite de secagem, qun,, são as mesmas feitas para os testes de investigação da 
estabilidade do CPL.
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• Fenômeno de secagem ("dry-out") das bombas capilares:
Nesta fase foi feito o estudo do limite de secagem ("dry-out") das bombas capilares; determinou-se a 
potência máxima de operação de cada bomba capilar e da placa de resfriamento, quando todas as 4 
bombas operam simultaneamente; investigou-se a reativação ("repriming") de bombas que sofreram 
secagem.
Os testes nesta fase consistiram do aquecimento transiente das bombas capilares com saltos positivos 
no valor da potência aplicada. A determinação do limite é feita quando, para uma determinada 
potência aplicada, a temperatura da placa de resfriamento tende a crescer linearmente, indicando 
presença isolada do mecanismo de condução no processo de transferência de calor, ou seja, quando 
o interior da bomba capilar houver secado.
Foi adotado o mesmo procedimento para execução dos testes com cada bomba, porém, como elas não 
são similares, os valores para a potência aplicada, os saltos para a variação da mesma e o tempo de 
operação sob cada valor respectivo foram variados conforme a performance térmica individual 
previamente avaliada. Este procedimento está esquematizado no algoritmo que se segue:
1 tol,t
2 q = q,.u,At = 6s, Aq = Aq,^, t
3. Inicio do ensaio com intervalos de medição de At;
4. Decorridos 10 minutos, aplicação de potência q na bomba capilar;
5. Operação continua por um período t;
6. Se atinge o regime permanente, q = q + Aq e retoma a 5;
7. q«„. = q - A q ;
8. Conclusão parcial do ensaio;
9. Repouso do sistema para reestabelecimento do equilíbrio com o meio;
10. q^i = qitau At = 3s e Aq^i = toi;
11. Execução da sequência 2-7;
12. Conclusão definitiva do ensaio.
Onde toi é a tolerância na medida da potência limite de secagem, t é o período de operação sob
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determinada potência e At é o intervalo de medição utilizado. As grandezas potência inicial 
a p lic a d a ,e  intervalo de variação de potência, Aq^i, foram distintos para cada bomba, uma vez que 
cada uma delas deveria apresentar limites diferentes de operação. Os valores dessas grandezas foram 
estimados com base no limite mínimo para potência, avaliado teoricamente, e na conveniência à 
experimentação. O valor de t também é distinto para cada situação.
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3.4 Análise de incerteza dos resultados
Nesta secção é abordado o estudo da incerteza envolvida na aquisiçao e processamento de dados 
experimentais. A filosofia aqui adotada é aquela apresentada por Holman [24] e Schneider [25].
Ao processo de medição de uma grandeza física existem sempre erros inerentes. Para se validar um 
resultado experimental deve-se, portanto, avaliar a natureza desses erros bem como sua dimensão. Na 
análise metrológica costuma-se definir como resultado da medição, RM, o valor que expressa 
propriamente o que se conhece sobre a dimensão da grandeza medida. O Resultado da medição é um 
resultado base, RB, acompanhado de sua incerteza, IR, e da unidade da grandeza medida. Assim;
R M  = R B  * I R  (3.2)
0  resultado base pode ser uma medida, a média de várias medidas, um valor calculado em fimção de 
outras grandezas medidas, etc. A incerteza ou intervalo de confiança, caracterizada pelo limite superior 
e inferior em relação ao resultado base, representa a faixa onde se espera encontrar o valor verdadeiro 
convencional da grandeza medida. Esses erros provém em fimção dos erros do sistema de medição 
(SM), da variação da grandeza medida ou da combinação simultânea desses dois fatores.
Dentro deste contexto, foram avaliados os erros nas medições experimentais das grandezas físicas 
apresentadas neste trabalho e então estabelecida a sua incerteza IR. Essas grandezas são a temperatura 
e 0  fluxo de calor (avaliado via efeito Joule). De posse desses resultados, foi então avaliada a incerteza 
do resultado do coeficiente de transferência de calor, valor calculado em fimção daquelas duas 
grandezas.
Sendo assim, ficam estabelecidas nesta secção as indeterminações de todos os resultados experimentais, 
ou derivados destes, apresentados ao longo deste trabalho.
Experimentação 64
3.4.1 Temperatura
0  SM utilizado para medição da temperatura consistiu de termopares tipo K revestidos com fibra de 
vidro e um sistema de aquisição de dados acoplado a um computador 386. As características destes 
componentes podem ser vistas com detalhes no apêndice B.
Para se avaliar a incerteza da medição da temperatura, o SM foi calibrado como um sistema único, 
conforme já mencionado anteriormente. A calibração foi conduzida por técnicos do IKE e os valores 
das máximas incertezas para os 27 termopares utilizados seguem relacionados na tabela 3.1. A faixa 
de operação adotada para os termopares foi de 0 a 100 K.
T e r m o p a r In c e r t e z a  d a  m e d iç ã o  (IR ) T e r m o p a r In c e r t e z a  d a  m e d iç ã o  (IR )
Tl ±0,12 T15 ±0,18
T2 ±0,09 T16 ±0,12
T3 ±0,12 T17 ±0,18
T4 ± 0,09 T18 ±0,27
T5 ±0,06 T19 ±0,15
T6 ± 0,09 T20 ±0,18
T7 ±0,09 T21 ±0,24
T8 ±0,15 T22 ±0,09
T9 ±0,18 T23 ±0,09
TIO ±0,18 T24 ±0,12
T ll ±0,18 T25 ±0,12
T12 ±0,21 T26 ±0,09
T13 ±0,18 T27 ±0,09
T14 ±0,18 — —
Tabela 3.1- Incerteza de medição dos tennopares do CPL experimentai.
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3.4.2 Fluxo de calor
Uma resistência elétrica passante no interior dos blocos de almnínio da placa de resfiiamento fiai 
utilizada para fornecer calor ao evaporador do CPL. O Fluxo de calor era obtido por efeito Joule, 
quando se impunha uma corrente elétrica naquela resistência. As fontes de tensão (descritas no 
apêndice B) fomeciam a voltagem necessária à cada condição de fluxo de calor desejada. Desta forma, 
o fluxo pode ser determinado a partir da equação que rege o efeito Joule;
q - V  I  (3.3)
Desta maneira, o erro na determinação do valor do fluxo de calor se deveu a dois fatores: a) devido às 
incertezas da medição das grandezas V e I e b) devido às perdas de calor através do isolamento 
térmico, do circuito experimental para o meio exterior.
Nos terminais da resistência elétrica foram instalados um amperímetro e um voltímetro (conforme 
indicado no esquema da figura 3.1), cujas incertezas de medições eram conhecidas. Portanto, a parcela 
de incerteza do resultado para o fluxo de calor relativa às medidas V e I foi calculada pela análise da 
combinação dos erros dessas duas grandezas, conforme expressão a seguir:
IRq
[ ^ f  . (3.4)
Onde IRV/V e IRI/I são as indeterminações relativas das medidas tensão e corrente obtidas do 
voltímetro e amperímetro respectivamente. Os valores dessas indeterminações fornecidos pelo 
fabricante são de 1% para ambos, voltímetro e amperímetro. Logo, da equação 3.4 teremos:
—  ■ (3.5)
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Para avaliar-se a incerteza na determinação do fluxo devido às perdas de calor no circuito, foram 
conduzidos cálculos aproximados do mecanismo de condução de calor no meio isolante e de convecção 
entre a superfície do isolante e o meio exterior. No evaporador foi utilizada fíbra cerâmica com 
espessura de 58mm para isolar a placa de resfiiamento do meio à temperatura média de 26°C. Nas 
linhas de liquido e vapor usou-se tubos isolantes de poliuretano com espessura de 28mm. A baixa 
condutibilidade térmica desses materiais bem como o pequeno gradiente de temperatura (da ordem de 
5K) entre o meio exterior e o fluido de trabalho do CPL, operando em regime permanente, justificam 
as perdas de calor estimadas em no máximo 2% do fluxo de calor aplicado no evaporador.
Finalmente, a inceneza total na determinação do fluxo de calor é obtida através da combinação das 
duas parcelas obtidas acima, ou seja:
3.4.3 Coeficiente de transferência de calor
0  cálculo do coeficiente global de transferência de calor para uma certa bomba capilar foi feito 
considerando-se a diferença entre a média aritmética das temperaturas na parede e a temperatura do 
vapor à pressão de saturação imposta pelo reservatório, segundo a expressão;







Onde IRq é a incerteza de medição associada ao fluxo de calor já avaliado na secção anterior, IRT^ 
associada ao termopar T27, constante na tabela 3 .1, e IRTp associada à avaliação da temperatura 





Onde n representa o número de termopares instalados na parede da bomba capilar e o índice i e j os 
termopares da bomba capilar em questão. Assim, tendo os valores das temperaturas nos termopares 
instalados na parede da bomba capilar para cada condição de fluxo de calor, foi possível determinar a 
incerteza do resultado do coeficiente de transferência de calor.
3.5 Sumário
Neste capítulo foram abordados todos os temas ligados à atividade experimental da presente tese. Uma 
completa descrição do aparato experimental e a elaboração de um planejamento de execução dos 
experimentos foram feitas. Finalmente foi conduzida a análise de incerteza dos resultados a obter.
A construção do CPL experimental foi executada de tal forma a permitir claras interpretações dos 
fenômenos investigados neste trabalho. Jandas de observações instaladas em pontos chaves do circuito 
permitiram a visualização do escoamento nestas regiões, o que em muito contribuiu para conclusões 
lógicas e fortalecimento de hipóteses assumidas no estudo da fenomenologia da partida de operação 
bem como do fenômeno de secagem precoce no interior das bombas capilares.
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0  projeto de um condensador horizontal permitiu a operação do CPL sob ação de bombeamento 
meramente capilar, isto é, sem efeito termosifao para retomo do condensado do condensador ao 
evaporador. No reservatório foi instalado um tubo de vidro para observação do nível de líquido em seu 
interior. Desta forma, uma precisa avaliação da pressão hidrostática no CPL pode ser feita e, 
principahnente, os deslocamentos de líquido para dentro e fora do reservatório puderam ser observados 
com bastante clareza. Isto facilitou o estudo do CPL como circuito de transferência de calor com 
condutância variável bem como o estudo da partida de operação, quando grande quantidade do fluido 
de trabalho na forma líquida escoa rapidamente para o interior do reservatório.
O isolamento do circuito, principalmente na zona de evaporação, foi feita de forma bastante cuidadosa, 
a fim de minimizar ao máximo as perdas de calor ao meio exterior. Além disso, foi selecionada uma 
temperatura de saturação para o fluido de trabalho, no caso o freon 11, de 30°C, propiciando pequenos 
gradientes de temperatura entre os diversos pontos do CPL e o meio exterior.
A instramentalização do CPL consistiu de medidores de pressão absoluta e diferencial, instalados na 
linha de líquido e através da placa de resfiiamento respectivamente, e 27 termopares tipo K ao longo 
do circuito, sendo todos eles previamente calibrados e avaliadas as incertezas de medições respectivas. 
Um medidor de vazão de água foi ainda instalado no circuito de refiigeração do criostato para água de 
resfiiamento do condensador. Desta maneira foi possível avaliar-se o calor rejeitado pelo sistema.
Uma precisa metodologia de experimentação foi elaborada com estimação de tempos e movimentos 
para otimizar a aquisição de dados relevantes bem como minimizar a natureza árdua inerente a qualquer 
atividade experimental. Um cronograma geral de execução e desenvolvimento do programa de 
doutoramento foi também apresentado.
A análise de incerteza foi conduzida para estimativa das indeterminações dos resultados apresentados 
neste trabalho. Os erros na medição e/ou determinação das grandezas temperatura, fluxo de calor e 
coefidente global de transferência de calor foram avaliados. Importante salientar nesta altura que, para 
o estudo do limite de colapso da bomba capilar, quando foi executado o teste de bolhas, a análise de 
incerteza dos resultados da pressão de colapso foi conduzida mais oportunamente no capítulo 4,
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quando são apresentados os resultados deste estudo. Ademais, a análise de incerteza para as grandezas 
geométricas medidas das ranhuras da bomba capilar foi apresentada em forma de apêndice, uma vez 
que essas medições experimentais foram obtidas diretamente da empresa MBB/ERNO, não fazendo 
assim parte do escopo do presente trabalho.
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Resultados e análise
4.1 Limite de colapso da bomba capilar
4.1.1 Introdução
Em operação normal a bomba capilar deve possuir apenas a fase líquida do fluido de trabalho na secção 
de líquido. Caso contrário, o vapor aí existente pode deslocar-se para a estrutura porosa, neste caso 
as ranhuras circunferenciais, causando o bloqueio da passagem de líqiiido à superfície aquecida da 
bomba capilar. Isto provocaria o superaquecimento de suas paredes e conseqüente secagem do 
evaporador, falhando assim a operação no CPL.
Em vista do mecanismo de transferência de calor envolvido na partida de operação, o diferencial de 
pressão entre as secções de vapor e liquido na bomba capilar pode ser elevado. Se este valor for 
superior à energia de retenção do líquido no capilar de maior dimensão, o vapor irá escoar por este até 
a secção de líquido. Isto pode ser melhor compreendido com o auxílio da equação 4.1 (Young-Laplace) 
para o menisco formado na interface entre o líquido e o vapor. Fazendo uso do conceito de raio 
circunferencial equivalente do menisco (r.), introduzido anteriormente na equação 2.5;
2.0
P . - P , -  —  (4.1)
Assim, 0  capilar de maior raio r. definirá a máxima pressão possível de existir na interface, sem que haja 
penetração de vapor para o lado do líquido. Para maiores diferenciais de pressão, bolhas de vapor 
vencem a resistência do menisco e penetram na secção de liquido. A presença da bolha na secção de 
líquido, como já mencionado acima, poderia provocar a falha do sistema. A condição, sob a qual isso
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acontece, identifica o limite de colapso de uma bomba capilar. Este limite é apresentado em tennos 
de pressão diferencial entre o liquido e vapor na bomba capilar.
Por outro lado, se a bomba capilar opera em regime permanente, quando se eleva o valor do fluxo de 
calor, a vazão mássica no CPL toma-se elevada e gera grandes perdas de carga nos componentes. Se 
a estrutura porosa na bomba possuir uma pressão máxima de bombeamento capilar inferior a perda de 
carga total no circuito, para determinado valor do fluxo de calor, já não há mais condições de 
bombeamento do líquido no sistema e o vapor pode escoar da secção de vapor à secção de líquido, 
falhando o CPL. Isto define um outro limite operacional do CPL conhecido como limite capilar.
É de fimdamental importância no estudo de circuitos capilares bifásicos saber distinguir os dois limites 
acima mencionados. 0  limite de colapso está associado à máxima pressão diferencial admissível no 
evaporador, enquanto o limite capilar refere-se á máxima pressão de bombeamento capilar. Nesta 
secção são apresentados e discutidos os resultados experimentais encontrados para o limite de colapso 
de cada das quatro bombas capilares da placa de resfiiamento deste trabalho. 0  limite capilar será o 
tema em questão na próxima secção.
Conforme visto no capítulo 2, a falha operacional de uma bomba capilar de ranhuras circunferenciais 
pode se dar mediante a existência de interstícios nas barreiras de líquido e vapor ou entre o perfil T 
interno e a parede da bomba capilar. Se a dimensão desses interstícios for superior á das ranhuras, eles 
representarão o caminho preferencial para o vapor á secção de liquido. Isto é, eles possuirão o maior 
valor de r. na equação 4.1. Portanto, os interstícios neste caso definiriam o limite de colapso na bomba 
exilar. A fim de evitar este tipo de Mia, esta investigação teve como meta a priori determinar a melhor 
forma de montagem dos elementos internos (perfil T invertido e barreiras de líquido e vapor) na 
confecção da bomba capilar. Isto é, aquela que conduzisse á formação de interstícios de dimensões 
inferiores. Para este fim, utilizou-se um corpo de prova que consistiu de um pequeno trecho de um dos 
tubos ranhurados. Conchiida esta etapa, o esquema de montagem selecionado foi usado na confecção 
final das 4 bombas capilares. Finalmente, foram conduzidos vários testes para o levantamento do limite 
de colapso das mesmas.
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4.1.2 Experimentação
0  teste conduzido para avaliar as pressões de colapso foi o teste de bolhas. Utilizou-se água como 
fluido de trabalho e estendeu-se os valores posteriormente para o Freon 11.
a) Bancada de teste
Conforme ilustrado na figura 4.1, a bancada consiste em uma piscina com água desmineralizada, na qual 
encontra-se a bomba capilar em teste submersa a uma profiindidade hj. A entrada da secção de líquido 
encontra-se aberta, permitindo a inundação de ambas as secções, de líquido e vapor, da bomba, que 
fora anteriormente evacuada. Do lado da saída da secção de vapor está conectado uma mangueira que 
se dirije à garrafa de argônio, na qual adaptou-se um manómetro U. Finalmente, na saída da garrafa de 
argônio foi instalado um sensor de pressão total (SPA) acoplado a um transdutor digital, a fim de 
permitir o controle da pressão absoluta no interior da secção de vapor.
O manómetro U foi instalado num painel milimetrado, onde era possível inclinar-se o seu braço direito, 
a fim de obter-se medições mais precisas da altura manométrica. O controle da vazão de argônio era
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feito por duas válvulas, sendo uma delas para ajuste fino, instaladas na válvula de fechamento da 
garrafa.
b) Descrição do teste
Segmentos de cerca de 25 cm foram cortados dos quatros tubos capilares para servirem de corpos de 
prova. Escolheu-se o segmento daquele tubo, cuja ranhura correspondia ao maior valor da pressão 
capilar máxima (definido teoricamente), e com ele executou-se os diversos testes para a identificação 
da melhor forma de montagem dos elementos internos da bomba. Uma vez concluída esta etapa, 
montou-se os demais corpos de provas e procedeu-se a experimentação para determinação das pressões 
de colapso para cada bomba. Cada teste caracterizou-se pela seguinte seqüência de eventos;
1 - Montagem do perfil T e barreiras de líquido e vapor nos corpos de prova;
2 - Lavagem dos corpos de prova com acetona, a fim de afastar resíduos de gordura e impurezas;
3 - Evacuamento do corpo de prova a ser testado;
4 - Imersão do mesmo na piscina de líquido;
5 - Tempo de espera p/ completa inundação da bomba;
6 - Abertura da válvula de argônio, estabelecendo um valor bastante baixo para vazão;
7 - Argônio penetra lentamente na secção de vapor da bomba, expulsando o liquido aí existente
para o lado da secção de líquido;
8 - Quando todo o líquido estiver sido expulso da secção de vapor, a pressão a í , indicada pela
diferença entre as alturas hz e hj, começa a crescer. Este aumento da pressão do argônio na 
secção de vapor deve-se á resistência imposta pelo efeito da tensão superficial dos meniscos
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de líquido, formados no espaço compreendido entre as ranhuras circunferenciais e a base do 
perfil T interno. Note que o argônio aqui desempenha o papel do vapor no interior da bomba 
em operação no CPL.
9 - No momento em que a pressão do argônio atinge seu valor máximo, indicado pelo máximo 
valor alcançado por hj e, ao mesmo tempo, registrado no transdutor digital de pressão, 
surgem as primeiras bolhas de gás na secção de líquido que, com a continuação do processo, 
deixam a bomba pela entrada desta secção. A altura manométrica hj retoma então a sua 
posição inicial correspondente ao valor de h,.
10 - Finalmente, com o valor (hj. - h,) calcula-se a pressão de colapso do respectivo corpo 
de prova.
4.1.3 Resultados
Foram feitas três variações principais na montagem do perfil T interno e das barreiras, conforme 
esquematizado na figura 4.2. Na variação A, usou-se teflon para confecção das barreiras, as quais foram 
prensadas nas respectivas posições após ter sido inserido o perfil T. Na variação B, utilizou-se as 
mesmas barreiras anteriores e inseriu-se uma tira passante de folha delgada de alumínio na interface de 
contato entre as pernas do perfil T e a  parede mtema do tubo. Com isso ojetivou-se criar uma certa 
interferência naqueles contatos, diminuindo as folgas e, com isso, possíveis pontos de maior dimensão 
capilar. O uso da folha delgada de alimiinio foi imposta pelo fato da dureza desse material ser 
compatível com o material e dimensão das ranhuras e, principalmente, pelo grau de molhabüidade deste 
material com o fluido de trabalho do CPL. A folha deveria se amoldar as ranhuras de forma a não 
contribuir para formação de meniscos invertidos, o que poderia eventualmente anular o efeito capilar 
das ranhuras.
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Na última e definitiva variação C, utilizou-se uma barreira de alumínio para o lado do vapor, a qual foi 
colada na extremidade do perfil. Do lado do líquido manteve-se a barreira de teflon. Na interface 
superior entre o perfil e a parede interna da bomba usou-se também uma tira de folha delgada de 
ahimínio, a fim de obter-se um acréscimo da pressão sobre a base do T, permitindo às abas inferiores 
um ajuste mais forçado. Para um perfeito contato entre as abas e a parede intema da bomba ainda foi 
utilizado um anel tensionador de alumínio do lado da saída da secção de vapor. Esta montagem conferiu 
a melhor performance das bombas capilares, fornecendo valores para a pressão de colapso da ordem 
de três a cinco vezes maiores que nas variações anteriores. Os valores aqui encontrados ficaram 
próximos da resistência capilar estimada para o menisco formado na interface entre o perfil T e as 
ranhuras.
Para cada corpo de prova montado conforme C, foram conduzidos seis ciclos de testes de bolhas para 
d^erminação da pressão de colapso. Os resultados encontrados estão ilustrados na tabela 4.1, onde hj - 
hl represoita a diferença entre as alturas manométricas (vide figura 4.1) e Ap^oi a pressão de colapso 
equivalente. Esses valores valem naturalmente para o fluido utilizado no teste, neste caso a água 
desmineralizada, numa temperatura de 25 °C. Os valores lidos no transdutor digital forneciam
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diretamente o valor da presão de colapso, uma vez que ele permitia o armazenamento do valor de pico 
da pressão absoluta no interior da secção de vapor. No entanto, apenas os valores obtidos no 
manómetro U foram considerados para determinação da pressão de colapso.
Teste















01 210 2100 160 1600 170 1700 190 1900
02 200 2000 150 1500 180 1800 180 1800
03 210 2100 180 1800 160 1600 190 1900
04 190 1900 170 1700 170 1700 180 1800
05 200 2000 180 1800 180 1800 200 2000
06 210 2100 190 1900 180 1800 190 1900
Média — 2033,3 — 1716,7 — 1733,3 — 1883,3
S — 81,6 —  ■ 147,2 — 81,6 — 75,3
Tab. 4.1 - Resultados do teste de bolhas.
Para se determinar o resultado dessas medições, deve-se proceder uma análise de erros. Como a 
grandeza medida, no caso a pressão de colapso, é invariável, adota-se como resultado da medição [25]:
^PcoUj>i - ^P.copæi ± D M (4.2)
Onde a primeira parcela na soma indica a média das medidas e DM a parcela referente à dispersão da 
medição devido a fatores aleatórios. A determinação de DM é feita utilizando-se o coeficiente de 
Student para comportamentos gaussianos segundo a seguinte expressão;
D M ( P )  - ± t.S (4.3)
Onde P representa a probabilidade de enquadramento dos valores medidos, t é o coeficiente de Student 
e S o desvio padrão para as medidas feitas. Assim, adotando-se uma probabilidade de enquadramento
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de 95%, encontramos para seis medições o valor de 2,6 para o coeficiente de Student [25], A partir da 
equação 4.3, obtém-se o valor para a DM:
DMkp,= ±212.3 Pa 
DMkk = ± 382.7 Pa 
DMkpj = ± 212.3 Pa 
DMkp4 = ± 195.7 Pa
O resultados da medição para a pressão de colapso das quatro bombas capilares são:
A p co l,K P l=  (2033.3 ± 212.3) Pa
A pcol,K P2= (1716.7 ± 382.7) Pa
Apcol,KP3 = (1733.3 ± 212.3) Pa
A pcol,K P4= (1883.3 ± 195.7) Pa
Estes são portanto os valores para a água desmineralizada a 25°C como fluido de trabalho. A fim de 
converter esses valores para freon 11, fluido de trabalho no CPL, tomou-se a relação entre as tensões 
superficiais dos dois fluidos, isto é:
“  • ^PcoUl^ (4.4)
Portanto, as pressões de colapso para as quatro bombas que operarão no CPL são;
Ap«i.KPi = 530 ± 55,3 Pa
Apcoi,KP2 = 447 ± 99,6 Pa
APcoticpj = 4SI ± 55,3 Pa
Ap«i,KP4 = 490 ± 50,9 Pa
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4.1.4 Discussão
Os baixos valores encontrados para a pressão de colapso estão na verdade associados ao maior menisco 
de líquido formado na interface entre a ranhura circunferencial e a base do perfil T interno. Nesta 
posição, os meniscos se formarão exatamente na passagem da secção de vapor para a de líquido, na 
direção circunferencial da ranhura, onde a secção para o escoamento é triangular. Assim, os meniscos 
terão dimensões bem superiores àqueles responsáveis pela ação efetiva de bombeamento capilar (os que 
se formam no fiando da ranhura) e, por esta razáo, a pressão de colapso assume sempre um valor 
inferior ao da pressão capilar máxima desenvolvida na ranhura.
A pressão de colapso, conforme dito anteriormente, serviu de indicativo para se avaliar a presença de 
bolhas de vapor na secção de líquido provenientes da secção de vapor, quando através do evaporador 
surge um diferencial de pressão elevado durante a partida de operação. Os resuhados experimentais 
obtidos no estudo da partida de operação do CPL demonstram a ocorrência destes elevados picos 
mesmo para valores baixos do fluxo de calor. Nas figuras 4.3 e 4.4 são apresentadas as curvas para a 
pressão diferencial através do evaporador quando foram aplicados fluxos de calor de 75 e 150 W 
respectivamente sobre a bomba capilar K Pl. As outras bombas foram mantidas desativadas.
Para a potência de 75W (figura 4.3), observa-se um pico no valor da pressão diferencial (cerca de 1000 
Pa) logo após início de operação. A partir daí e durante toda a operação, já em regime estacionário, 
a pressão diferencial apresenta um comportamento oscilatório. A fim de facilitar a análise, plotou-se 
uma linha tracejada representando a pressão de colapso da bomba capilar.
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Fig. 4.4 - Pressão diferencial através do evaporador 
(Pot= 150 W).
Este comportamento explosivo durante a partida demonstrou estar relacionado com o mecanismo de 
transferência de calor durante a ebulição no interior da secção de vapor. Este fenômeno será o enfoque 
principal a ser detalhadamente discutido na secção 4.3. A magnitude assumida pela pressão diferencial 
nesse instante (1000 Pa) é bem superior à pressão de colapso da bomba capilar KPl (cerca de 530 Pa, 
vide linha tracejada na figura 4.3), 0  que provoca a fiiga de bolhas de vapor à secção de líquido. As 
bolhas puderam ser observadas por janelas convenientemente instaladas na linha de líquido. Para 
potências babcas, três fatores contribuem para que estas bolhas, mesmo em regime estacionário, 
continuem a coexistir: a) A fiiga de calor à secção de líquido através da parede da bomba capilar, b) 
o escoamento quase estagnante do liquido subresfiiadc proveniente da secção de condensação do CPL 
e c) a fi’equência com que a magnitude da pressão diferencial, no decorrer da operação, ultrapassa o 
valor da pressão de colapso.




















Fig. 4.5 - Pressão diferencial através do evaporador 
(Pot=175W ).
Para maiores valores do fluxo de calor (figura 4.4), observa-se também um elevado aumento da 
pressão diferencial acima da pressão de colapso durante a panida de operação. Entretanto, durante o 
restante da operação a sua magnitude mantém-se sempre abaixo do valor da pressão de colapso, o que 
não provoca posteriores fiigas de vapor à secção de líquido. A medida que o fluxo de calor aumenta 
(175 W na figura 4.5), as oscilações da pressão diferencial tomam-se bem mais estáveis e sua 
magnitude assume um valor pequeno. Nesses casos, não foi detectada a presença de bolhas na secção 
de líquido e o CPL operou de forma bastante estável.
Valores altos para a pressão de colapso são severamente importantes para garantir operação estável 
num circuito capilar bifãsico. Nas bombas capilares modelo OAO (apresentadas no capitulo 2), a 
pressão de colapso é coincidente com a pressão capilar máxima de bombeamento, uma vez que o 
caminho para a fiiga de vapor coincide com aquele por onde escoa o líquido em direção à secção de
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evaporação. Nas bombas capilares de ranhuras circunferenciais, a desvantagem está no fato do vapor 
encontrar uma resistência menor para passar à secção de líquido.
4.1.5 Conclusão
A otimização na confecção das bombas capilares, através da montagem das barreiras de vapor e do 
perfil T interno, foi conduzida nesta fase do trabalho. A pressão de colapso para as quatro bombas 
capilares do CPL foram então avaliadas por meio do teste de bolhas.
A operação do CPL experimental demonstrou a boa performance das bombas capilares, certamente 
consequência do rigor adotado para se obter uma forma ótima de montagem dos seus elementos 
internos. A investigação teórica da bomba capilar de ranhuras circunferenciais prevê aquisição de 
elevadas capacidades de bombeamento com consequente aumento do poder de tranferência de calor. 
A não obtenção, portanto, desta caraaeristica, indica tratar-se da má qualidade e pouca precisão no 
processo de confecção da bomba. Desta forma, é de suma importância que vários testes, prévios à 
operação do CPL, sejam executados a fim de melhor carcterizar ou mesmo definir estratégias para a 
manufatura de bombas capilares de ranhuras circunferenciais.
A pressão de colapso de uma bomba capilar define a máxima pressão que o vapor pode assumir na 
secção de vapor sem que haja fiiga do mesmo á secção de líquido. Ela é uma variável importante tanto 
na investigação da partida de operação quanto do fenômeno de secagem no interior da placa de 
resfiiamento. Os resultados e as observações experimentais da operação com o CPL demonstraram uma 
boa concordância com os valores da pressão de colapso previamente determinados pelo teste de bolhas. 
Da presente investigação, ficou claro que é bastante notória a eficiência do teste de bolhas em avaliar 
as características hidrodinâmicas de uma bomba capilar.
Conclusivamente, a presenta análise serviu ainda para esclarecer o compromisso existente entre o fluxo 
de calor aplicado no CPL e a pressão de colapso na caracterização do desempenho de uma placa de 
resfiiamento operando com bombas capilares de ranhuras circunferenciais.
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4.2 Limite capilar de transferência de calor
4.2.1 Introdução
A característica principal de um circuito capilar bifásico está associada a forma com que se estabelece 
a ação de bombeamento do fluido de trabalho, na forma líquida, do condensador de volta ao 
evaporador. Como já previamente introduzido, no CPL essa ação se dá a partir de forças de tensão 
superficial desenvolvidas em uma estrutura capilar instalada no interior do evaporador ou placa de 
resfriamento. No caso da placa de resfriamento constituída de bombas capilares, essa estrutura capilar 
consiste na verdade de um tubo poroso inserido no interior da bomba (modelo concebido pela O M f )  
ou de ranhuras circunferenciais confeccionadas na parede da bomba (modelo MBB/ERNO*® 
investigado no presente trabalho).
Na estrutura capilar, o que determina a ação de bombeamento é a força de adesão entre as moléculas 
de líquido e entre o líquido e o material da estrutura capilar. Esta força define uma diferença de 
pressão na interface líquido/vapor dos meniscos formados em cada capilar. Desta forma, a natureza da 
estrutura capilar e do fluido de trabalho vão identificar a capacidade de bombeamento num CPL. Este 
valor é apresentado em termos de pressão capilar máxima, conforme já visto no capítulo 2.
Quando o fluxo de calor no CPL é tal que gera uma perda de carga total no circuito superior ao valor 
da pressão capilar máxima, o sistema falha e o CPL cessa de operar. Esse limite para o fluxo de calor 
é conhecido como limite capilar de transferência de calor.
Nesta secção, o limite capilar de transferência de calor para as quatro bombas capilares investigadas 
neste trabalho é avaliado teoricamente. Posteriormente são apresentados os resultados obtidos
’ OAO corporation - Empresa americana que concebeu o primeiro modelo de bomba capilar amsistindo de 
um tubo axialmene ranhurado, no interior do qual vai prensado uma estrutura tubular porosa de polietileno de alta 
densidade.
MBB/ERNO - Empresa alemã do ramo aeronáutico que desenvolveu o modelo de bombas ctqiilares de 
ranhuras circunferenciais.
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experimentalmente e, finalmente, é feita uma comparação entre os resultados.
4.2.2 Estimativa do limite capilar
0  caminho para determinação do limite capilar consiste, primeiramente, no cálculo da pressão capilar 
máxima disponível ou pressão máxima de bombeamento (quando não há perda de carga no circuito, 
isto é, a vazão mássica é nula) e, finalmente, no levantamento da curva caracteristica da bomba e da 
perda de carga no sistema. O limite capilar será dado portanto pela intersecção entre estas duas curvas, 
ou seja, quando a perda de carga total no circuito iguala-se à pressão máxima de bombeamento.
Considerando-se o menisco formado na estrutura capilar na condição de equilíbrio estável, a diferença 
de pressão na interface líquido/vapor do menisco pode ser determinada pela equação de Young- 
Laplace. Reconsiderando a equação 2.4:
Portanto, a pressão máxima de bombeamento da bomba capilar, Ape„,= (p  ^- Pi)^^ pode ser expressa 
como (equação 2.6):
A 2 .0
■ —  (4.6)
Onde é o raio correspondente à curvatura mínima que o menisco assume em operação e é imi valor 
fixo, inerente à natureza da estrutura porosa. Ele é denominado raio efetivo de ccpilaridade.
Considere a representação geométrica da figura 4.6; y representa a profimdidade da ranhura, b, e bj 
a largura da base maior e menor da ranhura trapezoidal, p o semiângulo de abertura, 6c o ângulo de 
contato do líquido, Ri e Rj os raios do menisco na direção axial e radial da bomba, respectivamente.
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Note que R, assume a mesma dimensão do raio intemo do tubo.
da bomba capilar MBB/ERNO. 
Para o cálculo de devemos reconsiderar a equação 2.5:
(4.7)
A contribuição de Rj no cálculo do raio efetivo de capilaridade é muito pequena, uma vez que 
R2» R , ,  de forma que pode-se desconsiderar o seu efeito. Sendo assim, a partir da equação 4.7 
obtém-se:
(4.8)
Para determinação de portanto, deve-se determinar o valor do limite mínimo de Rj. Para isto, deve- 
se fezer anteriormente algumas considerações com respeito à formação do menisco durante a operação 
da bomba capilar. Para este fim, será considerado o perfil trapezoidal para as ranhuras e, 
posteriormente, feita uma extensão para o caso triangular.
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formação do menisco na ranhura.
Seja o esquema representativo do corte transversal de uma bomba capilar ilustrado na figura 4.7. A 
parte hachurada representa o líquido no interior da bomba. A ação capilar das ranhuras desloca o 
líquido da seção de líquido (parte inferior à base do perfil T invertido) até o topo da bomba, conforme 
indicado pelas setas, onde se encontra o base do perfil. Na interface do filme de líquido com o vapor, 
assim formado no interior da ranhura, está o menisco. Assim, para cada ranhura haverá um longo 
menisco (ver figura), que se estende desde a interseção de um dos lados da base do perfil T com a 
parede intema da bomba, passando pelo topo da mesma, até a interseção do outro lado da base do 
perfil T com a parede intema da bomba. O efeito do diferencial de pressão ao longo da película de 
líquido, causado pela ação gravitacional e perda de carga ao longo da ranhura, definem a distribuição 
circunferencial de líquido na mesma. Essa distribuição será evidentemente não linear, podendo ser 
caracterizada por dois limites definidos: um na interseção da base do perfil T com a parede intema da 
bomba (ver figura), onde a secção da ranhura está saturada de líquido; outro no topo da bomba, onde 
a secção da ranhura possui a quantidade de líquido minima. Esses dois limites definem, 
respectivamente, os valores máximo e mínimo do raio do menisco.
Finalmente, o valor mínimo do raio do menisco, (ROoda, pode ser determinado a partir de 
considerações geométricas sobre o menisco no topo da bomba. Considerando o esquema da figura 4.8, 
obtém-se:
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( l^)oún
Y  - >' tan(3
cos (P+0.) - tanp .[l-íe«  (P+0 ,^)]
(4.9)
Consequentemente, a partir da equação 4.8 e assumindo 0, = 0 (condição de molhabüidade ideal), 
tem-se:
(4.10)
Essa expressão fornece o valor efetivo do raio de capilaridade para ranhuras de secção transversal 
trapezoidal. Para determinar o valor correspondente ao caso da secção triangular, deve-se tomar o 
limite para o qual hj tende a zero ou, igualmente, quando bi/2 tende a y.tanp. É notório que neste 
limite o raio capilar tenderá a zero, o que fisicamente é evidente pois o raio do menisco formado no 
vértice do triângulo assumiria um valor infinitesimal. No entanto, o próprio processo de manufatura 
impede que se obtenha ranhuras triangulares exatas, isto é, elas sempre terão uma forma trapezoidal 
com valores da base menor,b2, bastante pequenos. Por conseguinte, o cálculo do raio efetivo de 
capilaridade no caso de ranhuras triangulares é feito mediante o uso da expresão 4.10, onde o termo 
entre parênteses (correspondente ao valor de bj) assume valores bastante pequenos, resultantes dos 
elevados valores do ângulo de abertura p.
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Uma vez obtido o valor de para uma bomba capilar e considerando-se um fluido de trabalho 
definido, pode-se determinar a pressão máxima de bombeamento, disponivel na mesma, através 
da equação 4.6. A tabela 4.2 a seguir apresenta os valores das variáveis geométricas bj, bj, e y 
medidos“ assim como os valores calculados de p, e Ap^^ das 4 bombas capilares MBB/ERNO 
utilizadas. 0  fluido de trabalho considerado foi o Freon 11 a temperatura de 25°C.
B o m b a bi b2 y P ■^Pcm
C a p il a r (m ) (^m) (^m) (graus) (\im) (Pa)
KPl 66,7 16,8 167,0 8,5 19,5 1846,1
KP2 80,0 19,0 231,0 7,5 21,9 1607,3
KP3 66,7 11,5 85,0 18,0 13,1 2687,0
KP4 66,7 15,2 155,6 9,4 17,9 1966,5
Tabela 4.2 - Características geométricas das ranhuras e valores calculados de e Ap^.
A análise de incerteza para os valores calculados de p. Te e Apj„ foi conduzida no apêndice D. O valor 
acentuado da pressão máxima de bombeamento para a bomba capilar KP3 é devido naturahnente ao 
baixo valor de r^ , resuhante do elevado ângulo de abertura da ranhura, o que lhe confere uma
caracteristica mais triangular (isto pode ser deduzido também através do valor de b^ ).
As bombas apresentam valores bastante satisfatórios comparados a outros modelos de bombas 
capilares. O modelo OAO, por exemplo, fornece uma pressão máxima capilar de cerca de 2800Pa.
De posse dos valores calculados para a pressão máxima de bombeamento, Ap^„, pode-se levantar as 
curvas caracteristicas das bombas capilares a partir do cômputo da perda de carga no interior da 
mesma como flmção da vazão mássica no circuito. Considerando a equação 2.7, com £A p ,^  dado 
pela equação 2.4, o termo Ap*v compreende a perda de carga nos capilares e no interior das secções 
de liquido e vapor. Assim, a expressão para a curva característica pode ser dada por:
valores apresentados ccirespcxidem ás medições feitas na empresa MBB/ERNO com incerteza de medição 
da ordem de 10% do resultado base.
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- LpJjn)  (4J I )
Onde A Pb representa a pressão de bombeamento disponível. A dependência na variável massa é 
evidente, uma vez que a perda de carga no interior da bomba é função da vazão mássica no circuito. 
Como já visto anteriormente, a vazão mássica é função da quantidade de calor transportada no circuito 
(equação 2.5). Desta maneira, pode-se plotar a curva Apb para vários valores de m relativos aos 
respectivos fluxos de calor no circuito. Entretanto, a determinação da perda de carga no interior da 
bomba capilar, Ap„, não é uma tarefa tão simples. O fluido que penetra na bomba na forma líquida 
escoa no interior da secção de líquido, penetra nas ranhuras circunferenciais assumindo uma 
distribuição não linear nas mesmas e finalmente, já na forma de vapor, atravessa toda a secção de 
vapor indo em direção á linha de vapor. O movimento no interior da secção de líquido é acelerado 
axialmente e na secção de vapor desacelerado. Como 0  fluxo de calor incidente ao longo do 
comprimento da bomba é uniforme, essa aceleração é constante e o cálculo da perda de carga nestas 
zonas se toma mais simples. Entretanto, o cálculo da perda de carga referente ao escoamento de 
líquido no interior das ranhuras deve considerar fatores como:
• A influência da gravidade sobre o escoamento que é circunferencial ascendente no sentido do 
topo da bomba (vide figura 4.7);
• A variação da curvatura do menisco na interface entre o perfil T e a  parede da bomba com 
a pressão do líquido na secção de líquido (que é fimção do fluxo de calor);
• A área do escoamento que varia não linearmente ao longo da ranhura, devido a evaporação 
do líquido e ação gravitacional.
Uma análise  hidrodinâmica em bombas capilares de ranhuras circunferenciais foi conduzida por Bazzo 
et al [2 1 ]. 0  modelo desenvolvido em [2 1 ] foi utilizado no presente trabalho para avaliação da curva 
característica das bombas capilares deste trabalho. A figura 4.9 ilustra a curva característica para a 
bomba KP2.
Experimentação /  Limite capilar de transferência de calor 89
A fim de determinar-se o limite capilar de operação da bomba, levantou-se ainda a curva para perda 
de carga no circuito. Esta curva é representada pela seguinte expressão (equação 2.4 sem o termo 
referente a perda de carga no evaporador, Ap^^);
- ^ P v  * ^Pcd  * ^ P l  * ^ P g (4.12)
o  termo referente a ação gravitacional pode ser desprezado, uma vez que o escoamento no interior do 
circuito se dá num mesmo plano horizontal. Os outros termos referem-se a perda de carga nos 
componentes e acessórios diversos do CPL. No apêndice A encontra-se uma completa descrição da 
avaliação da perda de carga nos componentes do circuito. A curva resultante da perda de carga no 
sistema segue ilustrada (linha preta em tom mais leve) no mesmo gráfico da curva característica da 
bomba KP2, figura 4.9.
Fig. 4.9 - Curva característica da bomba KP2 e curva da perda de carga no circuito.
O ponto de intersecção das duas curvas na figura 4.9 estabelece, portanto, o limite capilar de 
transferência de calor para a bomba capilar KP2; cerca de 310 W. Assim, quando o fluxo de calor for 
superior a este valor, a perda de carga total no CPL ultrapassa a pressão capilar máxima de
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bombeamento disponível e o sistema colapsa, ou seja, o vapor parte da secção de vapor à de líquido 
no interior da bomba capilar, ocasionando a secagem da mesma. Para valores inferiores a este limite, 
evidentemente que o circuito não trabalhará com pressão positiva, pois o bombeamento capilar no 
CPL, conforme fora discutido no capítulo 2, é autoregulável. Em outras palavras, a pressão de 
bombeamento assumirá apenas o valor necessário para compensar a perda de carga total no circuito. 
Esta característica de autoregulagem é conferida pelas diferentes curvaturas que o menisco formado 
nas ranhuras assume para cada condição de operação.
0  mesmo procedimento foi conduzido para avaliação do limite capilar das bombas KPl, KP3 e KP4 
e os resuhados são apresentados no apêndice E.
4.2.3 Resultados experimentais
Os testes experimentais para avaliação do ümite de transferência de calor nas bombas capilares foram 
executados conforme descrito no capítulo 3, secção 3.3.1, na parte referente á investigação do 
fenômeno de secagem. Resumidamente, os testes consistiram em aplicar-se um certo fluxo de calor na 
bomba capilar e mantê-lo até que a operação se tomasse estacionária, após o que fomecia-se um salto 
positivo no valor do fluxo. O processo era pois repetido até que fosse identificada a situação de 
secagem ("dry-out"), isto é, quando a temperatura na placa de resfiiamento demonstrasse um 
crescimento contínuo e ilimitado.
As figuras 4.10 e 4.11 a seguir apresentam os resultados para o perfil transiente de temperatura no 
CPL quando operavam as bombas KPl e KP2 respectivamente. A temperatura da água de refiigeração 
no condensador foi de 10°C e no reservatório de 30®C. Os termoelementos referem-se a quatro pontos 
de medição que são (vide capítulo 3, secção 3.2 - instalação de termopares): dois na superfície da 
placa de resfiiamento, sendo um no lado da entrada da bomba capilar (TI na KPl e 12 na KP2) e 
outro no lado da saída (T8  na KPl e T9 na KP2); um na linha de hquido na entrada da bomba exilar 
(T16) e, finalmente, um na linha de vapor na saída da bomba capilar (T20).
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Muitas observações importantes podem ser tiradas da análise dos gráficos ora apresentados. Para 
valores babcos do fluxo de calor, a temperatura do líquido na entrada da bomba cresce chegando a 
alcançar a temperatura do vapor. A operação permanece normal nessas condições, porém verifica-se 
a presença de ambas as fases tanto na zona de entrada quanto na zona de saída da bomba capilar. A 
medida que se aumenta o fluxo de calor, a fase líquida toma-se predominante na entrada da bomba (o 
bolsão de vapor aí existente colapsa) e sua temperatura cai a vários graus celsius ababco da 
temperatura do vapor. Para elevados valores do fluxo, a temperatura do líquido na entrada da bomba 
tende à temperatura da água de refiigeração no condensador.
0  comportamento da temperatura na entrada da bomba, salvo para a partida de operação, pode ser 
facilmente interpretado segundo a intensidade do escoamento de líquido do condensador á placa de 
resfriamento. Para valores baixos de fluxo, como a vazão mássica no circuito é bastante baixa, o 
escoamento no CPL é quase estagnante. Desta forma, parte do calor aplicado foge por condução 
(através da parede da bomba capilar, conexões e paredes dos tubos) do evaporador á linha de líquido. 
Isto provoca o aquecimento do líquido na entrada da bomba. A medida que o fluxo de calor 
aumenta, o líquido fiio que vem com mais velocidade do condensador resfiia a entrada da bomba e 
tende a colapsar o bolsão de vapor aí existente. Além do mais, o líquido que chega com mais 
velocidade às superfícies aquecidas da placa de resfiiamento melhora o coeficiente de transferência de 
calor na evaporação e menor quantidade de calor foge por condução à linha de líquido.
A temperatura do vapor, representada pela linha verde, apresenta um comportamento estável. Sempre 
em tomo de 33°C para todas as condições de operação, mostrando estar sendo controlada pelo 
balanço de pressão entre o circuito e o reservatório, o qual contém ambas as fases, vapor e líquido, do 
fluido de trabalho a uma temperatura de 30°C. 0  estudo da estabilidade de operação no CPL será o 
objeto em estudo na secção 4.4.
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Fig 4.11 - Perfil transiente de temperatura no CPL (KP2 operando).
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O comportamento térmico da placa de resfriamento é representado pelas curvas em vermelho e preto, 
que representam os termoelementos instalados na superfície superior externa da bomba capilar (vide 
descrição da placa de resfriamento no apêndice B). A curva em preto representa o termoelemento na 
entrada da bomba e a em vermelho na saída da mesma. Após início de operação, a temperatura na 
placa permanece praticamente uniforme pra valores de fluxo até 150W. Aos 175W observa-se um 
elevado aumento da temperatura no lado da saída da bomba até um certo patamar, voltando a 
estabilizar novamente em tomo dos 48°C na bomba KPl e dos 46°C na bomba KP2. Elevando-se 
ainda mais o fluxo, agora a 200W, percebe-se um crescimento ilimitado da temperatura na saída da 
bomba KPl (T8), porém a temperatura na entrada da bomba (Tl) mantém-se pouco acima da 
temperatura do vapor. Nestas condições, considerou-se início de colapso por secagem. No caso da 
bomba KP2, a temperatura na saída (T9) encontra aos 200W um novo patamar para a temperatura, em 
cerca de 50°C. Aumentando o fluxo para 225W, observou-se que a temperatura T9 tendia a um novo 
patamar em tomo de 60°C, enquanto a temperatura na entrada da bomba (T2) permanecia alguns 
graus acima da temperatura do vapor. No entanto, assumiu-se o limite de 60°C na temperatura da 
placa para consideração de colapso por secagem e o experimento foi desligado.
Ao final das experimentações identificou-se os seguintes limites para operação das bombas capilares: 
175W para a bomba KPl, 200W para a KP2, 50W para a KP3 e 150W para a KP4. Esses valores 
para o fluxo de calor indicavam o limite máximo, acima do qual a temperatura na placa no lado da 
saída da bomba ultrapassava os 60°C. Entretanto, nem para todos os casos este limite estava 
relacionado com a secagem completa da bomba (o que faria a temperatura da placa tender a infinito). 
Isto será discutido na próxima secção.
4.2.4 Comparação dos resultados teóricos e experimentais
Os valores calculados do limite capilar para o fluxo de calor são comparados com os valores obtidos 
experimentaknente para o limite de operação na tabela 4.3 a seguir.
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Tab. 4.3 - Valores calculados e obtidos experimentalmente do limite de operação das 
bombas capilares.
Os valores do limite de operação encontrados para as bombas KPl, KP3 e KP4 apresentam boa 
concordância com o limite capilar calculado. De fato, observando-se o perfil de temperatura transiente 
para essas bombas operando isoladamente (vide figuras 4.10 e 4.12 para as bombas KPl e KP4 
respectivamente), verifica-se que para valores de fluxo acima desses limites, a temperatura da placa no 
lado de saida da bomba (linha vermelha) cresce ilimitadamente. Isto identifica a situação na qual deixa 
de haver líquido no interior da bomba capilar. No entanto, este processo de secagem demonstra ser 
bastante lento, iniciando no lado da saída da bomba até a entrada da mesma, no sentido contrário ao 
escoamento. Isto pode ser deduzido da análise do perfil da temperatura na entrada da bomba (curva 
em preto), que durante toda a operação não tinha sentido ainda o efeito do superaquecimento do outro 
lado da bomba. O fenômeno de secagem no interior da bomba capilar será minuciosamente investigado 
na secção 4.5.
No caso da bomba KP2, entretanto, o baixo valor experimental do limite de operação, comparado ao 
valor esperado teoricamente, indica estar havendo uma outra condição limitante para a operação do 
CPL, ao invés da insuficiência de bombeamento capilar. Notoriamente, se percebe no perfil de 
temperatura da placa (T9), quando KP2 opera isoladamente (figura 4.11), um comportamento 
diferente daquele observado para as demais bombas. Para valores de fluxo superiores a 200W, 
observa-se que a temperatura T9 procura sempre um novo patamar de equiHbrio (com um certo grau 
de superaquecimento), no qual o CPL continua a operar de forma estável. Devido ás limitações de 
tenq)eratura, in^izmente não foi possível seguir-se adiante com testes para fluxos até o limite capilar 
previsto teoricamente, a partir do qual se esperaria um crescimento ilimitado de T9, como observado
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para as outras bombas. Esta anormalidade de operação, caracterizado por elevados graus de 
superaquecimento na placa, indica estar havendo uma secagem parcial precoce no interior da bomba 
capilar. Estudos conduzidos neste trabalho apontaram como principal causa deste fenômeno a fiiga de 
calor por condução através da parede da bomba capilar à secção de líquido. Este calor contribuiria 
para o aumento excessivo da temperatura do líquido naquela secção, causando a sua evaporação. Este 
fenômeno, embora também ocorra nas demais bombas, foi menos pronunciado pelo fato delas 
atingirem seus limites capilares já a baixos valores de potência.
Fig. 4.12 - Perfil transiente de temperatura no CPL (KP4 operando).
É de suma importância que o nível de superaquecimento ao longo da placa de resfiiamento seja o 
menor possível e que o gradiente de temperatura na mesma também não supere valores pré- 
estabelecidos para a boa operação dos componentes a serem refiigerados. Desta forma, no que 
concerne ao modelo de placa investigado neste trabalho, faz-se necessário compreender o mecanismo
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de transferência de calor no interior da bomba capilar a fim de se entender a causa dos elevados 
gradientes de temperatura axial ao longo da bomba capilar. A primeira vista, eles seriam ocasionados 
certamente por uma fi-ente de secagem que se dirige da extremidade de saída da bomba à extremidade 
de entrada da mesma, contrário ao sentido do escoamento. Dentro deste contexto, um estudo 
qualitativo de caráter exploratório foi conduzido neste trabalho e seus resultados seguem discutidos 
na secção 4.5, referente ao estudo do fenómeno de secagem na bomba capilar.
4.2.5 Conclusão
Nesta secção foram apresentados os resultados teóricos e experimentais para o limite capilar de 
operação na placa de resfiiamento, considerando cada bomba capilar operando individualmente. As 
curvas características das bombas capilares bem como a curva da perda de carga no circuito foram 
levantadas a fim de se identificar teorícamente o limite capilar de transferência de calor do CPL. Perfis 
transientes de temperatura (para saltos positivos de fluxo de calor durante a operação) em pontos 
chaves do circuito foram obtidos experimentalmente. Desta forma obteve-se o valor experimental para 
o limite de operação do circuito. Finalmente, foi conduzida uma comparação entre os resultados 
teóricos e experimentais.
Os resultados mostram boa concordância para as bombas capilares KPl, KP3 e KP4, onde os valores 
experimentais situaram-se um pouco abaixo do esperado teoricamente. No caso da bomba KP2, o 
limite de operação experimental foi identificado num valor bem mais abaixo daquele avaliado 
teoricamente. A ocorrência de secagem parcial precoce no interior da bomba capilar foi vista como 
sendo a principal causa para os valores experimentais situarem-se sempre abaixo dos avaliados 
teoricamente. No caso da bomba KP2, esta discrepância á mais pronunciada pelo fato dela operar a 
m aio res valores de potência que as demais bombas, quando então o efeito de secagem parcial é mais 
pronunciado.
Estudos conduzidos neste trabalho apontam a parcela de fluxo de calor, que foge via condução através 
da parede da bomba capilar à secção de líquido, como a principal causa à secagem parcial precoce das 
bombas capilares. Os resultados obtidos são apresentados na secção 4.5.
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4.3 Partida de operação no CPL
4.3.1 Introdução
Neste capítulo será investigada a dinâmica da partida de operação do CPL experimental com ênfase no 
mecanismo de transferência de calor na placa de resfnamento. O objetivo principal nesta análise é 
compreender com fimdamentação a fenomenologia associada à partida de operação do CPL. Para este 
fim, foram conduzidos, numa primeira etapa, testes estrategicamente selecionados visando, na medida 
do possível, levantar dados confiáveis e suficientes àquela análise. Numa segunda etapa, objetivou-se 
confirmar os dados experimentais obtidos mediante uma investigação teórica de caráter exploratório 
dos mecanismos de transferência de calor durante a partida de operação.
O comportamento de um CPL durante a partida de operação tem se tomado um tema de bastante 
interesse em anos recentes. Até alguns anos atrás, a preocupação básica dos pesquisadores envolvidos 
na investigação de circuitos capilares vinha sendo a maximização do potencial de bombeamento capilar 
e minimização da perda de carga na placa de resfiiamento. Os projetos de CPL eram conduzidos então 
para o caso de potência máxima estacionária. Isto levou muitos pesquisadores a voltarem sua atenção 
para a melhoria do desempenho hidrodinâmico ou do coeficiente de transferência de calor no processo 
estacionário de mudança de fase no interior da bomba capilar. Entretanto, o surgimento de problemas 
operacionais relevantes quando o circuito opera continuamente por longo periodo de tempo, além de 
outros comportamentos anômalos em operação estacionária observados por Ku et al [13], despertou 
o interesse de alguns pesquisadores em investigar-se mais profimdamente a dinâmica de partida de 
operação. Eles mostravam-se confiantes de que estas anomalias estariam associadas à história da 
operação do sistema.
Os primeiros estudos sobre a dinâmica de partida do CPL foram conduzidos por Cullimore, tendo 
publicado seus resultados em meados de 1991, [26]. De caráter eminentemente prelim inar e 
exploratório, o trabalho de Cullimore baseou-se em observações e conclusões experimentais provindas 
dos numerosos testes efetuados, com uma certa variedade de CPL's, por pesquisadores americanos 
como McCabe et al [27], Ku et al [4], You et al [28], dentre outros. Além de outros menos relevantes.
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Cullimore enfatizou os seguintes aspectos como caracterizadores da fenomenologia de operação:
• início do processo de ebulição;
• esvaziamento da secção de vapor e da linha de vapor, inicialmente inundadas com líquido, 
pelo vapor produzido no evaporador após início de ebulição;
• a sensibilidade do sistema ao uso de evaporadores/condensadores simples e múltiplos.
Nas suas conclusões, Cullimore aponta o escoamento do líquido que se desloca ao reservatório a altas 
velocidades (durante o processo de esvaziamento da linha de vapor) como responsável por um limite 
inferior de transferência de calor para o CPL. Ele observou ainda que durante o esvaziamento das 
linhas, o líquido se desloca por entre a estrutura porosa no sentido contrário ao escoamento. Embora 
algumas de suas conclusões sejam de grande valia para um CPL genérico, o estudo conduzido por 
Cullimore baseou-se particularmente em modelos de bombas capilares com estrutura porosa tubular 
(modelo OAO, introduzido no capítulo 2). Diante da influência que a geometria intema da bomba 
capilar exerce na fenomenologia da partida e ainda, por causa das diferentes interações entre os 
diversos componentes de cada CPL, os resuhados aí encontrados devem ser encarados de forma 
bastante crítica quando outros modelos de bombas capilares estão em análise.
Uma investigação sobre o efeito de gases não condensáveis durante a partida de operação, como causa 
de secagem inesperada em bombas capilares de pequenos diâmetros, foi conduzida por Antoniuk et al 
[29]. A influência do diâmetro do evaporador na falha durante a partida de operação é avaliada neste 
trabalho. Antoniuk investiga ainda o efeito do subresfiiamento do líquido no interior da secção de 
líquido da bomba capilar como neutralizador dos efeitos causados por bolhas de vapor formadas na 
partida de operação. Finahnente, ele aconselha o uso de estmturas porosas mais espessas a fim de 
resistir a migração de vapor da secção de vapor em direção à secção de líquido. A despeito de seu 
caráter tecnológico, mais uma vez os resultados aqui obtidos são válidos para as bombas modelo OAO.
Em fece à necessidade de se compreender os fenômenos envolvidos na partida de operação com placas 
de resfiiamento constituído de bombas capilares de ranhuras circunferenciais, propôs-se a análise que 
se segue nesta secção.
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4.3.2 Colocação do problema
A partida de operação no CPL é considerada como sendo um periodo de tempo compreendido entre 
o instante em que se aplica um certo fluxo de calor q na placa de resfiiamento, inicialmente em 
equilíbrio termodinâmico com o meio exterior, até o momento em que a sua operação toma-se 
estacionária, isto é, quando os valores médios das grandezas envolvidas (temperatura, vazão mássica 
e pressão) já não mais variam no tempo.
A fim de proferir clareza na análise dos fenômenos ocorrentes durante a partida, optou-se por subdividir 
a primeira hora de operação do CPL em 4 estágios distintos, caracterizados pelo mecanismo de 
transferência de calor associado. Esses estágios estão demarcados no gráfico simbólico da temperatura 
da placa de resfiiamento, ilustrado na figura 4.13. Também na figura, estão representadas a evolução 
transiente da pressão absoluta e da pressão diferencial. A seguir encontra-se uma breve descrição 
desses estágios;
Estágio L É o intervalo de tempo compreendido entre o instante em que se aciona o circuito de 
refiigeração do condensador, o circuito de aquecimento (ou refiigeração) do 
reservatório e, finalmente, o sistema de aquisição de dados. Neste período, a 
temperatura da mistura bifásica no reservatório cresce até atingir a temperatura de 
operação (a qual controlará a temperatura de saturação no circuito). Desta forma, com 
o aumento da pressão intema no reservatório, líquido do seu interior é deslocado para 
o restante do circuito, garantindo assim um completo inundamento do CPL. Este 
intervalo foi de cerca de trinta minutos, sendo que o sistema de aquisição de dados 
só foi acionado dez minutos antes da aplicação do fluxo de calor.
Estágio n: Este estágio se inicia quando da súbita aplicação de um fluxo de calor distribuído 
sobre a placa de resfiiamento. Ele é caracterizado pelo superaquecimento observado 
na superficie extema da bomba capilar, tanto do lado da secção de líquido quanto da 
secção de vapor. O mecanismo de transferência de calor no interíor da placa de 
resfiiamento demonstra estar caracterizado por uma sequência de eventos, a saber:
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1) aumento da energia intema do sistema com fronteira na superfície extema da 
bomba capilar que se encontra inundada de liquido. Isto acarreta o aimiento de 
temperatura da parede da bomba e do fluido em seu interior; 2) formação de uma 
película de vapor no interior das ranhuras circunferenciais quando a temperatura do 
líquido próximo à parede atinge determinado nível de superaquecimento, necessário 
ao início de ebulição. Esta película de vapor, que se extende ao longo de uma 
ranhura, tende a expandir-se com o decorrer do tempo e unir-se á película da ranhura 
vizinha, fazendo com que a superfície intema da bomba fique isolada do líqido por 
uma fina camada de vapor; 3) desintegração abrupta da película de vapor superaquecido 
que então se mistura de forma bastante turbulenta com o líquido (que a esta altura está 
a uma temperatura em tomo da de saturação). Isto provoca a evaporação repentina de 
uma certa quantidade de líquido no interior da secção capilar e, finahnente, 4) a pressão 
absoluta no interior do CPL experimenta um salto instantâneo, alcançando um valor bem 
acima da pressão de saturação e caindo imediatamente em seguida. Este valor 
demonstrou estar associado com o fluxo de calor aplicado na placa de resfiiamento.
Estágio ni; Este estágio é caracterizado pelo resfiiamento bmsco da placa de resfiiamento á 
temperatura de operação, ligeiramente acima da temperatura do vapor. O mecanismo 
de transferência de calor aqui envolvido baseia-se no molhamento da parede da 
bomba pelo líquido que vem da secção de líquido, em velocidades proporcionais ao 
volume de vapor produzido na estágio anterior, através das ranhuras. Este líquido 
evapora continuamente ao longo da ranhura até o topo da bomba capilar.
Estágio IV: Neste estágio, o perfil de temperatura da placa de resfiiamento, do líquido e do vapor 
na entrada e saída da bomba capilar, respectivamente, toma-se estacionário. No 
entanto, é possível que a temperatura em outros pontos alcance o regime estacionário 
mais tardiamente. Isto será fimção naturalmente do fluxo de calor aplicado. Quanto 
maior o valor do fluxo, mais cedo o sistema passa a operar no modo estacionário.
Resultados e análise /  Partida de operação no CPL 101
Tem po
Fig. 4.13 - Curvas características para investigação da fenomenologia da partida de operação no CPL.
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Doravante são apresentados os resultados experimentais obtidos e uma análise exploratória com base 
nos mesmos, a fim de fiindamentar o entendimento dos fenômenos que ocorrem durante a partida de 
operação, em particular, nos estágios II e UI comentados acima. Atenção especial é dada ao fenômeno 
de superaquecimento na parede da placa de resfiiamento bem como ao salto apresentado pela pressão 
absoluta no circuito imediatamente após a temperatura da placa atingir o seu valor máximo de 
superaquecimento.
4.3.3 Resultados experimentais e análise
Os resultados experimentais aqui apresentados consistem em perfis transientes de temperatura e pressão 
durante a partida de operação, exatamente como aqueles ilustrados na figura 4.13. Devido a extensão 
da análise aqui conduzida, decidiu-se por subdividir esta subsecção em três items, a saber;
• Zona de evaporação; Neste item é discutido o comportamento térmico da placa de resfiiamento e 
regiões vizinhas durante a partida de operação. Para cada valor do fluxo de calor aplicado na placa de 
resfiiamento são plotados os perfis de temperatura nos seguintes pontos (vide figura 4.14); na entrada 
e saída da placa de resfiiamento (termopares T2 e T9 instalados na parede extema da secção de vapor 
da bomba capilar), na entrada da secção de líquido (termopar T5 instalado na parede extema da secção 
de líquido da bomba capilar), na linha de líquido próxima a entrada da placa de resfiiamento (termopar 
T16) e, finalmente, na linha de vapor próximo á saída da placa de resfiiamento (termopar T20).
O.Sm OJm 0 3 m
Barreira de teflon
Fig. 4.14 - Instalação dos termopares na região de evaporação.
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• Ao longo do CPL; Aqui o comportamento térmico ao longo do circuito é considerado. Para cada 
valor do fluxo de calor são plotados os perfis de temperatura nos seguintes pontos (obedecido o sentido 
do escoamento); na linha de vapor após saída da placa de resfnamento, T27; na entrada do 
condensador, T26; na saída do condensador, que coincide com a entrada do subresriador e conexão 
com o reservatório,T23; na saída do subresfiiador,T17; e, finalmente, na entrada da placa de 
resfiiamento,! 16. A instalação destes termopares no circuito pode ser vista na figura 3.7 do capítulo 
3.
• Comportamento hidrodinâmico durante a partida; Neste item é discutido o comportamento da pressão 
diferencial através do evaporador e da pressão absoluta no circuito. A instalação dos sensores de 
pressão diferencial e absoluta podem ser vistos na representação esquemática do CPL experimental 
(figura 3.1 do capítulo 3).
a) Zona de evaporação
As figuras 4.15 a 4.18 ilustram os perfis de temperatura na placa de resfnamento para fluxos de calor 
de 75W, lOOW, 125W e 150W respectivamente. A temperatura do reservatório foi ajustada para 28°C 
e a da água de refiigeração no condensador e subresfiiador para 10°C. Para as explanações que se 
seguem é necessário que se tenha em mente; os estágios da partida de operação anteriormente descritas, 
a localização dos termopares representada na figura 4.14 e ainda, o fato de que ambas secções, de 
líquido e vapor, encontram-se inundadas de líquido no momento da partida (conforme explicado 
anteriormente).
•Estágio I (de 0 até 10 min);
A temperatura nos diversos pontos da zona de evaporação situa-se em tomo de 22°C. O circuito estava 
em equilíbrio com o meio exterior. Esta uniformidade entre as temperaturas é de fundamental 
importância para facilitar a análise dos fenômenos no estágio n.
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•Estágio n  (de 10 até 26 min para q = 75W, até 23 min para q = lOOW, até 19 min para q = 125W e até 18 min para q = 
150W):
O fluxo de calor é aplicado aos dez minutos, como indicado no gráfico. Imediatamente após, inicia-se














Fig. 4.15 - Evolução transiente da temperatura na placa de resfriamento durante partida de operação (q = 75W).















Fig. 4.16 - Evolução transiente da temperatura na placa de resfriamento durante partida de operação (q = 100W).
Observa-se que as taxas de crescimento da temperatura em diferentes pontos da placa diferem entre 
si para todas as condições de fluxo aplicado q. Por exemplo, T9 cresce mais lentamente que T2, que 
por sua vez cresce mais lentamente do que T5. Isto pode ser facilmente compreendido; O alumínio, 
sendo um bom condutor de calor, permite a passagem de calor à secção de líquido através da parede 
da bomba capilar e, até mesmo, através da barreira da secção de vapor, feita também de alumínio (vide 
figura 4.14). Pois bem, sendo o volume de líquido na secção de líquido bem menor que na secção de 
vapor, este aquece mais rapidamente em todo o volume da secção de líquido, diminuindo a troca 
de calor por convecção natural nesta secção e portanto, permitindo que a temperatura na parede (T5) 
aumente mais rapidamente que em T2, embora esta temperatura acompanhe naturahnente este 
aquecimento. Isto já não acontece com T9, pois naquela posição não há qualquer barreira de metal 
contribuindo para uma condução adicional de calor à secção de líquido.
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Fig. 4.17 - Evolução transiente da temperatura na placa de resfriamento durante partida de operação (q = 125W).
Agora serão discutidas as temperaturas na entrada (T16) e na saída (T20) da placa de resfriamento. A 
temperatura T16 não é sensível ao aquecimento da placa. Isto se deve, por um lado, ao grau de 
impedância térmica das conexões de aço inoxidável (embora não representadas na figura 4.14) entre 
a placa e a posição onde fora instalado o termopar e, por outro lado, a presença do líquido bastante 
subresfiiado (em tomo de 15°C) em sua vizinhança (no subresfiiador). A temperatura T20, por sua vez, 
após um certo período de tempo, acompanha levemente o aquecimento da placa, indicando que naquela 
posição a parede aquece via condução de calor proveniente da placa de resfiiamento. Note que a 
impedância térmica entre a placa e o termopar T20 é relativamente menor. A temperatura da placa 
atinge um valor máximo de superaquecimento em tomo dos 26 minutos para potência de 75W, 23
Resultados e análise /  Partida de operação no CPL 107
minutos para potência de lOOW, 19 minutos para potência de 125W e 18 minutos para potência de 












Fig. 4.18 - Evolução transiente da temperatura na placa de resfriamento durante partida de operação (q = 150W).
Diante dos resultados experimentais obtidos, pode-se admitir as seguintes conclusões quanto ao 
mecanismo de transferência de calor neste estágio: a) Não há evaporação acentuada durante o 
superaquecimento da placa e isto pode ser percebido pelo perfil de T20 que para nenhum valor do fluxo 
de calor alcançou a temperatura de saturação (indicando a inexistência de vapor na saída da placa de 
resfiiamento); b) O pequeno volume de vapor forma-se inicialmente no interior das ranhuras e aumenta, 
com o superaquecimento, apenas o suficiente para cobrir com uma fina camada a superfície intema da
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parede da bomba capilar; c) Essa camada de vapor fimciona como um isolante entre a parede da bomba 
capilar e o líquido, impedindo em parte o resfiiamento por convecção da parede da bomba provocando, 
assim, o superaquecimento quase que linear (observe o perfil de T2) da placa de resfiiamento; d) Na 
medida em que se aumenta o valor da potência, mais rapidamente o sistema entra em regime 
estacionário.
•Estágio i n  (de 26 a 28 min para q = 75W, de 23 a 25 min para q = lOOW, de 19 a 22 min para q = 125W e de 18 a 20 
min para q = 150W);
Logo após a placa atingir o seu máximo superaquecimento, a sua temperatura cai exponencialmente 
a um valor um pouco acima da temperatura de saturação. Por outro lado, a temperatura T l6 na entrada 
da placa de resfiiamento cresce passando por um máximo e caindo novamente até um valor mínimo, 
onde, para efeito da análise, foi considerado o final do estágio III. A temperatura T20 na saída da placa 
de resfiiamento cresce rapidamente a um valor acima da saturação, caindo levemente em seguida a 
temperatura de evaporação, indicando presença de vapor saturado na saída da placa de resfiiamento 
a partir deste instante. O final deste estágio representa o início do modo estacionário na operação da 
placa de resfiiamento.
A queda na temperatura na placa de resfiiamento, devida a intensidade em que ela ocorre, demonstra 
estar associada á desintegração da camada de vapor mencionada acima, que permite novamente a 
inundação das ranhuras com líquido. Em contato com a parede superaquecida da bomba capilar, o 
líquido no interior das ranhuras evapora instantaneamente, absorvendo calor latente da parede e, 
portanto, causando uma queda em sua temperatura. Novamente, líquido penetra nas ranhuras e evapora 
rapidamente enquanto a parede ainda estiver superaquecida. Este processo se repete sucessivamente 
até que o nível de superaquecimento na parede caia ao valor estacionário. A partir daí, o líquido na 
ranhura irá se evaporar numa taxa menor, proporcional ao fluxo de calor q aplicado na placa de 
resfiiamento. A interpretação deste fenômeno pode ainda ser feita da seguinte forma; Iniciahnente, no 
instante t, a parede terá um certo grau de superaquecimento, isto é ela conterá uma certa quantidade 
de energia interna, diga-se E; sendo assim, o líquido inicialmente irá evaporar numa taxa proporcional
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a (E+q). Como esse é um processo de evaporação convectiva (o líquido na verdade escoa da secção 
de líquido, através das ranhuras, à secção de vapor), a queda da energia intema da parede, AE, será 
grande. No instante seguinte, t+At, o líquido irá agora evaporar numa taxa proporcional a (E-AE+q), 
portanto a nova queda na energia intema será menor. Isto justifica a forma exponencial da curva de 
resfiiamento da placa de resfiiamento. Se fosse possível se conhecer a vazão mássica que o líquido 
assume durante a partida de operação, poder-se-ia, a partir deste raciocínio, levantar teoricamente 
aquela curva.
O rápido crescimento registrado em T20 foi facilmente compreendido através da observação do 
escoamento na saída da placa de resfiiamento pelas janelas de observação instaladas estrategicamente, 
conforme visto no apêndice B. Este crescimento se deveu a passagem da frente de vapor que vem a alta 
velocidade do interior da placa de resfnamento em direção ao condensador. Esta alta velocidade está 
associada a taxa de evaporação acima discutida e será vista com mais detalhes no item sobre o 
comportamento hidrodinâmico na partida de operação a seguir. Ainda considerando a temperatura 
T20, nota-se em todos os gráficos que ela atinge um valor acima da saturação, caindo suavemente em 
seguida. Isto parece ocorrer devido ao fato do vapor proveniente da placa de resfnamento estar 
iniciahnente superaquecido. Na medida em que ele se expande na linha de vapor empurrando o líquido 
para o interior do reservatório*^, atinge a temperatura de saturação imposta pelo reservatório.
O crescimento de T16 atingindo um valor máximo e depois caindo a um valor mínimo, muito 
semelhante para todos os valores de potência, pode ser explicado da seguinte forma: quando vapor é 
produzido na secção de vapor, o líquido aí existente é empurrado rapidamente para dar lugar ao volume 
de vapor que é bem maior que o do líquido que evaporou. Parte do líquido sai pela linha de vapor e 
outra parte é empurrada por entre as ranhuras mdo para a secção de líquido, deslocando assim líquido 
quente do interior da placa de resfiiamento para a linha de líquido. Isto justifica o aumento em T16. 
Este aumento é rapidamente intenompido com a chegada de líquido subresfiiado da secção de 
condensação, na medida em que o escoamento no circuito vai se estabelecendo. A existência de um
O vapor produzido na placa de resfriamento, possuindo um volume bem maior que o do líquido que 
evaporou, tende a empurrar bruscamente o líquido para o reservatório, esvaziando a linha de vapor.
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valor mínimo para T16 se deve à natureza desacelerada do escoamento no circuito durante a partida 
de operação. Assim, o deslocamento de líquido proveniente do subresfiiador atingirá sua máxima 
velocidade durante a partida. Quanto maior for a potência maior será o aquecimento e resfiiamento 
consecutivo de T I6.
•Estágio IV (a partir de 28 min para q = 75W, 25 min para q =  lOOW, 22 min para q =  125W e 20minpara q =  150W):
Neste estágio a temperatura ao longo da placa de resfiiamento atinge seu perfil estacionário quase- 
isotérmico. Elas apresentam um grau de superaquecimento que está relacionado com o tipo de ebulição 
ocorrendo no interior da bomba capilar e depende da intensidade da potência aplicada. O nível de 
superaquecimento observado experimentalmente situa-se bem abaixo daquele proposto por Hino e 
Ueda [30] e Frost e Dzakowic[31] para regime de início de ebulição nucleada (figura 4.19), sugerindo 
que o processo de ebulição no interior da bomba capilar ocorre em regime de convecção natural.
Fig. 4.19 - Comparação entre o grau de superaquecimento obtido experimentalmente e 
o calculado segundo alguns modelos empiricos da temperatura.
A temperatura do vapor (T20) assume seu valor estacionário de 33.5 °C. Entretanto, como pode ser 
acompanhado sequencialmente nos gráficos 4.15 a 4.18, a temperatura do líquido, T16, apresenta um
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comportamento atípico, antes de entrar definitivamente no modo permanente. Após atingir um valor 
mínimo no estágio III (quando a velocidade do líquido proveniente do subresfiiador atinge seu valor 
máximo) a temperatura T16 apresenta inicialmente um crescimento bastante lento devido possivelmente 
ao calor conduzido proveniente da placa de resfiiamento. Com o decorrer da operação os seguintes 
casos podem ocorrer;
1) para valores baixos do fluxos de calor; a temperatura T16 cresce até atingir o valor estacionário igual 
a temperatura de saturação do circuito (figura 4.15, para q=75W). Isto ocorre devido ao escoamento 
estacionário quase estagnante no cicuito. O grau de subresfiiamento do líquido não é elevado pela baixa 
vazão mássica e então ele aquece com o calor que provem da placa de resfiiamento por condução. Com 
o decorrer da operação a linha de líquido passa a apresentar as fases líquida e vapor. A operação no 
entanto continua, indicando a existência de um equilíbrio para o bolsão de vapor na linha de líquido, 
quando ele já não mais aumenta de dimensão. Isto evita que haja secagem da linha de líquido, o que 
falharia a operação.
2) para valores médios do fluxo de calor; a temperatura T16 cresce inicialmente até um determinado 
valor e então decai novamente. Neste caso, os efeitos convectivos já são maiores e conseguem 
subresfiiar a parede da Imha de líquido.
3) para elevados valores do fluxo de calor; T16 quase não apresenta crescimento devido à condução 
de calor, pois neste caso os efeitos convectivos são bem mais intensos, bem como o grau de 
subresfiiamento do líquido.
b) Comportamento térmico ao longo do CPL
As figuras 4.20 a 4.23 ilustram os perfis de temperatura ao longo do CPL para níveis de potência de 
75W, lOOW, 125W, 150W. Como os perfis apresentavam comportamento transiente por quase quatro 
horas de operação, eles foram plotados para um intervalo de 200 minutos.
•Temperatura na entrada da placa de resfiiamento, T16; O comportamento de T16 já foi anteriormente
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discutido. Observando-se os gráficos para as potências de 75W, lOOW e 125W, percebe-se que e a 
temperatura T l6, em todos esses casos, alcança a temperatura do vapor, indicando a existência de 
vapor na linha de líquido. Isto foi possível de se observar através das janelas de observação 
convenientemente instaladas na linha de líquido, como pode ser visto no apêndice B.
•Temperatura na placa, T2; A temperatura na placa (lado da entrada) foi tomada para efeito de 
comparação na presente discussão. O seu comportamento já foi discutido no item anterior. No regime 
estacionário ela assume um valor um pouco acima da temperatura de saturação, sendo este nível de 
superaquecimento dependente do fluxo de calor aplicado.
•Temperatura na saída da placa de resfiiamento, T20: O comportamento de T20 também já foi 
discutido no item anterior. No regime estacionário, T20 representa a temperatura do vapor (em tomo 
de 33,5°C), isto é a temperatura de saturação do circuito. Ela é controlada pela temperatura do 
reservatório contendo as duas fases em equilíbrio e conectado ao circuito. Esta característica será 
discutida na secção 4.4 do presente capítulo.
•Temperatura na entrada do condensador, T26: Para baixos valores de potência, como o escoamento 
do vapor é bastante lento, a temperatura na entrada do condensador tende a entrar em equiíbrio térmico 
com a água de refiigeração a 10°C. No momento em que o vapor vai atingindo lentamente a entrada 
do condensador, T26 começa a subir até alcançar a temperatura do vapor. A partir deste momento, o 
vapor passa a coexistir nessa posição e inicia-se a condensação no condensador.
•Temperatura na saída do condensador, T23: Na saída do condensador o estado do líquido é 
subresfiiado. A temperatura permanece em tomo de 15°C durante quase toda a fase de partida de 
operação. A queda bmsca desta temperatura logo após início da evaporação na placa de resfiiamento 
está associada com o deslocamento do liquido a alta velocidade, que carrega o líquido fiio do interior 
do condensador para fora.
• Temperatura na saída do subresfiiador, T l7; A temperatura T l7 acompanha o perfil da temperatura 
na entrada da placa, T l6. Isto se deve a proximidade em que estes dois termopares foram instalados
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na linha de líquido. Entretanto, estando na saída do subresfriador, T17 assumirá um valor relativamente 
mais baixo. Observe-se que para menores valores de potência, com a presença da fase vapor na secção 
de líquido, T17 cresce até atingir o valor de saturação, indicando a presença de vapor neste estágio. 
Este vapor é produzido na secção de líquido da bomba capilar, conforme mencionado anteriormente, 
e expande-se no sentido contrário ao escoamento no circuito. Observando -se os perfis dessas duas 
temperaturas para vártios valores de potência, toma-se fácil indentificar a presença e/ou a extensão do 
bolsão de vapor na linha de líquido. Observando-se, por exemplo, os gráficos para as potências de 75 
e 100 W, percebe-se que o bolsão de vapor neste úhimo caso expandiu-se até alcançar a saída do 
subresfiiador. Para potências elevadas (vide figura 4.23), a vazão mássica no sistema é suficiente para 
evitar a formação de vapor na secção de líquido da bomba capilar. Nesse caso, T17 aproxima-se da 
temperatura da água de refiigeração (10°C). A temperatura na entrada da placa também apresenta um 
elevado grau de subresfiiamento (cerca de 15°C). Outro comportamento interessante dá-se para 
potência de 125 W (figura 4.22). A temperatura T17 inicialmente decai, sendo acompanhada por T16. 
Com o decorrer do tempo volta a subir, chegando a atingir um valor bastante próximo a temperatura 
de saturação. Como T16 já encontra-se com a mesma temperatura do vapor, pode-se concluir que há 
um bolsão de vapor na linha de líquido que se extende desde o interior da secção de líquido da placa 
de resfriamento até próximo a saída do subresfiiador, onde encontra-se instalado o termopar T17.
Os resultados experimentais demonstram que quanto maior o grau de subresfiiamento do líquido na 
entrada da placa de resfiiamento, menor será a probábihdade de haver vapor do lado do líquido no 
CPL. Desta forma o sistema continua a operar com estabilidade. Entretanto para potências mais baixas, 
mesmo coexistindo vapor na linha de líquido, o sistema parece encontrar uma situação de equilíbrio, 
a partir da qual ele continua operando de forma estável. Este equilíbrio parece ocorrer devido a troca 
téraiica entre o bòlsão de vapor que tenta se expandir em sentido contrário ao éscoámento e o líquido 
subresfiiado que vem a seu encontro, impedindo a sua expansão, sem no entanto conseguir colapsá-Io 
por completo. As duas fases em equiUbrio na entrada da placa de resfiiamento puderam ser observadas 
por meio das janelas de observação instaladas na linha de líquido.




















Fig. 4.21 - Evolução transiente da temperatura ao longo do CPL (q = lOOW).


















































Fig. 4.23 - Evolução transiente da temperatura ao longo do CPL (q = 150W).
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c) Comportamento hidrodinâmico durante a partida de operação
A pressão absoluta no interior do CPL permanece inalterada desde o inicio da operação até o instante 
em que o superaquecimento nã pãredè dâ plãcâ dê resfriamento atinge seu vãlor máximo. Nèsté èxãto 
momento observa-se um salto instantâneo no seu valor, que pode alcançar até cerca de duas vezes o 
valor da pressão de saturação no circuito, seguido de uma queda também bastante rápida até o valor 
de saturação. A partir daí e durante toda a operação a pressão não mais apresenta variações intensas, 
más apenas pequenas òsCilâçõês em tomo dê um vãlOr médiO. A figura 4.24 ilustra o pêrfíl tránsièritê 
da pressão absoluta no circuito quando a potência aplicada foi 75W.
O salto da pressão absoluta é uma característica marcante da fenomenologia de partida no CPL. Ele 
parece estar associado a intensa ebulição que ocorre no interior da placa de resfnamento acompanhada 
do resfiiamento da parede superaquecida da bomba capilar. Durante o superaquecimento da parede da 
bombá o líquido primêirãmêntê êvãporã no intêrior da ranhura. A película dê vapor formâdã dêstã 
maneira se extende ao longo da ranhura e termina por cobrir com uma fina camada a parede intema da 
bomba capilar, que tende a se deslocar, concentrando-se no hemisfério superior da bomba. Este vapor 
confinado entre a parede e o líquido superaquece e se expande, procurando entrar em equilíbrio 
termodinâmico com o líquido ã sua vOltã. Essa expansão, no entanto é impedidã pelã impósiçãó dã 
pressão hidrostática no reservatório. O vapor nessas condições superaquece até um determinado nível, 
quando então a camada de vapor se rompe deixando a parede da bomba capilar. Com o rompimento 
dessa camada, inúmeras bolhas de vapor superaquecido misturam-se com o líquido aumentando 
bastante ã árêã dê troca térmica (interface líquidõ-vápor). Assim, uniã grândé quantidade de líquido 
evapora subitamente. O grande volume do vapor produzido instantâneamente, já que a densidade do 
vapor é bem inferior a do líquido, provoca portanto um salto instantâneo na pressão total do circuito 
semelhante a uma explosão (vide figura 4.24). Uma observação visual do movimento do líquido para 
0  intêrior do rêsêrvâtório nêstê instàntê foi possível mêdiantê um visor (tubo dê vidro) instãlãdo no 
reservatório. Conforme observado por Cullimore [26], o líquido deslocado assumirá, durante a partida, 
a maior velocidade que ele jamais terá no restante da operação.
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Fig. 4.24 - Evolução transiente da pfessãó absoluta e da pressão diferenciâl (os petfis T2 e T20 foram plotados para 
ajudar na análise).
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A pressão diferencial através do evaporador, por sua vez, não apresenta qualquer salto durante a 
partida de operação (vide figura 4.24). Isto fortalece a hipótese acima levantada, de que todo o líquido 
presente no CPL sente, simultaneamente, o efeito da expansão brusca do vapor. Após iniciado o 
processo de ebulição contínua na placa de resfnamento, isto é, quando a temperatura T20 assume o 
valor de saturação, a pressão diferencial através do evaporador assume um comportamento oscilatório. 
Este comportamento tem sido visto na literatura como uma característica intrínseca a sistemas de 
transferência de calor com mudança de fase. Ele estaria relacionado com as instabilidades envolvidas 
na mudança de fase
4.3.4 O superaquecimento da placa de resfriamento
Nesta secção é feita uma análise simplificada para validar a hipótese da existência de uma camada de 
vapor isolando a parede da bomba capilar do líquido durante o superaquecimento da placa de 
resfriamento. Essa hipótese é de fato muito importante, pois baseado nela pode-se compreender o 
comportamento explosivo no CPL no instante em que a placa alcança sua temperatura máxima de 
superaquecimento,
O fenômeno de superaquecimento na placa de resfiiamento deve-se ao aumento de energia intema no 
conjunto formado pelo bloco de alumínio e parede da bomba capilar (conforme indicado na ilustração 
da figura 4.25).
Fig. 4.25 - Representação esquemática da fisica do problema de partida de operação.
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Antes da partida do CPL, o interior da bomba capilar encontra-se completamente inundada de líquido 
e todo 0  si^émã, fónüâdo pelã bombâ cãpilãr e bloco de alumínio, encontra-sè a temperatura do meio 
exterior, T„. Desprezando-se as variações espaciais da temperatura, devida a boa condutividade térmica 
do alumínio, podemos escrever a equação da energia para o volume de controle representado pela 
parte hachurada (parede da bomba capilar mais bloco de alumínio):
onde p^, e são respectivamente a densidade, ô calor específico e o volume total do cõiijuntõ 
bloco de alumínio mais parede da bomba capilar, q é o fluxo de calor total aplicado, hp é ô coeficiente 
de transferênciâ de calor por convecção natural do fluido no interior da bomba capilar, a 
temperatura da parede da bomba capilar e T, a temperatura do líquido na região mais fiia da secção. 
Se houver, de fato, uma camada isolante de vapor impedindo a perda de calor da parede para o líquido, 
representada pelo segundo termo do segundo membro da equação 4.14, este pode ser desprezado e a 
equação toma a forma,
1
dt p c V‘ w w w
(4 .14)
que representa um perfil linear de temperatura. A hipótese sobre a existência de uma camada de vapor 
isolando parcialmente a parede da bomba capilar parece pois ser razoável, uma vez que os perfis de 
temperatura durante o aquecimento da placa, obtido experimentalmente, apresenta um comportamento 
predominantemente linear, conforme ilustrado na figura 4.26.








Fig. 4.26 - Perfil transiente da temperatura da placa de resfriamento durante partida de operação para vários valores de 
potência (apenas KPl operando).
Observe que a medida que o fluxo de calor aumenta o nível de superaquecimento também cresce 
apresentando um máximo para lOOW e depois caindo novamente. Isto é fácil de se compreender 
plotando-se o gráfico da derivada média da temperatura entre as bombas para mesmo fluxo durante o 
aquecimento no tempo em fiinção do fluxo de calor aplicado (figura 4.27).
No gráfico ainda está representada a curva correspondente a equação 4.14. Os resultados experimentais 
aproximam-se razoavelmente bem do comportamento previsto pela equação 4.14, isto é, a 
capacitância térmica do evaporador permanece constante, independente do valor do fluxo de calor 
aplicado, e a perda de calor por convecção natural para o líquido é bastante pequena. Assim, no gráfico 
da figura 4.26, o nível de superaquecimento só dependerá do período de tempo necessário para que a 
camada de vapor na parede da bomba se desintegre no líquido. Uma vez determinando-se este período, 
como a capacitância do evaporador é constante, pode-se prever o superaquecimento da placa de 
resfiiamento. Assim, uma análise mais profiinda da dinâmica da expansão dessa película de vapor seria 
necessária para estimar o superaquecimento na placa.
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Fluxo de calor [W]
Fig. 4.27 - Derivada média da temperatura da placa no tempo em íunção da potência obtida experimentalmente e 
comparação com resultado teórico da equação 4.14.
4.3.5 Conclusão
A investigação experimental da partida de operação no CPL é conduzida nesta secção. Vários testes 
foram conduzidos e os resultados experimentais indicam que a partida de operação pode ser 
caracterizada como uma seguinte sequência de eventos diferenciados que ocorrem a partir da aplicação 
do fluxo de calor até o momento em que o regime estacionário é alcançado, qual seja;
a) Superaquecimento da placa de resfriamento . Nesta fase a temperatura da placa começa a subir e 
uma película de vapor surge inicialmente no interior das ranhuras, onde inicia-se o processo de ebulição. 
Esta película de vapor isola a parede da bomba capilar do líquido contido em seu interior. Em 
consequência, a placa de resfriamento superaquece numa taxa diretamente proporcional ao fluxo de 
calor aplicado, com coeficiente de proporcionalidade igual a capacitância do sistema formado pelo 
bloco de alumínio mais a parede da bomba capilar. Do lado do líquido, a temperatura cresce muito 
lentamente pela precária troca térmica na interface líquido-vapor.
b) Salto da pressão absoluta no CPL e subresfriamento brusco da placa de resfriamento: Quando a
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película de vapor atinge um certo grau de superaquecimento, ela se desintegra e mistura-se com o 
líquido. Devido ao aumento da área de interface entre o líquido e o vapor (a película se transforma em 
inúmeras bolhas de vapor) e o grau de superaquecimento do vapor, uma certa quantidade de líquido 
no interior da bomba evapora instataneamente. O efeito térmico desse fenômeno é o subresfriamento 
brusco da parede da bomba capilar, causado pela elevada taxa de evaporação no interior das ranhuras. 
Isto ocorre porque, com o rompimento da camada de vapor, o líquido penetra nas ranhuras da parede 
superaquecida e evapora imediatamente, dando sucessão a rápidas taxas de evaporação na parede. O 
efeito termodinâmico se caracteriza pelo grande volume de vapor produzido num curto espaço de 
tempo, o que causa um súbito aumento da pressão absoluta no interior do circuito refletindo na 
variação da quantidade de movimento do líquido anteriormente em repouso na linha de vapor. O líquido 
atinge pois grandes velocidades em direção ao reservatório para ceder lugar ao vapor na linha de vapor.
c) Entrada em regime estacionário. O regime estacionário na placa de resfriamento é atingido 
imediatamente após o estabelecimento do escoamento do vapor no circuito. A temperatura da placa 
de resfiiamento apresenta um nível de superaquecimento característico de ebulição por convecção 
natural no interior das ranhuras. Na linha de líquido, porém, variações da temperatura na saída do 
subresfiiador e na entrada da placa de resfiiamento podem levar até muitas horas antes de atingir o 
modo estacionário para baixos e médios valores de fluxo de calor. Este comportamento transiente deve- 
se á fiiga de calor á secção de líquido bem como à linha de líquido, o que propicia a formação de vapor 
nesta região, que se expande muito lentamente até éntrar em equilíbrio cóm ã fãsé líquida ém 
movimento no interior da linha de líquido. Não havendo condições deste equilíbrio se estabelecer, o 
circuito pode secar várias horas após partida de operação. Para elevados valores de potência, a partida 
de operação ocorre mais rapidamente e o nível de superaquecimento na placa de resfiiamento toma-se 
menor. Nesses casos não foi observada a existência das duas fases na linha de líquido, indicando que 
os efeitos convectivos do escoamento mais rápido de líquido subresfiiado ao interior da placa de 
resfiiamento impedia formação de vapor na secção de líquido da bomba.
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4.4 Operação em regime permanente
4.4.1 Introdução
A estabilidade de operação de um sistema de refiigeração para fins espaciais é uma condição essencial 
à própria viabilização de seu emprego. Transientes térmicos inesperados e oscilações frequentes de 
temperatura podem ser danosos, exemplificadamente, à componentes eletro-eletrônicos sendo 
refiigerados no interior de um satélite ou estação espacial.
Diante das diversas condições de contorno a que veículos, satélites e estações espaciais estão 
submetidos quando em órbita, faz-se necessário investigar criteriosamente a capacidade de sistemas 
térmicos espaciais em reagir às variações nas suas condições de operação, sem que haja 
comprometimento da fianção para a qual foram projetados.
Com enfoque nesse contexto, fez-se necessário também a investigação experimental da operação 
estacionária do CPL investigado, inclusive quando o meio exterior (simulado pelo condensador) está 
submetido a condições adversas. Os experimentos aqui conduzidos, já previamente descritos no 
capítulo 3, secção 3.3.1, procedeu-se resumidamente de duas formas, quais sejam:
• Análise da estabilidade de operação do circuito sob o ponto de vista térmico e hidrodinâmico. 
Para este fim, testes experimentais foram conduzidos com o CPL, cada um tendo uma única 
condição de operação, isto é, um valor único para o fluxo de calor aplicado na placa de 
resfiiamento durante todo o experimento que durava cerca de 8 horas.
• Investigação do controle de temperatura no circuito. Os experimentos aqui miciavam após várias 
horas de operação do CPL, quando este já assumira um comportamento estacionário. Foram 
executados dois tipos distintos de testes: no primeiro, fazia-se variar a temperatura do fluido de 
refiigeração no condensador enquanto mantinha-se a temperatura do reservatório constante e, 
no segundo, o procedimento era exatamente recíproco ao primeiro, isto é, quando a temperatura 
do reservatório sofiia variações.
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Nesta secção são apresentados e discutidos os resultados experimentais obtidos para os testes 
especificados acima.
4.4.2 Estabilidade de operação do CPL
Os testes para estudo da estabilidade foram conduzidos para três níveis de potência aplicados na placa 
de resfiiamento com operação isolada da bomba KPl, que foram 75W, 150W e 175W. A temperatura 
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Fig. 4.28 - Perfil de temperatura no CPL (KPl operando 
com q = 75W).
O gráfico da figura 4.28 ilustra o perfil de temperatura obtido para a potência de 75W. O fluxo de calor 
nos dez minutos iniciais foi mantido nulo, quando então aplicou-se um salto de 75W na bomba capilar
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KPl, o que está representado pela curva em preto na figura. O início do regime permanente foi 
observado após decorridos cerca de 100 minutos, quando já não haviam variações significativas de 
temperatura ao longo do circuito. Os fenômenos inerentes à partida de operação já foram analisados 
na secção anterior.
Os termopares Tl e T8 referem-se, respectivamente, à temperatura na entrada e saída do canal de vapor 
da bomba capilar. Os termopares Tl6 e T27 indicam a temperatura na entrada e saída da placa de 
resfiiamento, conforme indicado na figura 3.7. A isotermalidade entre as regiões de entrada e saída da 
placa de resfiiamento indicam a presença de ambas as fases nas linhas de líquido e vapor. O volume do 
bolsão de vapor, originado na linha de líquido no decorrer do startup, cresce gradualmente em direção 
à saída do subresfiiador, no sentido contrário ao escoamento, até um ponto onde a bolha parece 
coexistir em equilíbrio dinâmico com o líquido subresfiiado. Este equilíbrio se deve a um balanço entre 
a pressão intema do bolsão de vapor e a pressão do líquido subresfiiado que escoa na linha de líquido. 
A perda de calor do bolsão para o líquido, o que tenderia a colapsá-lo, parece ser equilibrada pela 
contínua transferência de calor ao mesmo, proveniente da parcela do fluxo de calor q que foge via 
condução, através da parede da bomba, até a secção de líquido. Por este motivo, o CPL opera 
continuamente em regime permanente, sem que haja secagem total da linha de líquido, o que causaria 
falha de operação no sistema.
A influência da amplitude do fluxo de calor no equilíbrio mencionado anteriormente está diretamente 
relacionada ao fluxo de líquido subresfiiado que parte da secção de condensação em direção á placa 
de resfiiamento. Para maiores valores de fluxo, maior será a vazão de líquido subresfiiado e menor será 
a tendência à existência de vapor na linha de líquido. Nestes casos, observa-se também a ocorrência de 
formação de vapor na linha de líquido durante a partida, porém o efeito dominante da troca de calor 
por convecção entre o fluido subresfiiado, escoando mais rápido e a bolha de vapor causa o colapso 
da mesma. As figuras 4.29 e 4.30 mostram o perfil de temperatura no CPL , com a bomba KPl 
operando individuahnente com fluxo de 150W e 175W.
A curva em vermelho representa a temperatura do vapor que deka a placa de resfiiamento. Para fluxo
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de 150W, a temperatura na linha de líquido na entrada da bomba, correspondente a T8, apresenta 
oscilações com magnitude da ordem de 3°C. Essas oscilações demonstram estar associadas com a 
intensidade do fluxo de calor aplicado e com as características da bomba capilar, isto é, cada bomba 
tem uma única frequência e amplitude para estas oscilações. Testes executados com as bombas 
capilares KP3 e KP4 operando isoladamente não demonstraram tais oscilações. Entretanto, é bem claro 
que oscilações induzidas termicamente podem introduzh problemas operacionais em sistemas bifásicos 
se eles provocam instabilidades no escoamento ou na temperatura, Boure et al [32]. Portanto, um 
entendimento satisfatório das flutuações de temperatura observadas bem como das condições de 
estabilidade de tais flutuações se faz necessário no estudo da operação de CPL. No entanto, a operação 
do CPL pode envolver instabilidades induzidas pelo escoamento bifásico. Considerando o grande 
espectro de tipos de instabilidades estáticas e dinâmicas associadas a escoamentos bifásicos, um estudo 
completo da dinâmica do CPL se toma uma tarefa muito difícil. Uma análise exploratória destas 
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Fig.4.29 - Perfil de temperatura no CPL (KPl operando 
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Fig. 4.30 - Perfil de temperatura no CPL (KPl operando 
com q=  175 W).
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Comparando-se os gráficos das figuras 4.28 a 4.30, observa-se ainda que o tempo para que a operação 
do CPL entre em regime estacionário é tanto menor quanto maior for o valor do fluxo de calor 
aplicado. Note-se, por exemplo, o comportamento do sistema operando sob 175W. Sob esta condição, 
já não há ocorrência da formação de bolhas de vapor na secção de líquido. Isto está ligado ao fato de 
que durante o startup, quase não ocorre superaquecimento na parede da bomba capilar.
Comparando os três perfis de T8 para os diferentes valores de fluxo q, observamos que o efeito do 
crescimento da temperatura na linha de líquido está associado á taxa de superaquecimento na parede 
da bomba capilar, quando do início da operação. Os fatores associados ao grau de superaquecimento, 
como fimção do fluxo de calor no fenômeno de ebulição durante a partida, foram analisados na secção 
anterior.
O comportamento da pressão diferencial através da placa de resfiiamento, para as mesmas condições 
de operação da figura 4.28, é ilustrado na figura 4.31.
Fig. 4.31 - Pressão diferenciai através da placa de resfiiamento (KPl operando com
q = 75W).
A experimentação tem demonstrado que circuitos bifásicos operam, em regime permanente, com 
oscilações da pressão diferencial através do evaporador da ordem de 30% do valor da pressão absoluta
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de operação do CPL. Essas oscilações podem estar associadas com a ebulição do líquido que molha 
intermitentemente as ranhuras da bomba ou com constantes variações do escoamento nas diferentes 
pernas do condensador. Os picos ocorridos durante o início de operação se devem ao fenômeno de 
ebulição no interior da bomba, que inicialmente está inundada com líquido subresfiiado. Eles 
comprovam a passagem de vapor da secção de vapor à de líquido, uma vez que nesse instante a 
diferença entre a pressão de vapor e líquido é maior que a pressão de colapso na bomba (vide secção 
4.1).
As figuras 4.32 e 4.33 ilustram o perfil da pressão diferencial através da placa para fluxos de calor 
iguais a 150W e 175W respectivamente. A máxima diferença de pressão registrada na partida de 
operação sob 175W não excedeu o valor da pressão de colapso na bomba, evitando assim que houvesse 
fiiga de vapor para o lado da secção de líquido. A magnitude das oscilações da pressão neste caso 
também foi bastante inferior comparada à condição de fluxos mais baixos.
CPL -  R e^m e Permanente ( q -  150W) 
Bomba capüar KPl




-6 0 0 '




100 150 200 250 300 350 400 -«SO 
Tempo [tn in]
Fig. 4.32 - Pressão diferencial através da placa de 
resfriamento (KPl operando com q = 150W).
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Fig. 4.33 - Pressão diferencial através da placa de 
resfriamento (KPl operando com q = 175W).
4.4.3 Controle de temperatura no CPL
A fim de se investigar o controle de temperatura do CPL foram conduzidos dois testes distintos, 
conforme descrito na secção 4.1. No primeiro teste, com um fluxo de calor constante igual a 150W, 
fez-se variar a temperatura do condensador, enquanto a temperatura no reservatório permanecia 
constante, e observou-se o comportamento da temperatura do vapor no circuito. 0  gráfico da figura
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4.34 ilustra os resultados obtidos.
Tempo [min]
Fig. 4.34 - Análise da condutância variável do CPL.
Onde as curvas referentes a T„ e representam os perfis de temperatura do vapor, do 
reservatório e do fluido refiigerante que entra no condensador respectivamente. A variação da 
temperatura do condensador não provoca nenhuma alteração no estado termodinâmico do vapor, uma 
vez que a temperatura no reservatório permanece inalterada. Este comportamento demonstra a 
característica de condutância variável do CPL. Com o aumento da temperatura do condensador, líquido 
é deslocado em direção ao reservatório, aumentado a área de troca térmica no condensador, o que 
permite a mesma taxa de absorção de calor no processo de condensação, impedindo que, com isso, haja 
crescimento da temperatura de operação do circuito, representada aqui pela temperatura do vapor. 
Com a diminuição de sua temperatura, parte do condensador toma-se bloqueado com o líquido que, 
desta vez, sai do reservatório, mantendo novamente a mesma taxa de absorção de calor no 
condensador. Essa movimentação de líquido no interior do CPL é possível mediante a presença 
constante, em todas as condições de operação, da mistura bifásica no interior do reservatório. Ela 
fimciona como um regulador da pressão intema do circuito que, no âmbito da transferência de calor 
com mudança de fase, confere comportamento isotérmico ao CPL.
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A temperatura fixada no reservatório deve, desta forma, controlar a temperatura de operação do CPL. 
Assim, observou-se o comportamento do sistema na medida em que se variava a temperatura do 
reservatório, quando o circuito operava sob um fluxo de calor constante igual a 200W. A figura 4.35 
ilustra os resultados obtidos.
Tempo [min]
Fig. 4.35 - Controle de temperatura no CPL.
Tresj Tcond e representam as temperaturas no reservatório, condensador e do vapor respectivamente. 
Portanto, a temperatura de operação do circuito acompanha a temperatura fixada no reservatório, uma 
vez que esta última define a pressão de saturação do fluido de trabalho na placa de resfiiamento. A 
diferença no valor da amplitude das temperaturas deve-se ao acréscimo de pressão hidrostática ao 
fluido, provocada pelo posicionamento vertical do reservatório.
4.4.4 Conclusão
O estudo da estabilidade durante operação estacionária do CPL foi conduzido nesta secção. Foi 
apresentado o desempenho térmico da placa de resfiiamento quando a bomba capilar KPl operava com 
diversos níveis de potência. Coeficientes de transferência de calor da ordem de 1,5 kW/m^K, com base
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na área da superfície cilíndrica intema da bomba capilar, foram encontrados utilizando-se freon 11 
como fluido de trabalho a 33°C (140 KPa). A investigação do controle de temperatura no circuito 
através da ação do reservatório foi também conduzida mediante simulação de condições adversas da 
temperatura do meio refrigerante no condensador e do reservatório.
O CPL investigado demonstrou boa estabilidade operacional para todas as condições de fluxo impostas. 
O perfil de temperatura ao longo do circuito manteve-se constante durante as 8 horas de duração do 
experimento. Algumas oscilações na temperatura do líquido na região de entrada do evaporador foram 
observadas, as quais sumiram ao longo da operação. A placa de resfiiamento apresentou uma operação 
isotérmica. Entretanto, em todos os testes foram observadas oscilações da pressão diferencial através 
do evaporador com magnitudes da ordem de até 30% do valor da pressão absoluta no circuito. Para 
valores elevados de potência essas oscilações mostraram-se bem menos acentuadas. Diversos 
pesquisadores na área de transferência de calor com mudança de fase têm associado este problema por 
um lado, ao mecanismo de ebulição no interior das bombas capilares, onde as paredes quentes das 
mesmas são molhadas intermitentemente com o líquido subresfiiado e/ou, por outro lado, ao 
escoamento diferenciado do fluido de trabalho nas diversas pernas do condensador de múltiplos tubos 
em paralelo. No entanto, as complicadas iterações entre os diversos elementos do CPL exigem que um 
estudo hidrodinâmico mais minucioso, tratando o CPL como um sistema de componentes 
termodinâmicos acoplados, seja conduzido a fim de elucidar estas questões de instabilidades térmicas 
e hidrodinâmicas nestes tipos de sistemas bifásicos.
O desempenho do reservatório no controle de temperatura do CPL mostrou-se eficiente. Variações 
positivas e negativas na temperatura média da zona de condensação demonstraram não alterar o perfil 
de temperatura na placa de resfiiamento nem a estabilidade no circuito. Desta forma, o balanço de 
pressão entre o reservatório, contendo simultaneamente ambas as fases, líquida e vapor, do fluido de 
trabalho, mostrou estar controlando o inventário de líquido no interior do circuito, bloqueando ou 
desbloqueando parciabnente o condensador.
Finalmente, verificou-se que a temperatura de saturação do fluido de trabalho no circuito é
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precisamente controlada pela temperatura ajustada no reservatório. Desta forma, era possível se operar 
0  circuito sob vários valores da pressão absoluta, permitindo o fimcionamento da placa de resfiiamento 
em diferentes níveis de temperatura. Essa característica toma o CPL um sistema de refiigeração 
bastante versátil na área espacial, podendo ser ajustado para atender as mais distintas fabca de 
temperatura de operação de componentes eletro-eletrônicos.
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4.5 Fenômeno de secagem
4.5.1 Introdução
Com base nos resultados experimentais obtidos na investigação de um CPL com placa de resfriamento 
constituída de bombas ranhuradas circunferencialmente, foi observado que o fenômeno de secagem 
na bomba capilar, a princípio caracterizado pela capacidade de bombeamento capilar das ranhuras [21], 
pode ocorrer como consequência do mecanismo de transferência de calor no interior das mesmas. O 
fato é que devido a sua forma construtiva, tais bombas permitem a fiiga de parte do calor absorvido em 
operação (aplicado sobre a secão de vapor), por condução através da parede do tubo, até a secção de 
líquido. Esta parcela de calor causa o aquecimento do líquido no interior da secção que, dependendo 
do fluxo de calor aplicado, pode atingir a temperatura de saturação e/ou, até mesmo, ultrapassá-la, 
ocasionando o surgimento de bolhas. Essas bolhas poderiam colapsar, devido a presença do líquido 
subresfiiado que provém da secção de condensação em velocidades proporcionais à intensidade do 
fluxo, porém elas nem sempre colapsam, uma vez que a vazão mássica de fluido é reduzida na 
proporção do calor conduzido à secção de líquido.
4.5.2 Resultados experimentais
Os resultados experimentais obtidos para a bomba KP2, acusando o superaquecimento na secção de 
líquido, estão representados na figura 4.37. A posição onde os respectivos termoelementos foram 
instalados estão ilustrados na figura 4.36.
Para potências mais elevadas,observa-se que a temperatura na bomba capilar, particularmente na região 
do lado da linha de vapor, indicada pelos termopares T12 (semi-cilindro inferior da bomba, isto é, no 
lado da secção de líquido) e T9 (semi-cilindro superior da bomba, isto é, no lado da secção de vapor), 
alcança um elevado valor, estacionando posteriormente em um patamar característico.




Fig. 4.37 - Perfil transiente de temperatura no CPL operando com KP2 sob níveis crescentes de potência
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É interessante observar que o nível da temperatura T12 é ainda mais elevado que em T9, o que nos 
leva a aceitar a idéia da presença de bolha de vapor no lado da secção de líquido, em cujo extremo o 
escoamento assume valores quase nulos de vazão. Desta forma, não sendo refrigerada, a parede inferior 
da bomba nesta região superaquece, causando o mesmo efeito no semi-cilindro superior do tubo 
(devido a boa condutividade térmica do alumínio), o que é observado pelo perfil semelhante de 
temperatura naqueles termopares.
Quando o salto inicial de potência (75W) é aplicado, a temperatura na entrada da secção de líquido, 
T16, tende a subir em vista do superaquecimento inicial na parede da bomba, cujo calor é conduzido 
pelas conexões de aço inoxidável à secção de líquido. Devido ao grau de impedância térmica nessas 
conexões e no próprio material do tubo e ainda, devido ao escoamento do líquido subresfiiado vindo 
do subresfiiador no interior da linha de líquido, este crescimento em T16 se processa de forma bastante 
gradual. Quando o escoamento do líquido subresfiiado se toma mais estável (após o processo de 
esvaziamento da linha de vapor durante a partida de operação), os efeitos convectivos na seção de 
líquido se tomam dominantes e causam a queda da temperatura em T16. No entanto, com o aumento 
do valor da potência, agora a 125W, embora a vazão mássica no ch-cuito seja incrementada, a parcela 
de fluxo de calor que foge à secção de líquido também aumenta, propiciando assim a expansão de 
bolhas de vapor eventuahnente existentes ou formação de bolhas novas nesta secção. Porém, com o 
decorrer da operação, essas bolhas colapsam e a temperatura na secção de líquido T16 cai a um valor 
de subresfiiamento (cerca de 25°C). Neste ponto, T16 assume um comportamento oscilatório. Este 
comportamento está ligado a instabilidades no âmbito da transferência de calor bifásica. A. M. Kiper 
et al [33] estudaram este efeito utilizando um modelo fisico unidimensional simplificado. Eles 
observaram que tais oscilações ocorrem dentro de um certo intervalo para o fluxo de calor absorvido 
pela bomba capilar dado por;
m . 0,25 < M Q ^  <  0,5 (4.15)
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com
Onde M é a massa do corpo do evaporador; d é o diâmetro interno, A a área transversal da parede e 
P é o perímetro interno (nd), do tubo de entrada do evaporador; h é o coeficiente de transferência de 
calor convectiva; k é a condutividade térmica, c o calor específico e a  a difiasividade térmica (k/pc) 
do material do tubo de entrada do evaporador; Q2 é o valor estacionário do calor absorvido pelo 
evaporador e, finalmente, AT„ é a diferença entre os valores estacionários da temperatura da parede 
do evaporador e da temperatura do líquido na entrada do evaporador.
Finalmente, a expressão
Ã/ . Ôj - 0.5 (4.17)
fornece o fluxo de calor correspondente a uma oscilação de temperatura mantida em regime 
estacionário.
Este modelo foi testado para um CPL desenvolvido pela NASA (CPL2 em Ku et al [34]) e obteve boa 
concordância com os resultados obtidos experimentalmente. Aplicado à nossa situação, isto é quando 
bomba capilar KP2 opera individualmente, foi encontrado 0  valor de 110 W para 0  fluxo de calor Q2, 
o qual corresponde àquele absorvido pela bomba capilar. Desde que a potência total aplicada na bomba 
seja alguma coisa superior a este valor (devido às perdas de calor ao meio exterior), o valor de 125W 
observado na figura 4.37 demonstra uma boa concordância com aquele avaliado segundo modelo de 
Kipper. No entanto, verificou-se que o fluxo de calor crítico depende do modo de partida de operação. 
Conforme se observa no gráfico da figura 4.38, que representa a situação onde a mesma bomba KP2 
foi submetida a uma potência inicial de 125W, a temperatura na linha de líquido não apresentou
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qualquer tipo de oscilação estacionária. Neste caso, o grau de superaquecimento observado durante 
a partida foi maior que para o caso da figura 4.37, o que provocará condições para expansão da bolha 
de vapor na secção de líquido, como demonstra o perfil de T16 no corrente gráfico (que após os 100 








Fig. 4.38 - Perfil de temperatura no CPL com bomba KP2 operando individualmente 
sob fluxo de calor único igual a 125W (aplicado aos dez minutos do início de 
operação).
De volta ao gráfico da figura 4.37, com o aumento da potência a 150W, o escoamento de líquido 
subresfiiado proveniente do subresfiiador se intensifica e define o estado subresfiiado do líquido na 
entrada da bomba. Por outro lado, T12 apresenta um certo grau de superaquecimento ao final da secão 
de líquido, possivelmente consequência da secagem das ranhuras naquela região. Para melhor se 
compreender este comportamento característico deste tipo de bomba capilar, é necessário fazer algumas 
considerações.
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A secagem no interior da bomba capilar inicia-se no final da secção de liquido e se propaga no sentido 
contrário ao escoamento no interior desta secção. Para comprovar isso, considera-se as ranhuras 
circunferenciais na bomba capilar como sendo microbombas. Assim, a bomba capilar consistirá numa 
associação em paralelo dessas microbombas, conforme esquema representativo da figura 4.39. Na 
figura, n é 0  número de ranhuras e L o comprimento da bomba capilar. Do lado da secção de líquido 
verifica-se que quanto mais afastada estiver a ranhura da entrada da bomba capilar, maior o trecho no 
qual ela terá que arrastar o líquido e portanto maior a perda de carga que ela terá que compensar. 
Assim, como a capacidade de bombeamento é a mesma para todas as ranhuras e como a perda de carga 
do vapor no interior da secção de vapor é bem pequena, evidentemente que a secagem ocorrerá na 
sequência r„, r„.i, r„.2, ...., r, das ranhuras.
Continuando a análise da figura 4.37, o aumento da potência a partir dos 150W causou a elevação do 
nível de temperatura em T12 e T9 a patamares superiores. O equilíbrio dessas temperaturas nesses 
elevados patamares, sem que haja secagem total da bomba capilar, está relacionado ao equilíbrio 
dinâmico de troca térmica entre a fi'ente de vapor, que tende a se deslocar no sentido da entrada da 
bomba, e o líquido subresfiiado, que escoa ao interior da bomba, portanto em sentido contrário à fi e^nte 
de vapor. Poder-se-ia dizer que há ocorrência de um equilíbrio bifásico entre a massa de vapor e a 
massa de líquido (na inter&ce de contato de ambas) em cada instante no interior da secção de líquido, 
0  que garante uma temperatura média global na bomba constante. Quando a potência sobe a valores 
superiores ao limite capilar previsto teoricamente, já não há mais condições do sistema suportar este
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equilíbrio e então ocorre o colapso ou secagem total da bomba capilar. Note entretanto, que o sistema 
só foi testado até o limite de 225 W, pois a temperatura em T12 e T9 tomaram-se maiores que 60°C, 
o que poderia danificar os acessórios em teflon do circuito. Observe ainda que as demais temperaturas 
permanecem estáveis em tomo da temperatura de saturação. Sendo assim, era admitido ocorrência de 
secagem ou "dry-out", quando as temperaturas T12 e T9 atingiam um limite pré-estabelecido em 
projeto, que não comprometesse a operação dos componentes eletrônicos a serem refiigerados nem 
dos elementos do circuito.
Como comentário final a esta sessão, deve-se esclarecer que se, por algum meio, conseguir minimizar 
a parcela de fluxo de calor que foge à secção de líquido, estaremos aptos a conseguir uma melhor 
capacidade de transporte de calor para o CPL, compatível com aquela estimada teoricamente pela 
análise hidrodinâmica das bombas. Em outras palavras, tomar o fenômeno de secagem dependente 
essencialmente de uma única variável, que seria a pressão capilar máxima desenvolvida na estmtura 
capilar da bomba.
4.5.3 Modelo teórico para previsão da formação de vapor no interior da secção de líquido
O perfil de temperatura na secção de líquido é levantado, a fim de prever a formação de vapor no 
interior da secção de líquido na bomba capilar. Para isso, considerou-se um modelo bidimensional em 
coordenadas cartesianas, caracterizado pela geometria abaixo;
q = q. + qL
Fig. 4.40 - Modelo fisico para determinação do perfil de temperatura na secção 
de líquido da bomba capilar.
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onde nit é a taxa mássica de líquido fluindo ao interior da bomba capilar; Tj é a temperatura do líquido 
na entrada da bomba, o qual é considerado, por razões de simplificação, estar no mesmo estado 
termodinâmico do líquido que deixa o subresfiiador do CPL; é a temperatura do vapor, R é a 
espessura máxima da secção de líquido e, finalmente, q* e Ql representam respectivamente a parcela 
do fluxo de calor total aplicado na bomba, q, que é absorvido na evaporação do líquido na secção de 
vapor e que foge via condução á secção de líquido.
O líquido escoa axialmente no interior da secção de líquido com vazão mássica variável, já que parte 
do líquido vai debcando esta secção, através das ranhuras circunferenciais, a medida em que vai 
evaporando na secção de vapor (região superior do tubo). A vista da secção transversal da bomba 
capilar na figura 4.40 ilustra o escoamento de líquido da secção de líquido á secção de vapor através 
das ranhuras circunferenciais (vide também figura 2.25). Sendo o modelo aqui considerado 
bidimensional, o sistema real é substituído por uma piscina de líquido de massa variável com espessura 
constante R. Como o fluxo de calor total aplicado na bomba é constante e distribuído uniformemente 
ao longo do eko axial por toda a superfície da seção de vapor, isto é:
— = cte em
tem-se uma variação axial linear para a massa. Assim:
(4.18)
m{x) - - y )  (4 .19)
Li
A velocidade média na secção pode então ser calculada pela expressão:
í / (x )  = - ^ ( 1  - X/Z) (4.20)
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onde A,| representa a área transversal da secção de líquido.
Para a equação da energia em regime permanente, desprezando-se os termos convectivo em y, difiisivo 
em X e como não há fontes, tem-se;
ôY í/(x) dT
• “ í T  ^
sujeita às seguintes condições de contorno:
7(0 j/) = T^  (4.21a) (Temperatura do líquido que entra na bomba)
—  (jc,0) = - —  (4 21b) (Calor que foge à secção de líquido)
dy '
T{xjt) = (4.21c) (Temperatura prescrita na interface entre as secções)
onde q'V = Ql /S„ , sendo S,, a área da superfície externa da secção de líquido. Note-se que se 
considerou a velocidade média na secção na parcela convectiva da equação da energia ("slug flow"). 
A equação 4.21 e condições de contorno 4.21a, 4.21b e 4.21c apresentam 3 incógnitas, que são T, 
fflt e Ql- Assim, são necessárias mais duas equações para determinação da solução deste problema.
Uma das equações é obtida através do balanço global de energia na bomba capilar. Considerando-se 
o esquema representativo da figura 4.41, teremos:
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(4.22)
Figura 4.41 - Balanço global de energia na parede da 
bomba para determinação de q .^
onde q* é a parcela de calor absorvida na evaporação do líquido na secção de vapor. Sendo assim, 
a equação 4.22 toma-se:
9l - 9 (4.23)
A outra equação deriva-se da condição de fluxo de calor na fronteira entre a secção de líquido e a 
secção de vapor, ou seja:
, - d T ( x , R )  , ,
-k, f  — — -  dx = - m ,  h,
‘ J dy  ‘  ^
(4.24)
Deve-se ressaltar aqui que esta equação não representa precisamente a situação real. Ela considera que 
todo 0  líquido que passa pelo interior das ranhuras à secção de vapor evapora completamente já na 
fronteira entre as duas secções. Isto não é verdade, uma vez que o líquido após penetrar na secção de 
vapor percorre toda a ranhura aí existente até o topo da bomba, evaporando continuamente neste 
trajeto (conforme descrito na secção 4.2, item 4.2.2 e visto na figura 4.7). Desta forma, o segundo 
membro na equação 4.24 deveria conter um termo gradiente de temperatura em y. Entretanto, como 
a presente análise é de caráter exploratório e visa apenas explicar qualitativamente as observações 
experimentais, não se considerou esta questão a fim de simplificar a solução do problema. Além do mais 
a forma do perfil axial de temperatura na secção de líquido, que é o que interessa na presente
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investigação, não é afetada por esta simplificação.
A determinação do perfil de temperatura axial na secção de líquido é feita resolvendo-se o sistema 
formado pelas equações 4.21, 4.23 e 4.24, conforme descrito detalhadamente no apêndice G.
A solução para T é obtida fazendo-se a adimensionalização da equação 4.21 como segue:
onde 0  representa a temperatura, <p(ri) a velocidade, ii a posição axial e Ç a posição transversal 
adimensionalizados.
{ m c J D
q>(tl) = <Po(l - 11) è =
" R!k, L
As condições de contorno análogas às condições dadas pelas equações 4.21a a 4.21c são 
respectivamente
0(0 ,0  = C, ,onde - - 7 ^  (4.25a)
0(tl,l) - 0 (4.25c)
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As equações 4.25 constituem-se num problema de valores de contorno com condições não 
homogêneas. Utilizando-se o método de separação de variáveis, obtém-se como solução um produto 
de auto-flmções:
onde os auto-valores são dados por
2 (4.27)
4.5.4 Discussão dos resultados
Na figura 4.42 está representada a solução analítica para o perfil de temperatura do líquido na secção 
de líquido da bomba capilar. As várias curvas plotadas correspondem aos diferentes valores do fluxo 
de calor aplicados na bomba capilar.
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capilar.
O eixo das ordenadas representa a temperatura do liquido próximo à parede na secção de líquido (para 
y = 0 na figura 4.40) e o das abscissas a posição axial adimensional (x/L). Para baixos valores de 
potência, quando o escoamento no CPL é quase estagnante, devido aos menores valores da vazão 
mássica, a temperatura atinge o valor de saturação (indicada pela linha horizontal em preto) em 
posições axiais bem próximas à entrada da bomba capilar. Para x/L = 0 isto é, na entrada da bomba, 
considerou-se que o líquido encontra-se na mesma temperatura (T,, vide figura 4.40) que atinge na 
saída do subresfiiador (15°C) e portanto, na condição de subresfiiamento. Esta simplificação baseia-se 
no fato de que no modelo teórico desconsiderou-se a fiiga de calor por condução do evaporador à linha 
de líquido (através de conexões e tubo de aço inoxidável). Na verdade, o valor da temperatura na saída 
do subresfiiador varia muito fi-acamente com o fluxo de calor por duas razões: a primeira é que a vazão 
mássica do fluido refiigerante, no caso a água, na secção de condensação (condensador e subresfiiador) 
é bastante grande e a segunda é que o calor específico do fluido de trabalho do CPL, o fi-eon 11, é bem 
inferior ao da água. Desta forma o freon líquido deixa o subresfiiador aproximadamente na mesma 
temperatura da água de refiigeração para todas as condições de fluxo de calor aplicado na bomba 
capilar.
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É oportuno salientar neste ponto da análise que do fluxo de calor total aplicado à bomba capilar, uma 
parcela (evaporativa) é absorvida para evaporação do fluido e outra (condutiva) é transportada à secção 
de líquido por condução através da parede da bomba. A primeira parcela é, por conseguinte, a 
responsável em levar líquido subresfiiado ao interior da bomba capilar, ft>mecendo assim uma 
contribuição convectiva ao resfiiamento da secção de líquido da mesma. A segunda parcela prescreve 
calor na superfície da secção de líquido, provocando o aquecimento direto do líquido nesta região. 
Desta forma, é essencial entender que os efeitos de ambas as parcelas são contrários entre si. Nos 
gráficos é fácil perceber isso quando se imagina que a parcela evaporativa do fluxo de calor aplicado 
tenta empurrar o perfil de temperatura para a direita (isto é, mais para o interior da bomba), indicando 
0  avanço da fi-ente de líquido subresfiiado que se dirije ao interior da bomba, ao passo que a parcela 
condutiva tenta se opor a este efeito.
Com o incremento dos níveis de potência aplicados, percebe-se que com o aumento do efeito 
convectivo de troca de calor na secção de líquido, a temperatura nesta região tende a permanecer, em 
quase toda sua extensão axial abako do valor de saturação. Observe-se que para posições axiais 
próximas ao extremo direito da secção de líquido, onde x/L s l.O, o valor da temperatura será sempre 
superior á de saturação, uma vez que o escoamento nesta região apresenta valores quase nulos de 
vazão.
Observou-se que para potências acima de 200 W, os efeitos convectivos na troca térmica no interior 
da secção de líquido tomam-se dominantes. Isto nos induz a pensar, que a parcela evaporativa do fluxo 
de calor aumenta relativamente à parcela condutiva. Para melhor entendimento deste fenômeno, foi 
conveniente estudar as variações das grandezas vazão mássica e calor cedido à secção de líquido 
por imidade de área q "l, com o fluxo de calor aplicado à bomba capilar, q. Estas curvas estão plotadas 
nos gráficos das figuras 4.43 e 4.44 respectivamente.
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Fig. 4.43 - Vazão mássica m, em fimção do fluxo de calor 
total aplicado na bomba capilar, q.
Fig. 4.44 - Fluxo de calor que fi)ge á secção de líquido por 
unidade de área q'V em fianção do fluxo de calor total 
aplicado na bomba capilar, q.
A vazão mássica no CPL cresce inicialmente de maneira praticamente linear para valores de fluxo de 
calor inferiores a 125 W. A partir deste valor, com o aumento do fluxo de calor, observa-se um 
crescimento mais acentuado da vazão, tomando-se este bem mais intenso para valores de potência 
superiores a 200W. Como consequência, a parcela de calor cedida à secção de líquido, qL, cresce 
inicialmente de forma linear, ratardando após 125W e atinado um máximo para 175W. A partir deste 
ponto, esta parcela apresenta uma queda brusca, indicando que a maior parte do fluxo de calor aplicado 
na bomba capilar é absorvida pela evaporação do fluido.
O fato da parcela de calor condutiva atingir um valor máximo seguido de uma queda bmsca induz a 
uma conclusão. Para bakos valores de potência, como a vazão no CPL também resulta baixa, pouco 
calor é absorvido por evaporação, uma vez que a quantidade de líquido que chega à superfície de 
evaporação é menor. A quantidade remanescente de calor, que é o próprio qL, é maior. No entanto, 
na medida em que a potência aplicada à bomba aumenta, a vazão consequentemente aumentando, uma 
maior quantidade de líquido molha a superficie aquecida da secção de vapor melhorando a troca térmica 
por evaporação e, assim, menor será a parcela de calor condutiva que vaza à secção de líquido. Para 
uma melhor compreenssão do exposto, considere o circuito térmico ababco:
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calor por condução e evaporação na bomba capilar.
onde q representa o fluxo calor total aplicado na placa de resfiiamento sobre a bomba capilar, qL é a 
parcela deste fluxo que foge via condução, pela parede da bomba, à secção de liquido e q* a outra 
parcela referente ao calor absorvido pelo fluido durante sua evaporação na secção de vapor. As 
magnitudes I^ e  R* representam respectivamente as resistências térmicas associadas às transferências 
de calor condutiva e evaporativa respectivamente. Pois bem, Rl é um valor fixo sendo função da 
geometria e das propriedades termofísicas do material da bomba e R*, por sua vez, é um valor 
inversamente dependente da vazão mássica no circuito. Sendo assim, a parcela do fluxo qL será função 
essencialmente da distribuição de temperatura na parede da bomba e a parcela q, da vazão mássica no 
sistema. Portanto, para bakos valores do fluxo de calor, como a vazão mássica é pequena, R, grande, 
existirá sempre uma parcela qL de calor proporcional ao fluxo de calor total aplicado. Por outro lado, 
na medida que o fluxo de calor aumenta, melhora a evaporação na bomba e R* decai mais rapidamente 
e assim, a parcela q* aumenta e consequentemente a parcela qL diminui.
A geometria do sistema caracteriza necessariamente o valor do fluxo de calor para o qual qL é máximo, 
já que a área transversal da secção de liquido determina a velocidade em que o líquido molha a 
superfície evaporativa da secção de vapor.
Os resultados teóricos obtidos indicam que o fenômeno de secagem numa bomba capilar ocorre no 
sentido inverso do escoamento, ou seja, do fínal da secção de líquido à entrada da mesma. Isso 
concorda com os resultados experimentais obtidos e expressos no gráfíco da fígura 4.37, onde os
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termoelementos T9 e T12 indicam a temperatura do lado do final da seção de líquido.
No gráfico da figura 4.42, a intersecção entre os perfis e a linha em preto indica a posição axial na 
bomba, a partir da qual a temperatura do líquido na secção de líquido é superior à de saturação (TJ. 
A partir da análise desses gráficos conclui-se que quanto maior o valor do fluxo de calor aplicado na 
bomba capilar, menor é o trecho da secção de líquido onde o líquido pode evaporar. Desta forma, é 
mais provável que a bomba opere sob um equilíbrio das massas de vapor e líquido no interior daquela 
secção, o que pode não ocorrer para potências bastante baixas (limite inferior de potência), quando a 
massa de líquido passível de evaporar é bastante maior. Por outro lado, o nível da temperatura acima 
da de saturação para maiores potências é maior.
Esses fatores justificam o fato da bomba capilar poder operar normahnente a elevados valores de 
potência, apresentando no entanto um elevado nível de temperatura no lado do final da secção de 
líquido (vide gráfico da figura 4.37 para fluxo de calor de 200W).
Fluxo de calor [W]
Fig. 4.46 - Conçaração entre dados teóricos e experimentais para o per&l de ten^)eratura na secção de liquido em 
algumas posições axiais da bomba como função do fluxo de calor aplicado.
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Uma comparação entre o nível de superaquecimento observado experimentalmente e o previsto pelo 
presente modelo foi feita para diversas posições axiais na bomba em função do fluxo de calor aplicado. 
Os resultados e3q)erimentais referem-se às medidas obtidas dos termoelementos instalados axialmente 
na parede externa da bomba capilar do lado da secção de líquido (conforme ilustração da figura 4.36). 
Os resultados estão ilustrados na figura 4.46, onde o perfil analítico de temperatura foi tomado na 
parede da secção de líquido (y/R=0). Os dados experimentais apresentam uma concordância razoável 
para níveis bakos de potência, com excecção para o caso x/L=0,08, isto é logo após a entrada na 
bomba capilar. Para elevados valores de potência nota-se um aumento na discrepância entre dados 
teóricos e experimentais, quando os valores das temperaturas experimentais são bem maiores que os 
obtidos analiticamente. Os dados experimentais indicam que, ao longo da posição axial, a temperatura 
na parede da secção de líquido aproxima-se da temperatura do vapor, cerca de 33,5 X .
As seguintes explicacões podem ser consideradas para compreensão do comportamento observado:
• Para valores bakos de potência, o que rege o comportamento térmico no interior da bomba é o 
fenômeno de condução na parede que é previsto pelo modelo teórico simplificado. Neste caso a 
temperatura na secção de líquido tende a se uniformizar em regime permanente ligeiramente acima da 
temperatura do vapor.
• Na entrada da bomba (x/L=0,08) a discordância entre os dados está associada a consideração da 
temperatura na entrada da bomba, no modelo teórico, como sendo a mesma da saída do subresfiiador. 
Isto de fato não corresponde exatamente a realidade física do problema, pois alguma parte do calor 
aplicado na placa de resfiiamento escoa à linha de líquido por condução, aquecendo-o antes que ele 
atinga a bomba capilar.
• Para valores elevados do fluxo de calor, o comportamento térmico no interior da bomba é regido pela 
convecção do líquido vindo da secção de condensação em direção a placa de resfiiamento. Sendo 
assim, tanto a geometria da secção quanto o perfil de velocidade em seu interior são de fundamental 
importância na definição do perfil de temperatura próximo à parede. Margem à simplicidade do modelo, 
em considerando o problema bidimensional bem como a velocidade ao longo da secção transversal
como sendo constante ("slug flow"), a discrepância entre dados teóricos e experimentais toma-se ainda 
mais acentuada.
• Para a posição ao final da secção de líquido (x/L=l), o comportamento dos dados experimentais, em 
elevada discordância com o modelo teórico, deve-se ao problema hidrodinâmico associado à bomba 
capilar. No momento em que o fluxo aumenta, as ranhuras mais para o final da bomba, sendo as mais 
requisitadas, secarão primeiramente. Isto fará a temperatura na parede da bomba crescer bem acima do 
valor de saturação. Outra razão dentro deste mesmo contexto é o fato do escoamento no interior da 
secção de líquido assumir valores quase nulos de vazão. Isto é certamente a base para explicação do 
comportamento da temperatura na secção de líquido obtida experimentalmente. O modelo teórico 
considerou ainda a natureza desacelerada do escoamento, o que justificou o nível de temperatura ao 
final da bomba mostrar-se sempre superior à temperatura do vapor. Entretanto, ele não considerou o 
efeito hidrodinâmico nas ranhuras na medida em que o fluxo de calor aumenta.
4.5.5 Conclusão
O estudo do fenômeno de secagem na bomba capilar foi conduzido nesta secção. Uma completa 
discussão dos resultados experimentais foi feita. Ao final, um modelo físico simplifícado para prever 
a formação de vapor no interior da secção de líquido foi desenvolvido. O perfil de temperatura na 
secção de líquido obtido experimentalmente foi então comparado ao modelo proposto. O modelo 
teórico aqui conduzido, de caráter quaütativo, é razoável para prever condições na qual pode haver 
formação de vapor no interior da bomba capilar, o que tem sido um grande problema na operação de 
circuitos capilares bifásicos.
Os resultados teóricos e experimentais obtidos indicam que bombas capilares com ranhuras 
circunferenciais podem sofrer o fenômeno de secagem em virtude do mecanismo de transferência de 
calor em seu interior, mesmo que ainda não tenha atingido o limite capilar de operação.
Observou-se que o fimcionamento de tais bombas está sempre associado a existência de uma massa de
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vapor na seção de líquido, a qual pode ou não estar em equilíbrio termodinâmico com a massa de 
líquido aí existente. Isto significa dizer que para cada instante de tempo t, a bomba capilar opera, sendo 
ela um sistema (massa interior constante), com as duas fases no interior da secção de líquido em 
equilíbrio. A depender da condição de fluxo, quando já não mais há possibilidade de ser mantido este 
equilíbrio, a bomba entra em colapso definitivo.
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5.1 Sumário e conclusões
A investigação experimental de uma placa de resfriamento constituída de bombas capilares com 
ranhuras circunferenciais de secção triangular foi conduzida neste trabalho. O estudo individual de cada 
bomba capilar foi feito detalhadamente, a fim de se avaliar a eficiência deste novo modelo de bomba 
capilar como fiituro elemento de refiigeração na área espacial.
A investigação da pressão de colapso foi conduzida inicialmente. A pressão de colapso é introduzida 
neste trabalho como sendo a máxima pressão que o vapor pode assumir no interior da secção de vapor, 
sem que ele percole nas ranhuras em direção á secção de líquido. Os resultados obtidos indicaram 
valores em tomo de 500Pa para o freon 11 como fluido de trabalho . Este valor está associado á 
energia de retenção do líquido no capilar formado entre o perfil T intemo e a parede intema da bomba 
capilar. A identificação da pressão de colapso para cada bomba capilar foi de fiindamental importância 
para prever a penetração de vapor na secção de líquido durante a partida de operação, quando a 
pressão diferencial através do evaporador apresenta oscilações com magnitudes elevadas. Uma 
comparação dos resultados encontrados no teste de bolhas com os dados experimentais obtidos no CPL 
apontaram a passagem de vapor á secção de líquido para bakos e médios valores de potência. A 
existência dessas bolhas de vapor pôde ser observada através de janelas de observação instaladas 
estrategicamente na linha de líquido.
Numa etapa posterior foi conduzido o estudo sobre o limite capilar de operação. Este limite caracteriza- 
se pelo máximo valor do fluxo de calor que pode se aplicar na placa de resfiiamento, sem que as 
bombas capilares sofram secagem. As bombas capilares de ranhuras circunferenciais apresentam 
elevado valor da pressão capilar máxima. Isto é uma consequência da sua própria geometria (ranhuras 
de secção triangular), que permite a formação de meniscos de dimensões bastante pequenas no interior
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das ranhuras. Entretanto, a perda de carga devido ao escoamento no interior das ranhuras cresce 
exponencialmente com o aumento do fluxo de calor, fazendo com que a curva característica da bomba 
seja bastante íngrime. Sendo assim, o limite de operação da bomba capilar toma-se inferior quando 
comparado a outros modelos de bombas. Comparado ao modelo de bomba trapezoidal, observa-se que 
existe um ângulo ótimo de abertura da ranhura para o qual a pressão de bombeamento disponível 
conduz a maiores valores para o limite capilar.
No estudo da estabilidade de operação do CPL foi investigada a operação no modo estacionário do 
circuito bem como o controle da temperatura exercido pelo reservatório, caracterizando o CPL como 
um sistema de condutância variável. Os resultados obtidos apontaram a boa estabilidade de operação 
da placa de resfiiamento para valores de fluxo mais baixos e/ou elevados. Instabilidades caracterizadas 
pela oscilação de temperatura na linha de líquido foram observadas para certo intervalo de potência. 
Um modelo teórico simplificado, desenvolvido para estudar esse comportamento em bombas capilares 
americanas, foi utilizado para prever essas oscilações e os resultados apresentaram boa concordância 
com os dados experimentais. O grau de superaquecimento observado na placa caracteriza o regime de 
ebulição natural no interior das ranhuras. Coeficientes de transferência de calor da ordem de 1,5 kW/m^ 
K foram encontrados, operando-se com fi-eon como fluido de trabalho a uma temperatura de 33,5 “C.
Uma investigação exploratória da dinâmica de operação do CPL durante a partida e no momento de 
secagem das bombas foi conduzida. A partida de operação demonstrou estar caracterizada por uma 
sequência de eventos bem definidos. O superaquecimento quase linear da placa de resfiiamento leva 
a aceitar a hipótese da existência de uma camada de vapor isolando total ou parcialmente a parede da 
bomba capilar do líquido em seu interior. O comportamento hidrodinâmico durante a partida parece 
estar associado à desintegração dessa camada que, misturando-se de forma turbulenta com o líquido, 
provoca sua evaporação instantânea com consequente produção de um grande volume de vapor. O 
fenômeno de secagem na bomba capilar, até então associado apenas ao limite capilar de operação, 
mostrou estar também relacionado com o mecanismo de transferência de calor ocorrendo no interior 
da bomba. O calor conduzido à secção de líquido da bomba capilar provoca o seu aquecimento que, 
a depender das condições de operação, pode causar a secagem precoce das bombas. Um modelo
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teórico foi desenvolvido neste trabalho para avaliar este comportamento e ambos os resultados, teóricos 
e experimentais, confirmam o mecanismo de transferência de calor no interior da bomba como uma 
causa inicial à ocorrência de secagem no interior da secção de líquido de bombas capilares de ranhuras 
circunferenciais.
5.2 Recomendações para trabalhos futuros
A complexidade dos fenômenos associados à transferência de calor com mudança de fase toma os 
circuitos bifásicos de transporte de calor interessante área de pesquisa. Como sugestão a trabalhos 
fijturos, no contexto de placas de resfiiamento com bombas de ranhuras circunferenciais, ficam 
apontados os seguintes temas:
•Desenvolvimento de um modelo para estabelecer teoricamente o perfil transiente da temperatura 
local na superfície da placa de re^canento durante a partida de operação a I-g: Este estudo toma- 
se ainda mais interessante se considerado o contexto de ebulição em superficies ranhuradas. A 
identificação do mecanismo de transferência de calor na placa de resfiiamento ainda é um tema pouco 
trabalhado em todo o mundo. O elevado superaquecimento e o bmsco resfiiamento da placa durante 
a partida de operação pode ser danoso aos equipamentos/instmmentos eletro-eletrônicos a serem 
refiigerados.
•Análise das oscilações da pressão diferencial durante operação estacionária: As oscilações da 
pressão diferencial através do evaporador apresentaram magnitudes da ordem de até 30% do valor da 
pressão total no circuito. Estas oscilações podem causar a penetração de vapor para o lado do líquido, 
caso elas ultrapassem o valor da pressão de colapso. Este tema tem sido recentemente um desafio aos 
pesquisadores na área. Alguns atribuem sua causa ao processo de molhamento intermitente da estmtura 
porosa pelo líquido. Outros acusam a distribuição do escoamento nas diferentes pemas do condensador. 
No entanto nenhuma explicação conclusiva em tomo deste fenômeno foi ainda encontrada.
• Desenvolvimento de um modelo para simulação térmica do CPL: Um modelo numérico envolvendo
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as iterações entre os diversos componentes do circuito seria de grande valia para facilitar a identificação 
de problemas. Aqui poderiam ser consideradas todas as condições de contorno existentes sem ganho 
de excessiva complicação na solução, comparado à solução analítica. A Europa e os EUA possuem 
softwares para o controle térmico de satélites que têm sido utilizados para simular operação de circuitos 
bifòsicos. Além do mais, o conhecimento prévio das iterações acima mencionadas facilita em muito as 
tomadas de decisões no projeto de um sistema de refiigeração bifásico para tecnologia de satélites.
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A.l Introdução
Este apêndice trata da avaliação da perda de carga total no CPL experimental deste trabalho. A perda 
de carga total no circuito é considerada como sendo a perda de carga devido ao escoamento nos seus 
diversos componentes . Ela pode portanto ser expressa como fimção da vazão mássica no circuito 
segundo a expressão:
E  P^circ ■ * ^P. * ^Pcd * ^Pi (A.1)
onde:
SApcire = Perda de carga total no circuito
Apev = Perda de carga no evaporador (ou placa de resfiiamento)
Apv = Perda de carga na linha de vapor 
Apcd = Perda de carga no condensador 
Ap, = Perda de carga na linha de líquido
A perda de carga no evaporador compõe-se da perda de carga na secção de líquido, nas ranhuras e na 
secção de vapor da bomba capilar. Na abordagem feita neste apêndice, a perda de carga nas ranhuras 
da bomba capilar não é considerada na avaliação da curva da perda de carga total no circuito, pois isto 
já é feito no levantamento da curva característica das bombas capilares (apêndice E).
Nas subsecções seguintes é descrita a forma como foi avaliada as diferentes parcelas, mencionadas 
acima, da perda de carga total no circuito e, ao final, é apresentada a curva da perda de carga no CPL.
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A.2 Perda de carga no evaporador,
A perda de carga no evaporador é dada pela seguinte expressão;
P^g\) ° * P^ranhunu (A.2)
onde Ap,i é a perda de carga na secção de líquido, Ap^ é a perda de carga na secção de vapor e 
P^ranhuras © a perda de carga nas ranhuras, a qual não é computada neste apêndice. Para o cálculo da 
perda de carga na secção de líquido e vapor considerou-se o problema do escoamento desenvolvido 
no interior de um duto (Hagen Poiseuille). No entanto, levou-se em conta a variação da vazão mássica 
ao longo dessas secções (vide apêndice F), o que provoca um movimento retardado na secção de 
líquido e acelerado na secção de vapor.
No interior da secção de líquido o escoamento é laminar para todas as condições de fluxo de calor. 
Portanto, diante das considerações anteriores, foi avaliada uma expressão para o cálculo da perda de 
carga na secção de líquido:
-16.Hi.g.L
'  T:----- . ^ 2 , (A.3)36 .  p I-A .hi^
na qual é a viscosidade dinâmica do líquido, q é o fluxo de calor absorvido pela bomba capilar, L é 
o comprimento total da bomba capilar, Pi é a densidade do líquido, A,, é a área transversal da secção 
de líquido, dh,, é o diâmetro hidráulico da secção de líquido e, finalmente, h^ , é a entalpia de 
vaporização do fluido.
Para o cálculo da perda de carga na secção de vapor, considerou-se o fato de que, para maiores valores 
do fluxo de calor, o escoamento toma-se turbulento ainda no interior desta secção. Isto é, a velocidade 
do vapor, uma vez que o movimento é acelerado, alcança um valor que leva a um número de Reynolds
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maior que 2300. Diante dessas considerações, um cálculo simplificado nos leva a seguinte expressão 
para o cômputo aproximado da perda de carga na secção de vapor;
-q-K 16.3:,^ % 9 T
V i
L \ 3 6 . h J
1j (A.4)
onde q é o fluxo de calor absorvido pela bomba capilar, é a viscosidade dinâmica do vapor, é a 
densidade do vapor, A,v é a área transversal da secção de vapor, é o diâmetro hidráulico da secção 
de vapor, é o calor latente de vaporização, L é o  comprimento total da bomba capilar e x, representa 
a posição axial na bomba (tomando a origem na entrada da mesma), a partir da qual o escoamento 
toma-se turbulento.
A.3 Perda de carga nas secções de líquido e vapor, Ap, e Ap^
A perda de carga nas linhas de líquido e vapor considera não só a perda de carga devido ao escoamento 
no interior dos tubos como também através das conexões e acessórios da tubulação. Para isto, adotou- 
se o conceito de comprimento equivalente de tubo reto, L^ .
Desta maneira, a perda de carga nas linhas de líquido, onde o escoamento é sempre laminar, e vapor, 
onde o escoamento pode ser laminar ou turbulento, é dada pela expressão:
(A.5)
onde U é a velocidade média na secção do escoamento; Lj/d|(v) é o comprimento equivalente na linha 
de líquido ou vapor, no caso de tratar-se de acessório ou conexão, ou a relação comprimento/diâmetro 
do tubo em se tratando de tubo e, finalmente,/é o fator de fiicção, que pode assumir os seguintes
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valores em vista do tipo de escoamento;
/ ■ «Re para escoamento laminar (Re  ^2300)
^  para escoamento turbulento (correlação de Blasius, 2300 < Re < 10*)
Re
A.4 Perda de carga no condensador, Ap^ d
A avaliação da perda de carga no interior do condensador considera o processo de mudança de fase 
em seu interior. Como a perda de carga no condensador foi um dos fatores limitantes em seu projeto, 
visto que a perda de carga no CPL deve ser minimizada na medida do possível, o seu cômputo foi 
efetuado no próprio programa elaborado para este projeto. Este programa é apresentado no apêndice 
B e utiliza o procedimento para o cálculo da perda de carga em condensadores proposto pelo atlas 
alemão de transferência de calor, o Wãrmeatlas [36], Como pode ser visto no esquema deste programa, 
uma sequência de cálculo foi feita especialmente para se determinar a perda de carga no condensador 
para várias condições de fluxo de calor.
A.5 Curva da perda de carga total no circuito
A curva da perda de carga total no CPL está ilustrada na figura A. 1. Como se pode ver, os valores da 
perda de carga no circuito são bastante bakos mesmo para elevados valores do fluxo de calor. Isto é 
característico de sistemas de tubulação que empregam tubos de parede lisa e, sobretudo, confirma a 
capacidade do CPL em transportar calor por longas distâncias.
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B.l Introdução
O CPL experimental projetado, construído e montado para desenvolvimento deste trabalho de tese 
encontra-se ilustrado na figura B.l. Todas as etapas do seu empreendimento foram administradas e 
executadas pelo autor deste trabalho e mais técnicos especializados do IKE-Institut für Kemenergetik 
und Energiesysteme der Universität Stuttgart. Os recursos financeiros provieram de instituições alemãs 
de fomento à pesquisa, como o KFA-Forschungszentrum Jülich (financiamento para compra de 
equipamentos e instmmentos) e o DAAD-Deutscher Akademischer Austauschdienst (manutenção da 
bolsa de doutorado); da empresa alemã MBB/ERNO Raumfahrttechnk GmbH (financiamento de 
material de consumo); do próprio IKE (pagamento do corpo técnico) e, finalmente do CNPq-Conselho 
Nacional de Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico (complementação de bolsa de doutorado 
modalidade "sandwich").
B.2 Descrição dos componentes do CPL experimental
Segundo identificação numérica da ilustração B.l, seguem listados todos os componentes da bancada 
experimental e sua descrição.
1 . Evaporador (ou placa de resfriamento): Composto de quatro bombas capilares sobre as 
quais vão montados blocos de alumínio de dimensões 500 x 40 x 40 mm (vide figura B.2). 
Esses blocos servem de aquecedores e possuem uma resistência elétrica passante do tipo 
cartucho (30.25 ü  x 220V). O isolamento da placa de resfiiamento foi feito com placas de 
isolante "armaflex" fabricadas pela Armstrong, modelo M99 (espessura = 19mm) e fibra 
cerâmica espessura 58 mm (fabricado pela Rath, modelo KM 1260).








v l X H -  'KP2 HM X b ' 
\jX]-|H KBlUhKxq/ 




Fig. B. 1 - Representação esquemática do CPL experimental.
2 . Condensador; Do tipo duplo-tubo, construído com tubos de aço inoxidável AISI 316L e
conexões também de aço inoxidável da empresa "Swagelok". Ele possui suas pernas dispostas 
em paralelo, de forma que em todo o trecho o escoamento do fluido de trabalho do CPL e da 
água de refiigeração se dá de forma contracorrente. O projeto completo do condensador 
encontra-se na secção B.4 deste apêndice. O isolamento foi feito com placas de isolante 
"armaflex" fabricadas pela Armstrong, modelo M99 (espessura = 19mm).
3 . Medidor de vazão; Fabricado pela Kobold, modelo nr. RCM-1118W. Instalado no circuito para
medição da vazão da água de refiigeração do condensador. Capacidade de 3 a 251itros/min sob 
pressões de até 2 0  bar.
4 . Criostato 1; Fabricado pela LAUDA, modelo RUK 40 SW, com capacidade máxima de 5 kW.
Este criostato foi utilizado para refiigeração da água do condensador.
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5 . Mangueiras; Utilizadas para a circulação da água de refrigeração do condensador. Diâmetro
de 3/4". Seu isolamento foi feito com tubos isolantes "armaflex" fabricados pela Armstrong, 
modelo M l5 (espessura = 19mm).
6 . Flange tipo KF; Fabricado pela Novotek, modelo Kurz NWIO Nr. 1521. Instalado na linha de
líquido para fins de evacuamento do circuito.
7 . Manómetro; Fabricado pela Mader, modelo Rhorfeder GK 1,6 0-6 bar G 1/4 U. Instalado no
circuito para controle da pressão efetiva.
8 . VálvuLa de segurança; Fabricado pela Swagelok, modelo 55 RL3 54 em aço inoxidável. Faixa
de operação; 0 -1 5  bar.
9 . Válvula de agulha; Fabricado pela Hoke, em aço inoxidável, diâmetro de 8 mm.
10. Funil de alimentação; Feito em aço inoxidável, diâmetro de 8 mm. Instalado no CPL na 
tubulaçao de vapor do reservatório para fins de carregamento do CPL.
11 . Mangueiras; Utilizadas para a circulação da água de controle da temperatura do reservatório.
Diâmetro de 1/2". Seu isolamento foi feito com tubos isolantes "armaflex" fabricados pela 
Armstrong, modelo M12 (espessura = 19mm).
12 . Críostato 2; Fabricado pela LAUDA, modelo RUK 40 SW, com capacidade máxima de 5 kW.
Este críostato foi utilizado para o controle de temperatura do reservatório.
13 . Reservatório; Fabricado no IKE em aço inoxidável. Ele é na verdade um vaso de pressão com
dimensões (})160mm x 540mm e capacidade de armazenamento de até 12 litros. Em sua volta 
foi instalada uma serpentina de cobre para circulação da água proveniente do críostato. Ele foi 
isolado com placas isolantes "armaflex" fabricado pela Armstrong, modelo M99 (espessura 19 
mm). A sua instalação foi feita por meio de braçadeiras que o fbcam no painel do CPL.
Apêndice B: Descrição da bancada experimental 170
14. Tubo de vidro; Estratégicamente instalado ao reservatório para observação visual do 
deslocamento de líquido para dentro e fora do reservatório. Ele fora de grande valia nas 
investigações da partida de operação e da condutância variável no CPL .
15 . Subresfriador; Do tipo duplo-tubo, possuindo uma única perna análoga às do condensador só
que um pouco mais curta. Sua instalação no circuito visa garantir o subresfriamento necessário 
ao fluido de trabalho, a fim de evitar que haja formação de bolhas de vapor antes do evaporador.
O isolamento foi feito conjuntamente com o condensador.
16 . Sensor de pressão diferencial; Fabricado pela empresa Keller, modelo PD-11-0,1, com faixa
de operação entre o e 100  mbar e precisão de medição de ± 0 .1%.
17 . Sensor de pressão absoluta; Fabricado pela empresa Keller, modelo PAA-11-20, com faixa de
operação até 2 0  bar e precisão de medição de ± 0 .1%.
18 . Válvula de esfera 1; Fabricada pela Lutz+Grundlach GmbH, modelo PN25/55-1, com diâmetro
de 10 mm. Essas válvulas foram instaladas na linha de líquido e na entrada de cada bomba capilar 
para permitir a investigação das bombas operando isoladamente na placa de resfiiamento. Ela 
foi pensada ainda para permitir testes de outros tipos de bombas capilares no circuito.
19 . Válvula de esfera 2; Fabricada pela Lutz+Grundlach GmbH, modelo PN25/55-2, com diâmetro
de 20 mm. Essas válvulas foram instaladas saída de cada bomba capilar para permitir a 
investigação das bombas operando isoladamente na placa de resfriamento e para testes de outros 
tipos de bombas capilares no circuito.
20 . Voltímetro; Fabricado pela Kontron Elektronik, modelo DMM 3020 Digital com precisão de
medição de ± 1%. Instalados em cada bloco de alumínio por bomba capilar para medição da 
tensão nos terminais da resistência elétrica dos blocos.
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21 . Fontes de tensão; Fabricadas pela Heinziger Electronic, modelo PTN 125-10, capacidade
máxima de 1000 W. Foi utilizada uma fonte de tensão por bomba capilar para o fornecimento 
de ddp às resistências elétricas dos blocos aquecedores de alumínio.
22 . Amperímetro; Fabricado pela Kontron Elektronik, modelo DMM 3020 Digital com precisão
de medição de ± 1%. Instalados em cada bloco de alumínio por bomba capilar para medição da 
tensão nos terminais da resistência elétrica dos blocos.
23 . Módulo de aquisição de dados; Consiste em um sistema de aquisição de dados fabricado pela
I. Instrumentation, modelo PCI-20009C, com capacidade para 35 canais; um computador 
PACOMP 386,66 Mhz com monitor super VGA e um software de aquisição de dados feito no 
IKE, programado para armazenar 27 leituras de temperatura, uma leitura de pressão diferencial, 
uma leitura de pressão absoluta e uma leitura de vazão da água de refrigeração do condensador.
24. Linha de líquido; Tubo em aço inoxidável fabricado pela Lutz+Grundlach, especificação 
SS(J)10xl,0mm. Destinado ao transporte de líquido do condensador de volta à placa de 
resfiiamento. Seu isolamento foi feito com isolante armaflex fabricado pela Armstrong, modelo 
MIO (espessura 19mm).
25 . Linha de vapor; Tubo em aço inoxidável fabricado pela Lutz+Grundlach, especificação
SS(j)20xl,0mm. Destinado ao transporte de vapor do evaporador ao condensador. Seu 
isolamento foi feito com isolante "armaflex" fabricado pela Armstrong, modelo M20 (espessura 
19mm).
26 . Janela de observação 1; Fabricada pela PINK Vakuumtechnik. Instalada na linha de líquido na
entrada das bombas capilares para observação do estado do líquido nesta região.
27 . Janela de observação 2; Fabricada pela PINK Vakuumtechnik. Instalada na linha de vapor na
saída das bombas capilares para observação do estado do vapor nesta região.
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Termopares: Fabricados pela Rössel Messtechnik, modelos GG-220-2K-0,2M em NiCr-Ni. 
Instalados em número de 25 ao longo do circuito, na placa de resfriamento e no reservatório 
para levantamento do perfil de temperatura no CPL. Eles foram instalados na superficie dos 
tubos por meio de braçadeiras com interposição de teflon e fita adesiva de aluminio mais pasta 
térmica. A instalação no reservatório foi feita apenas com o uso de pasta térmica e fita adesiva 
de alumínio. Detalhes da instalação dos termopares na placa de resfiiamento encontram-se 
ilustrados na figura B.2.
Termoelementos com manta: Fabricados pela Rössel Messtechnik, modelos AL-KB-1,5-250-2 
em NiCr-Ni (0.25m). Em número de 2, eles foram instalados no condensador do lado da água 
de refrigeração para medir sua temperatura na entrada e saída da zona de condensação 
(resfiiador e subresfiiador), a fim de avaliar-se o fluxo de calor rejeitado no CPL. As mantas dos 
termoelementos foram inseridos no interior do tubo de água (feito em cobre) e os bomes foram 
posicionados no sentido contrário ao escoamento.
Fig. B.2 - Aspectos construtivos da placa de resfriamento e detalhes da instalação dos termopares.
Conforme ilustra a figura, os termopares na placa de resfiiamento foram instalados no duto formado 
pelo canal do bloco aquecedor de alumínio, para medição da temperatura na secção de vapor, e na
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superficie do semicilindro inferior da bomba capilar, para medição da temperatura na secção de líquido. 
No lado da secção de vapor foram instalados 4 termopares ao longo do duto acima mencionado. A 
inserção destes termopares foi feita com tiras de teflon confeccionadas de tal forma a conferir também 
uma boa fixação dos bomes do termopar nas diferentes posições axiais. Na verdade duas tiras foram 
inseridas de cada lado da bomba capilar para evitar formação de folgas entre o bloco aquecedor e a 
bomba capilar. O interior do duto foi preenchido com pasta térmica para melhorar a condução de calor 
naquela região.
No lado da secção de líquido foram instalados quatro termopares separados ao longo do eixo axial da 
bomba capilar. Sua fixação foi feita com ajuda dos próprios suportes de fixação da bomba capilar ao 
bloco de alumínio.
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B.3 Planilha de custos dos componentes do CPL experimental
A tabela B.l a seguir fornece uma lista com os principais componentes do circuito experimental, os 
custos para a sua aquisição e a instituição financiadora.
Desc r iç ã o UN
C u sto s
(DM)
I n st it u iç ã o  fin a n c ia d o ra
P l a c a  d e  r e s fr l^m e n t o 04 " MBB/ERNO
FON lES DE TENSÃO 04 20 000,00 KFA
m ó d u l o  d e  a q u is iç ã o  d e  d a d o s 01 17 000,00 KFA
MEDIDOR DE VAZÃO P/ ÁGUA 01 2 000,00 KFA
Se n s o r  d e  p r e s s ã o  t o t a l 01 500,00 KFA
Se n s o r  d e  p r e s s ã o  d if e r e n c ia l 02 1 800,00 KFA
C r ío s t a t o 02 55 000,00 KFA
M a n ó m e t r o s 02 250,00 KFA
C o n d e n s a d o r 01 3 000,00 MBB/ERNO
R e s e r v a t ó r io 01 — IKE
M a t e r ia l  d e  c o n s u m o — 6 000,00 MBB/ERNO & IKE
TOTAL — 105 550,00 —
Tabela B.l - Relação de equipamentos e instrumentos do CPL experimental.
Ao final do programa de doutoramento "sandwich" no lado da Alemanha, foi possível trazer-se a 
bancada experimental completa, como doação do governo alemão, ao laboratório LABSOLAR/NCTS 
da UFSC. O CPL está atualmente sendo modificado para atender às necessidades de novas pesquisas 
na área.
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B.4 Projeto do condensador do CPL
a) G e n e ralidades
O material selecionado para fabricação do condensador do CPL foi o aço inoxidável para os tubos, 
tanto do lado da água de refrigeração quanto do lado do fluido de trabalho, e para as conexões do 
lado do fluido de trabalho. As conexões do lado da água de refrigeração foi de latão e, finalmente, 
a tubulaçao da água de refiigeração que entra e sai das pemas do condensador foi de cobre. As 
conexões foram feitas com acessórios roscados "Swagelok" com exceção daquelas entre o 
condensador e as linhas de líquido e vapor que foram soldadas. O projeto foi conduzido de tal 
forma a permitir a desmontagem do corpo do condensador ou ainda para permitir ampliação futura 
do mesmo. A figura B.3 ilustra o esquema de montagem do condensador e sua conexão ao CPL.
CPL -  SECÇÍO DE CONDENSAÇÃO
SUBRESFRIADOR CONDENSADOR
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Na tabela B.2 apresentada a seguir encontram-se todas as características do condensador projetado. 
0  programa elaborado para o dimensionamento e determinação do coeficiente global de troca térmica 
bem como da perda de carga total no condensador é apresentado mais adiante.
T ip o  d e  c o n d e n s a d o r : Duplo-tubo
D im e n s ã o  d o s  t u b o s ; Tubo externo: 15 mm X 13 mm
Tubo interno : 10 mm X 8 mm
NÚMERO d e  e l e m e n t o s : 06
Comprimento

































Tabela B2 - Características do condensador.
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b) Programa para o dimensionamento do condensador
• Nomenclatura:
Símbolo Significado Unidade
C Calor específico J /K g K
d Diâmetro m
e Espessura do tubo m
F Área m^
g Aceleração da gravidade m /s^
G r Número de Grashof --
Gz Número de Graetz -
ÔHv Calor latente de vaporização J/K g
K Coeficiente global de troca térmica W /m "K
L Comprimento m
m Vazão mássica K g /s
N Número de elementos -
Nu Número de Nußelt -
P r Número de Prandtl ~
q Fluxo de calor W
Rd Fator de incrustação -
Re Número de Reynolds -
T Temperatura °c
W Velocidade m /s
a Coeficiente de película W /m=K
ß Coeficiente de expansão térmica 1 /K
ÔP Perda de carga Pa
ÔTm Média logarítmica da diferença de temperatura °C
Viscosidade dinâmica Kg/m s
\ Condutividade térmica W /m K
P Densidade Kg/m"





Película de freon 
Total 
Intemo
Secção de condensação ou condensador
Líquido
Máximo
Secção de subresfriamento ou subresfriador 
Vapor
Parede do tubo 
Água
Início da secção de condensação 
Início da secção de subresfriamento 


















[ 1 ] VDI-Warmeatlas
[ 2 ] J. P. Holman - Heat Transfer, 1981
[ 3 ] D. A. Kern - Process Heat Transfer, 1950
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PROJETO DO CONDENSADOR
Tipo de condensador : Associação paralela de dq>lo-tobos 
Potàicia mÃxima a dissipai : 1200 Kw 
Condiçoes de contorno: Condensação no interior do tubo inteano 
Fluido no interior do tubo intemo: Freon 11 ( íhiido quente, índice f  ) 










m ^ e s = 5 ^  ==> m^es=0.007 
dív
2. Criostato ;
mwges=— = >  mwges=0.133
Obs: Potâicia máxima = 5 kW
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SECÇÃO DE SUBRESFRIAMENTO
1. Propriedades tennofisicas dos flnidos:
Temperatura para levantamento das propriedades :Tf;=23
Twand:=12.8
Tw:=12
^ ^ _ TwandfTf
Freon 11 Água
Tf2:=30 1
1 Tw2 := 7




rf:= 1463.4 I rw =999.2
rfE= 1487.0 1








lftrand = .092 1 lwwand=.594
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3. Média logarítmica da diferença de temperatura:
_ (T£2- - Y j i y  (TQ- Tw3)
In = >  drm=8.325^TS- Tw^
4. Cálculo da área de troca ténnica e do coeficiente global de transferência de calor 
(estimativa):
Fab :=p-d&Luab —> Fab=0.009
Kab = ** 
FabdTm —> Kab-192.545
S. Cálculo dos númoos adimensionais característicos:









= >  wf=o.oi5
1
1 ww - —N. Wnr=n d 1ríFfi 1 rwFwi
1
R ef= ^ ^ '® “  = >  Ref=409.64 
hff
1
1 „  Wwrwdwh‘ Rew;=-------------
1 hw => Rew=984.147
P r f™  IQ  = >  P r^ .258
1






1 Prw w and= ** '''^ '^  1 1 wwand
Grf=g b d^<Tf- Tw and>^ 
hf?
1
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6. Cálculo do número de Nusselt e do coeficiente de transferência de calor
6 .1 Freon 11 :
Escoamento laminar , [2];





u i  m -
G =2.25 1 + .01 Gr^
log(Reí





a f  =Nuflf
dfi = >  a f= 214.853
6.2 Água:
a) Escoamenlo laminar, [1]:













Nuw := ÍNuwl^+ Nuw2^+ Nuw3^
3 /  _ \.ll  ^ Prw
\Prwwandy = >  Nuw =9.381
b) Escoamenlo tmbulento, [1]:
t : = .86- /dfa
\dwi
.84




N i í v , - { I 13.66^4-1.61 Rew P r w - ^





aw  : =Nuw l w 
àwk
a w =  1.854-10^
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7. Cálculo do coefidente global de transferência de calor:
K :=aw' af = >  K=192.545
8. Comparção do valor calculado com o valor estimado do coeficiente global de 
liansferâicia de calor
Kab=192.545 K=192.545





Rntgo retome ao item 2.
10. Havendo concordância:
Cálculo da perda de carga:
Freon 11 Água
Pata escoamoito laminay [1]:
Ref dfr2
=> d*f=0.949
Para escoamento lamina; [1]: 
f  =1.5




R e v i n s  d f ^ 2
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11. Resultado da secção de subresâiamoito:
FREON 11 ÁGUA
Tf2=30 1 Tw2= 12.157
1
TG = 15 . Tw3= 12
1








1. Estimativa do comprimento Lk:
Lkab=.404
2.Propríedades tennoâsicas:




Freon 11 ^ Água
Tfl:=30 1 Twl :=?
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3. Balanço de calor: 
q:=mf(£lv = >  q =  200
Twl := Tw2 + —
mwcw Twl= 14.307
4. Média logarítmica da diferença de temperatnra;
(Tfl-Tw ) -  (T£2-Tw^Oim.--------- y------- -------
“ 1-Twí\j /t a
^ £ 2 -
dTm= 16.745
Tw^
5. Cálculo da área de troca tâmica e do coeficiente global de transfo^cia de calor 
(estimativa):
Fab;=p-dfaLkab = >  Fab = 0.013
Kab=— 9—  
FabdTm Kab = 941.026
6. Cálculo dos números adimensionais característicos:
Freon 11 ‘ Água
Wf:= 1 
—  w f =  3.104
Ww;= . 
rwFwi Ww = 0.41
R ef.W frfvdfi
Ref = 1.57-10^ .
„  Wwrwdwh Rew:=--------------
hw Rew= 984.147
prw:^hwcw
Iw = > Prw= 8.824
prf^hfvcfv 1
Ifv = >  Prf= 0.699 1 P rw w an d ^ * ^ ™ ^
Iwwand Prwwand= 6.942
Apêndice B: Descrição da bancada experimental 187
7. Cálculo do número de Nusseh e do coeficiente global de transfraôicia de calor:
7.1 Freon 11 [1], [2]:
a f : = .555- r f ( r f -  r fC)l g l
hf-dfi (T f -  Twand )
a f =  1.673 -10^
a f  : = ,943-.77
/Lk.b\-“ I ^  r #  lHv -g 
hfl (T f-  Twand >Lkab
.25
= >  a f  = 2.076* io3
7.2 Água:
















Nuw : = l Nuwl -I- Nuw2 -i- Nuw3 ftw
\Prwwandy
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b) Para escoamento tarbnlotto, [1]
t = 86 1-.14
\*7 \*7






8. Cálculo do coeficiente global de Irasnferência de calor:
K = awaf = >  K=941.515
9. Cotiq>arção do valor calculado com o valor estimado do coeficiente global de 
transferência de calor:
Kab=941.026 K=941.515
10. Não havendo concordância:
Fg =
K<Tm




Então retome ao item 1 (secção de condoisação)
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11. Havendo concordância: 
Perda de carga
Freon 11
Para escoamento laminar > [1]:
tr := 2  
ts  =400
q: = p
dPr : = .3164 Lk
mf dS . ^  
Ffi hfv









==> d P f= 68.56
Para escoamento turbulento , [1]: 
f  =1.5
_  - 64 _  Ww'‘ dPw := f -------Lk rw -
Rew dwh-2
= >  dPw = 1.105-10^
Para escoamento turbulento , [1];
^  .3164 Ww^ dPw =--------- Lkrw--------- d
Rew,25 dwh-2
12. Resultado da secção de condensação:
Freon 11 1 Água
T fl= 3 0 1 Twl = 14.307
Tf2=30 Tw2 = 12.157
mf60 = 0.067 1 mw60 = 1.333
af=2.07&10^ 1 aw  = 1.723-10^
d P f= 68.56 1 dPw = 1.105-10^
Lk = 0.404
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13. RESULTADO FINAL - Dados do condensador:
dfá ■ 1000 = 10 mm 
dwa • 1000 = 15 mm
Lg -  Lu “h Lk = >  Lg • 1000 = 692.949 mm 




Fluido de trabalho do CPL
C.l Introdução
Este apêndice trata do fluido de trabalho do CPL. Os fatores considerados na escolha do fluido mais 
adequado à operação do circuito bem como o porque da escolha do freon-11 são apresentados. 
Finalmente, são conduzidos os cálculos para determinação do volume de fluido para operação do CPL.
C.2 Seleção do fluido de trabalho
O fluido de trabalho executa a função de elemento transportador de calor no CPL. Em vista disto, a 
sua seleção é de fimdamental importância para se garantir um bom desempenho operacional do circuito. 
A seguir estão listados os fatores mais relevantes na escolha do fluido de trabalho a ser empregado no 
CPL;
Calor latente de vaporização ( hi^): Elevados valores desta grandeza permitem, para uma 
quantidade de calor fixa, uma vazão mássica menor no circuito, o que reduziria a perda de carga 
(m « q /h j.
Tensão superficial do líquido ( a,): Quanto maior a tensão superficial do fluido, maior 
será a capacidade de bombeamento capilar do sistema (Apj„« o).
Densidade ( p  ): Fluidos mais densos tendem a escoar a velocidades mais baixas, o que 
resulta em redução da perda de carga do sistema.
Viscosidade ( fi ): Babco valor da viscosidade conduz igualmente a baixos valores da 
perda de carga.
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• Temperatura de congelamento ( ): Em valores baixos, descarta-se a possibilidade de 
congelamento no condensador ou subresfriador, o que impediria a operação do sistema.
• Pressão de vapor à temperatura de operação (p^): A. utilização de fluidos com baixo valor 
desta grandeza permite o emprego de tubos e acessórios menos densos, contribuindo 
assim para a redução de peso do sistema.
Além dos aspectos já mencionados, fatores ligados à segurança, como combustibilidade, toxidicidade, 
estabilidade e compatibilidade com os componentes do circuito, devem ser ainda levados em 
consideração.
Fundamentalmente por razões de segurança, o fluido de trabalho selecionado para este trabalho foi o 
freon 11. A temperatura de operação selecionada foi de 30°C, correspondente a uma pressão de 
saturação no reservatório de 1,27 bar. As Figuras C.l e C.2 ilustram, respectivamente,os diagramas 
Temperatura-Entalpia e Temperatura-Calor latente de vaporização para o freon 11.
Fig. C. 1 - Diagrama Temperatura-Entalpia para o freon 
11.
Fig. C.2 - Diagrama Temperatura-Calor latente de 
vaporização para o freon 11.
A despeito da amônia ser um excelente fluido para operação de CPL's, ela é tóxica e seu uso exige 
extremo controle e instalações laboratoriais adequadas. Entretanto, a amônia tem sido selecionada
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como fluido mais eficiente em sistemas de refiigeração na área espacial. Mais especificamente, o seu 
emprego na tecnologia tanto de tubos de calor como de sistemas bifásicos tem crescido 
assustadoramente. Para fins de comparação, a Tabela C.l apresenta as propriedades termofisicas de 
alguns fluidos refiigerantes a 3 0 ° C.
P r o r ie d a d e U n d A m ô n ia Fr e o n 11 Fr e o n  113
kJ/kg 1138,0 179,4 150,3
a N/m 0,0191 0,0176 0,0184
Pl kg/m^ 595 1470 1562
Pv kg/m^ 9,03 7,21 4,13
kg/ms 1.316e-04 3.997e-04 6.220e-04
tK kg/ms 1.181e-05 l.llle-05 1.040e-05
Tc °C -80 -111 -35
Pv bar 11,67 1,27 0,54
Tabela C. 1 - Propriedades termofisicas de alguns fluidos refrigerantes a 30°C.
C.3 Cálculo do volume necessário de freon 11 do circuito
O cálculo do volume mínimo e máximo de fluido a ser inserido no CPL deve levar em consideração a 
natureza do CPL como circuito de condutância variável. Isto é, ele deve compensar as flutuações do 
volume de líquido no interior do condensador (necessários ao bloqueio parcial do condensador), 
requisitadas por variações do fluxo de calor absorvido pelo CPL. Desta maneira, o reservatório do CPL 
deve ser dimensionado para acomodar o deslocamento de líquido entre as seguintes condições 
extremas:
1) CPL operando com o mínimo fluxo de calor na fonte (evaporador) sob mínima temperatura 
no sumidouro (condensador), o que resulta no bloqueio máximo do condensador;
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2) CPL operando com o máximo fluxo de calor na fonte sob máxima temperatura no sumidouro, 
o que resulta no condensador totabnente ativo (nenhum bloqueio).
Entretanto, no CPL experimental deste trabalho utilizou-se um reservatório já disponível nas instalações 
do IKE. Assim, só houve necessidade de calcular-se o volume mínimo de fluido para operação do 
circuito. Este cálculo foi feito com base no volume do reservatório, no volume do circuito e no volume 
ocupado pelo vapor em operação, como descrito a seguir:
flu id  * ^ c irc  (C.l)
^ m a .,flu id  ° ^ c irc  * ^ re t ~ ^ v .o p tr  (C.2)
onde e V^ ,  fl..M são respectivamente o volume mínimo e máximo de freon 11 a ser inserido no
CPL, Vdrc é o volume do circuito sem contar o reservatório, é o volume do reservatório e Vv,„per 
é o volume ocupado pelo vapor em operação, isto é, o volume da linha de vapor mais o volume da 
secção de vapor no interior da placa de resfiiamento. Assim:
 ^ * Kd * (C.3)
~ * ^íub,abatt (C.4)
onde Vjy é o volume interior do evaporador, é o volume interior da linha de vapor, é o volume 
interior do condensador, V, é o volume interior da linha de líquido, V^u é o volume útil do reservatório, 
Vtub^ b«t é o volume das tubulações de abastecimento do reservatório e finalmente, V^ v é o volume da
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secção de vapor no evaporador. O volume do condensador é também considerado no cálculo do 
volume de vapor em operação, pois na condição de máxima capacitância do circuito (condensador 
totalmente ativo) o condensador está totalmente preenchido com vapor.
Efetuando os cálculos encontrou-se os seguintes valores aproximados para o volume de freon no CPL:
V ™ , = 2,50 1 
= 12,501
O volume de freon 11 utilizado no circuito foi pois de 6 litros, a fim de permitir uma boa visualização 
do deslocamento de líquido para dentro e fora do reservatório através do visor instalado (tubo de vidro, 
vide apêndice B).
C.4 Carregamento do circuito
O carregamento do fluido de trabalho no CPL é uma tarefa que deve ser conduzida de forma bastante 
cuidadosa. Além do mais, o circuito deve estar completamente desprovido de impurezas e muito bem 
evacuado. Tudo isto deve ser levado em conta para evitar a penetração ou formação de gases não 
condensáveis no circuito.
No carregamento do CPL experimental com freon 11 procedeu-se da seguinte maneira 
esquematicamente descrita a seguir:
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T a r e f a A ç ã o O b j e t iv o O b s e r v a ç ã o
I Evacuamento 1 Evacuar o CPL para 
limpeza
Executado após teste de detecção de vazamentos.
II Lavagem com 
R113
Afastar impurezas e 
gorduras
O R ll  3 é bom de se trabalhar, pois não evapora à 
temperatura ambiente.
m Evacuamento 2 Evacuar o CPL para 
carga
IV Carregamento com 
R H
Carregar 6 litros de R 11 
no CPL.
Garantir vedação completa na passagem do líquido 
para o circuito;
Evitar escape de fluido para atmosfera.
Tab. C.2 - Procedimento de carregamento do CPL experimental.
Conclusivamente, deve-se ressaltar ainda que é bastante aconselhável efetuar uma completa destilação 
do fluido de trabalho antes do seu carregamento. No caso do CPL experimental, foram executadas duas 
destilações em série utilizando um sistema fechado para destilação simples nas instalações laboratoriais 
do instituto de química da universidade de Stuttgart.
APÊNDICE D
Análise de incerteza no cálculo do semiângulo de abertura, p, do raio efetivo 
de capilaridade, r^  e da pressão capilar máxima de bombeamento, Ap^
197
D.l Introdução
Neste apêndice é feita a determinação da incerteza das grandezas P, r^  e a partir da combinação 
dos erros das grandezas medidas envolvidas em seu cálculo. Essas grandezas medidas são a largura da 
abertura da ranhura, b,, a largura da base da ranhura, bj, e a profundidade da ranhura, y . Os erros 
associados a essas medidas foram fornecidos pela empresa fabricante das bombas capilares, a 
MBB/ERNO, e assumem o valor de 10% do resultado base.
D.2 Expressões para a determinação do erro de p, r^  e Ap^„
O cálculo do semiângulo de abertura da ranhura é feito por considerações geométricas (vide fig. 4.6) 
segundo a seguinte expressão:
p - arctan—í ^  (D.l)
O raio de capilaridade é determinado segundo a expressão (eq. 4.10):
(D-2)1 - sen P 2
E, finalmente, a pressão capilar máxima é dada por:
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Portanto, da análise da combinação de erros [24], a indeterminação dos erros relativos destas grandezas 
é feita segundo as seguintes expressões;
JÃp





(- dr„ (D.6 )
D.3 Resultados
De posse dos valores de bj, bj e y para cada das quatro bombas capilares investigadas neste trabalho, 
calculou-se os resultados base (RB) e os erros relativos (IR) das grandezas P, e Apj„. Na secção D.4 
encontra-se o programa utilizado para os cálculos. Os resultados estão apresentados na tabela D. 1 
apresentada a seguir.
l>1 b2 y P r c A] c^mijOnlDa






















KPl 66,7 10,0 16,8 10,0 167,0 10,0 8,5 16,8 19,5 10,3 1805,5 10,3
KP2 80,0 10,0 19,0 10,0 231,0 10,0 7,5 16,6 21,7 10,2 1624,1 10,2
KP3 66,7 10,0 11,5 10,0 85,0 10,0 18,0 14,8 15,8 11,1 2224,5 11,1
KP4 66,7 10,0 15,2 10,0 155,6 10,0 9,4 16,3 17,9 10,4 1964,1 10,4















Tab. D.l - Valores das incertezas dos resultados calculados do semiângulo de abertura da ranhura, p, do raio de 
capilaridade, e da pressão capilar máxima de bombeamento, Ap^ n,
voVO
D.4 Programa para o cálculo dos valores das grandezas p, r^  e Apj„ e seus desvios
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capilaridade, r^e da pressão capilar máxima de bombeamento, Ap^_______________________
1. Semiángulo de abertura, p  =f(bl,b2,y)
A p ap ^ * 1 *  ,ap ^ * 2 *  ,ap-) - (
a i ,  p db^ p P
2. Raio efetivo de capilaridade, rc =f(P,b2)
2.cos(p) h  
1 - í e « ( p )  ' 2
A p  ^ ^•'c ^*2  ^
9P db^




Grandezas medidas das ranhuras das bombas:
bl - Largura da abertura da ranhura 
b2 - Largura da base da ranhura 
y - Profundidade da ranhura
P (b 1 ,b2,y);=arctan((b 1 -b2)/2/y):
p:=p(bl,b2,y);b2;=b2;dp:=(derbet*p(bl,b2,y));
db2;=db2;sigma;=17600;
rc( p ,b2) :=cos( p )*b2/( 1 -sin( p)):
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capilaridade, r^e da pressão capilar máxima de bombeamento, Ap^_______________________
APÊNDICE E
Avaliação do limite capilar das bombas K Pl, KP3 e KP4
2 0 2
E.l Introdução
Neste apêndice são apresentados os valores do limite capilar de trasferência de calor das bombas 
capilares avaliados pela análise hidrodinâmica. Esses limites são avaliados pela intersecção entre a curva 
da perda de carga do circuito e a curva característica da bomba capilar como funções do fluxo de calor 
aplicado na bomba. Desta forma, a incerteza do resultado do valor do fluxo determinado está associado 
aos erros no levantamento daquelas duas curvas. Por um lado, a curva da perda de carga total nos 
componentes do circuito foi avalida com base nos cálculos das perdas de carga nos diversos 
componentes e linhas de vapor e líquido. Por outro lado, a curva característica da bomba foi avaliada 
segundo programa desenvolvido para análise hidrodinâmica de bombas capilares de ranhuras 
circunferenciais feito por Bazzo et al [21]. Ela é flinção da pressão capilar máxima da bomba e, 
portanto, envolve os erros no cálculo desta grandeza (avaliados no apêndice D).
A fim de se estimar a incerteza do resultado no levantamento do limite capilar de transferência de calor 
procedeu-se da seguinte forma.
1 - Levantou-se a curva característica da bomba para ambos os limites, inferior e superior, da
pressão capilar máxima, isto é para Ap<.„ = Ap^„ + IR(Ap^J, diga-se curva cl, e para Ap^„ 
= A p^ - IR(Ap^, diga-se curva c2 ;
2 - Levantou-se a curva da perda de carga no circuito, diga-se curva c3, desprezando-se os erros
associados;
3 - Determinou-se os valores do fluxo de calor para as duas intersecções: qi para cl X c3 e qj
para c2 X c3.
4 - Finalmente, a incerteza do resultado do limite capilar de transferência de calor foi dada por:
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mq,l i t w
Onde qiim é o limite capilar de transferência de calor dado em watts. Procedendo-se desta maneira 
encontrou-se uma incerteza de medição de cerca de 5% para Assim, os resultados apresentados 
neste apêndice assumem a forma:
ílim ‘ «lim 0,05
E.2 Avaliação do limite capilar de transferência de calor
a) Bomba capilar KPl
O limite encontrado para bomba KPl foi de 180 W. A figura E.l ilustra o resultado.
carga total no CPL.
b) Bomba capilar KP3
O limite encontrado para bomba KP3 foi de 59 W. A figura E.2 ilustra o resultado.
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carga total no CPL.
c) Bomba capilar KP4
O limite encontrado para bomba KP4 foi de 156 W. A figura E.3 ilustra o resultado.
Fig. E.3 - Curva característica da bomba KP4 e curva da perda de 
carga total no CPL.
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F.l Determinação da solução analítica
O perfil de temperatura na secção de líquido é obtido a partir da solução da equação diferencial já 
adimensionalizada abaixo:
onde:
( m c / L )  T - T  X  V
q>(n) = <Po(i - n) <Po ----------0 ---------------------------  n = -  l- ^
sujeita às seguintes condições de contorno:
0(O,Ç) = C, ,onde C , - (p.i^)
qj^'RIk
7 7  (n,o) = 1 (F.ib)
6(11,1) = 0 (F.lc)
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As variáveis q"L e nit são incógnitas no problema, de forma que mais duas equações se tomam 
necessárias para a solução do problema. Estas equações são;
• Conservação global da energia na bomba capilar:
9l - 9 - rn ^K  (F.2)
• Codição de fluxo na fronteira entre a secção de líquido e vapor (x, R):
dy
(F.3)
A solução analítica é obtida pois resolvendo-se o sistema formado pela equaçõe F. 1 sujeita às condições 
de contomo F.la a F.lc, equação F.2 e equação F.3. Este problema foi resolvido iterativamente 
segundo o algoritmo apresentado abaixo:
Fig. F. 1 - Algoritmo para solução do sistema de equações F. 1, F.2 e F.3.
a) Solução da equação diferencial 
A solução da equação F. 1 será do tipo:
e(Ti,0 = (F.4)
onde os subíndices P e H referem-se respectivamente à solução particular e homogênea da equação 
diferencial Fl.
• Solução particular 6p(Q:
Uma solução particular é fácilmente encontrada a partir da solução da equação diferencial ordinária:
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dl
sujeita às seguintes condições de contorno:
d%
0p(l) = 0 e — (0) = 1 (F.5a)
dl
Resolvendo esta equação, encontra-se
= 5 - 1  (F.6)
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• Solução homogênea 6h (t] , 0  :
A equação homogênea associada é da forma:
com condições de contomo:
- 0 (F.7a)
00^
^ ( t 1 ,0 )  = 0 (F.7b)
oÇ
0^(O,Ç) =/(Ç) - C ^ -  i . l  (F.7c)
A solução desta equação é obtida pelo método de separação de variáveis. Sua forma é dada pelo 
produto de auto-funções X (ti) e Y(Ç ) tal que,
1
e ,(n ,E )  ■ E  ( D  r .  (í) f r .  (£) <í(í) (f.s)n-1 II7JI J
Foram encontradas as seguintes soluções para as auto-funções, seus auto-valores e norma:
X  ( n )  = ( l - T i ) ’ - T ( l )  - cos(A. E)
II7JI = 1/2 A.„ =
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Finalmente, substituindo estes termos na equação F.S e resolvendo-a, encontramos a solução 
homogênea associada a equação diferencial F. 1. A solução geral da equação F. 1 será portanto:
0(ti,O = ^  1 . 2X: (1 - ri)”" I c , . ~ ]  (F.9)
n-l
F.2 Resultados
O sistema formado pelas equações F. 1, F.2 e F.3 para determinação da solução fechada da equação F.9, 
com os valores da vazão mássica, m,, e fluxo de calor, Ql, convergidos, foi resolvido iterativamente 
segundo algoritmo da figura F.l. O programa é apresentado na próxima secção. Para fins de ilustração 
e complementação dos resultados foram plotados os perfis bidimensionais de temperatura para fluxos 
de calor de 50W, lOOW, 150W e 200W (figuras F.2 a F.5).
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secção de líquido da bomba capilar (q = 50W). secção de líquido da bomba capilar (q = lOOW).
secção de líquido da bomba capilar (q = 150W). secção de líquido da bomba capilar (q = 200W).
Nas figuras, T representa a temperatura do líquido em graus celsius e os valores adimensionais ti e Ç
representam respectivamente a posição axial adimensional (x/L) e a posição radial adimensional (y/R) 
na bomba capilar (vide figura 4.40 no capitulo 4).
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F.3 Programa para determinação do perfil de temperatura do líquido
PROGRAM TELES
Version 09/02/96
IMPLICIT DOUBLE PRECISION (A-H,0-Z)
d im e n s io n  XLAMB(200),Q(200),XMT(2000),XMTF(200),QLF(200),C 1 F(200),
Pm0F(200),TEMP(200,50)
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DETERMINAÇÃO DA VAZÃO MÁSSICA PARA CADA VALOR DE FLUXO DADO
DO 20K=1,M
Q(K)=10.*FLOAT(K) 
d o  30J=1,MM-1
XMT(J)=FLOAT(J)/FLOAT(MM)*Q(K)/XHLV
QL=(Q(K)-XMT(J)*XHLV)*3.0/(XL/(0.02*PI))
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WRITE( 1,100) J,K,Q(K),XMTF(K),QLF(K),C 1 F(K) JPHIOF(K)
40 CONTINUE
Im p r e ss ã o  d o s  p e r f is  d e  t e m p e r a t u r a








= — = = = = = = = = = = = = = = = =  F im  DO PROGRAMA PRINCIPAL
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SUBROUTINE SOMAT(C1,XLAMB,PHIO,SOMA)
















S0MA2 = SOMA2+EXP((XLAMB(I)**2/PHI0F(K))*LOG(1.0-X))/XLAMB(I)* 
(C1F(K)*(-1,0)**(I+1)+1.0/XLAMB(I))
10 CONTINUE 
WRITE(*,*) PASSOU3'
RETURN
END
